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préface

Le Gouvernement de la Guinée a fait du secteur de la Santé et de l’hygiène publique un des 
domaines prioritaires de développement dans le but de redonner confiance à la population et d’offrir 
un accès universel aux soins. La politique nationale de santé a été définie dans cette perspective.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2015-2024, 
figure l’amélioration de la couverture sanitaire. Celle-ci passe par la construction ou la réhabilitation 
d’infrastructures et la mise à disposition des équipements médico-techniques adaptés dans les 
structures de soins.
Face aux nouvelles exigences des soins et tenant compte des maladies émergentes et de la révision 
du Paquet Minimum d’Activités (PMA) et du Paquet Complémentaire d’Activités (PCA), il s’avérait 
nécessaire de réviser les normes et standards en infrastructures et équipements. C’est pourquoi, 
parmi les actions prioritaires du PNDS, figure “l’actualisation des normes en matière d’équipements et 
d’infrastructures”.

Ainsi, grâce au soutien du Programme d’Appui au Secteur de la Santé (PASA2), financé conjointement 
par l’Union européenne, la France et l’Allemagne, le document des normes élaboré au début des années 
2000 a été actualisé pour s’adapter aux progrès de la médecine et des technologies biomédicales 
enregistrées ces dernières années, et prendre en compte les nouvelles orientations intervenues dans 
la pratique des soins afin de redimensionner les infrastructures sanitaires à la hauteur des enjeux du 
secteur.
Le présent document est le fruit des travaux d’actualisation des normes et standards des plateaux 
techniques des différentes structures de soins au niveau d’un district sanitaire. D’autres volumes 
pourront prendre en compte les structures régionales et nationales. 
Destiné à tous les acteurs du système de santé - professionnels de santé, administrateurs, professionnels 
de maintenance biomédicale, ministères chargés des investissements publics, collectivités locales, 
société civile, partenaires techniques et financiers - ce document accompagnera les futurs projets 
d’investissements en infrastructures et en équipements sur l’ensemble du territoire Guinéen. Il permettra 
ainsi d’assurer un socle minimum commun à chaque nouveau projet.
Les savoir-faire et techniques évoluant, ce document lui-même sera amené à évoluer au fil des ans. 

Je me réjouis de la réalisation de ce travail qui est un jalon de plus vers la couverture santé universelle, 
parce que contribuant à l’amélioration significative de l’offre nationale de soins pour le mieux-être des 
populations.
C’est pourquoi je réaffirme la volonté et l’engagement sans réserve du Ministère de la santé et de 
l’hygiène publique à créer toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des normes contenues 
dans le présent document.
Je lance donc un appel solennel à l’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique 
nationale de santé de se l’approprier et de veiller, chacun en ce qui le concerne, au respect de son 
contenu.

Dr., Mamadou Pèthè DIALLO
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique



présentation pasa2

Financement
L’Union européenne est constituée de 27 Etats membres qui ont décidé 
de mettre graduellement en commun leur savoir-faire, leurs ressources 
et leur destin. Ensemble, durant une période d’élargissement de plus 
de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie, et de 
développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la 
tolérance et les libertés individuelles. L’Union européenne est déterminée 
à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-
delà de ses frontières.

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - MEAE - 
représente la France et les Français dans tous les domaines auprès des 
pays étrangers et au sein des organisations internationales. Il agit dans 
le monde pour la paix, la sécurité et le respect des droits de l’Homme.
Le Ministère des Solidarités et de la Santé prépare et met en œuvre 
la politique du Gouvernement dans les domaines de la solidarité, de la 
cohésion sociale, de la santé publique et de l’organisation du système 
de santé.

Le Ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement - Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, BMZ - est le ministère du Gouvernement fédéral 
allemand chargé de l’aide au développement économique. Il promeut le 
développement de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’égalité 
entre les sexes dans le monde.

Mise en œuvre
Agence publique, Expertise France est l’acteur interministériel de 
la coopération technique internationale, filiale du groupe Agence 
française de développement (groupe AFD). Deuxième agence par sa 
taille en Europe, elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent 
durablement les politiques publiques dans les pays en développement 
et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle 
intervient sur des domaines clés du développement et contribue aux côtés 
de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement 
durable (ODD). Pour un monde en commun.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), est partenaire de mise en œuvre du projet PASA2, aux côtés 
d’Expertise France. Avec son Programme Santé de la Reproduction et 
de la Famille (PSRF)/PASA2, la GIZ travaille étroitement avec les services 
centraux et déconcentrés du Ministère de la santé (régions de Kindia, 
Mamou, Labé, Faranah, N’Zérékoré), ainsi qu’avec d’autres partenaires 
gouvernementaux et non-gouvernementaux, sur le renforcement des 
capacités, le management des districts de santé, la qualité des services, 
l’augmentation de la demande et la santé communautaire, ainsi que 
la problématique des MGF. Le PSRF/PASA2 applique une approche 
systémique et multi-niveaux en vue de développer des modèles pour 
des réformes plus larges du système de santé.
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 Le Projet d’appui au renforcement du système de santé en Guinée (PASA2), financé par l’Union 
européenne (11ème FED), cofinancé par l’Allemagne et par la France, est financé en gestion déléguée 
et mis en œuvre par deux agences d’Etats-membres de l’Union européenne, Expertise France et GIZ. 

Le projet PASA2 vise à renforcer la gouvernance du secteur de la santé afin d’améliorer l’accès de 
la population à des soins de santé de base de qualité, permettre d’améliorer la santé maternelle et 
infantile ainsi que sa résilience aux crises épidémiologiques. 

Le projet apporte un appui à deux niveaux : au niveau central à Conakry, et au niveau déconcentré dans 
6 préfectures de la région de Nzérékoré et deux préfectures avoisinantes (Kissidougou, Kérouané). 

Expertise France est en charge des activités de renforcement de la gouvernance dans le champ de 
la gestion financière du Ministère de la santé (volet 1), en collaboration avec la GIZ qui travaille sur les 
ressources humaines et la coordination du secteur santé. Expertise France est également en charge 
de l’amélioration des infrastructures sanitaires, de l’équipement et de la maintenance dans la zone cible 
(volet 5), en lien avec la GIZ sur la demande et l’offre de soins (volets 2, 3, 4).

Les activités du volet 5 sur les infrastructures, les équipements et la maintenance du Ministère de la 
santé se développent autour des stratégies suivantes :

• L’appui institutionnel au SNIEM au niveau central, pour une meilleure gouvernance des infrastructures;
• Le renforcement des capacités de maintenance dans la zone cible ;
• Les investissements en infrastructures et en équipements sur une liste de structures sanitaires dans 

la zone cible pour améliorer la couverture sanitaire.

Se déclinant en 3 axes d’intervention :

• Axe 1 : l’appui à la gouvernance des infrastructures au niveau central ;
• Axe 2 : le renforcement des capacités de maintenance dans la zone cible ;
• Axe 3 : Investissement en infrastructures et équipements dans les structures sanitaires retenues.

La mise à jour des normes en infrastructures et en équipements intervient dans le cadre des activités 
de l’axe 1 du volet 5, mis en oeuvre par Expertise France.
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introduction

 La République de Guinée reconnait la santé comme un droit préalable à la jouissance des autres 
droits fondamentaux. Dans ce cadre, le pays s’est doté d’une politique nationale de Santé qui s’intègre 
dans les stratégies de développement du pays.
Cette politique repose sur les soins de santé primaires et le renforcement du système de santé qui 
visent l’accès universel aux services et soins essentiels de santé.
La politique sanitaire est formalisée dans le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) qui 
couvre la période allant de 2015 à 2024. Le PNDS a comme objectif général l’amélioration de l’état de 
santé de la population. Il est mis en œuvre à travers trois (03) orientations stratégiques qui sont :

• Le renforcement de la prévention et de la prise en charge des maladies et des situations d’urgence ; 
• La promotion de la santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et des personnes âgées ;
• Le renforcement du système national de santé.

Un des objectifs de la troisième orientation stratégique est formulé ainsi : « de 2015 à 2024, la capacité 
opérationnelle des établissements en infrastructures adéquates, en équipements essentiels de qualité, 
en médicaments essentiels, en produits sanguins et diagnostics de qualité sera de 100% ». 
L’amélioration de la qualité du plateau technique devient impérieuse pour l’atteinte de cet objectif. Mais 
force est de constater que les normes en termes d’infrastructures et d’équipements datent de plus 
de vingt ans. Avec la révision des PMA et PCA, il devient nécessaire d’actualiser ces normes, ce qui 
permettra de les adapter aux progrès de la médecine et des technologies biomédicales enregistrées 
ces dernières années. Cette activité est une des actions prioritaires du PNDS 2015-2024.

C’est dans le cadre de l’application de la convention de l’Union européenne pour le renforcement du 
système de santé à travers le PASA2 - mis en œuvre par l’agence Expertise France et la GIZ - qu’il a 
été réalisé la révision des normes.  

Ce premier volume se focalise sur le district sanitaire, soit les niveaux de la pyramide de soins suivants :

• Poste de Santé ;
• Centre Santé Rural ;
• Centre Santé Urbain ;
• Centre Santé Amélioré ;
• Centre Médico-Communal ;
• Hôpital Préfectoral.

Ces normes présentent les surfaces minimales pour chaque local, ainsi que les types et les quantités 
minimales des équipements médicaux indispensables au bon fonctionnement des services de soins. 
Ce présent document est le fruit des séances de travail entre les acteurs de la santé, les prestataires 
de soins et les spécialistes des infrastructures et équipements. 

En dehors de la préface, de l’introduction et de la conclusion, le document se développe en trois (03) 
parties :

• La première partie présente le contexte et la méthodologie ayant conduits à l’élaboration du 
document ;

• La deuxième partie aborde les typologies des infrastructures sanitaires et normes spécifiques ;  
• La troisième partie énumère les normes en infrastructures et en équipements.
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après une brève présentation de la république 
de guinée, un descriptif de l’organisation et du 
fonctionnement du système sanitaire est proposé.

Résumé



1.3.1 Contexte



1.   Contexte et méthodologie   | |  normes infrastruCtures & équipements

La République de Guinée est située en Afrique Occidentale entre 9°55’57,95’’ de latitude Nord, 11°21’28, 
91’’ de longitude Ouest. Elle est limitée au Nord par le Sénégal et le Mali, au Nord-Ouest par la Guinée 
Bissau, au Sud par le Libéria et la Sierra Leone, à l’Est par la Côte d’Ivoire et le Mali, et à l’Ouest par 
l’Océan Atlantique. Avec une superficie de 245 857 km², elles est composée géographiquement en 
quatre régions naturelles - Basse Guinée, Moyenne Guinée, Haute Guinée, Guinée forestière - chacune 
avec ses particularités en termes de reliefs et de végétations.
Elle est subdivisée administrativement en :

• 8 régions administratives (7 à l’intérieur du pays et la ville de Conakry) ; 
• 33 préfectures ;
• 308 sous-préfectures.

Son climat est de type tropical exposant le pays à des risques permanents d’inondation ou d’incendies 
en saison sèche. Les précipitations annuelles varient entre 1 000 et 3 000 mm d’eau par an.

Le pays donne naissance à 6 fleuves (Konkouré, Kolenté, Niger, Sénégal, Loffa, Gambie). 

Abritant 13 132 792 habitants la majorité est jeune (43,05% sont âgés de moins de 15 ans) et vit en 
milieu rural (70%) presque exclusivement de l’agriculture et de l’élevage.
Toutefois, il existe de fortes disparités régionales : Basse Guinée (20,4%), Moyenne Guinée (22,9%), 
Haute Guinée (19,7%), Guinée Forestière (21,7%) et la zone spéciale de Conakry (15,3%) de la 
population totale.
L’espérance de vie à la naissance est de 61,6 ans en 20191. 

1 Source : Banque Mondiale

1.1.1. présentation de la république de guinée

1.1.2. organisation et fonctionnement du système sanitaire

L’organisation du système sanitaire repose sur des services centraux et déconcentrés, et l’offre de 
soins sur la délivrance d’un paquet de soins variable :

• le Paquet Minimum d’Activités (PMA) administré par les centres de santé urbains, ruraux et améliorés 
(CSU, CSR, CSA), les postes de santé (PS) ;

• le paquet complémentaire d’activités (PCA) par les hôpitaux préfectoraux (HP) et Centres Médicaux 
Communaux (CMC) ;

• les prestations tertiaires par les hôpitaux régionaux (HR) et nationaux (HN).  

Le sous-équipement de la plupart des structures de soin limite leur capacité technique de prise en 
charge et induit une forte demande d’évacuations sanitaires. Il est noté parfois l’absence d’eau potable, 
de source d’électricité, ou de latrines fonctionnelles dans certaines formations sanitaires. 

15



1.   Contexte et méthodologie   | |  normes infrastruCtures & équipements

Impressions d’écran des pages de couverture du PNDS (à gauche) et des PMA/CA 
(à droite)

Carte des régions naturelles et des préfectures de Guinée
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cette sous-partie est dédiée à la présentation de 
la méthodologie ayant permis d’aboutir aux normes 
présentées dans le document, qui se divise en quatre 
phases :
• état des lieux ;
• travaux préparatoires ;
• atelier de validation ;
• synthèse.

Résumé



1.3.2 Méthodologie
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1.2.1. état des lieux

Tous les documents de normes et plans existants ont été collectés. Il s’agit notamment de :

• document de normes PMA/PCA ;
• document de normes et Procédures Gestion Déchets Biomédicaux ;
• document de normes élaboré par certains PTF dans le cadre de la mise en œuvre de projets ;
• document de normes laboratoires ;
• document de normes OMS ;
• différents plans architecturaux des structures sanitaires élaborés par les PTF (UNOPS, AFD, KfW, 

COOPI, Croix Rouge) ;
• différents plans disponibles au niveau du SNIEM.

Au total, une vingtaine de documents a été identifié. A cette revue de la littérature nationale il faut ajouter 
les manuels de normes de différents pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine, le Niger, le Sénégal, et 
le Togo.

1.2.2. travaux préparatoires

Un comité technique de 14 membres a été mis en place et composé des spécialistes des structures 
suivantes :

• SNIEM : Chef service (01) ; Cellule infrastructures (03) ; Cellule équipements (02) ; Cellule maintenance 
(02) ;

• DNEHHS (actuelle DNEHPP) : Division hygiène, prévention et gestion des risques (01)
• BSD : (01) ;
• DNL : (01) ;
• EF : (03)

Le comité s’est réuni du 21 juin au 02 juillet 2021 dans les bureaux d’Expertise France. Les différentes 
données collectées ont été exploitées. Une base de données en infrastructures et équipements a 
été constituée. Les travaux des sous-commissions ont permis d’alimenter cette base de données 
en exploitant les PMA/PCA. Les différentes présentations en prélude à l’atelier ont été élaborées et 
concernent entre autres :

• l’agenda de l’atelier ;
• les différentes communications ;
• les Termes de Référence des travaux de groupes.

1.2.3. atelier de validation des données

Du 05 au 06 juillet 2021 s’est tenu à Coyah l’atelier national de validation des normes en matière 
d’infrastructures et d’équipements des structures de soins des niveaux primaire et secondaire.
 
Cet atelier placé sous la présidence du Directeur du BSD du Ministère de la Santé est une activité du 
Service National des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance (SNIEM), avec l’appui 
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1.2.4. synthèse et finalisation du document

Les différentes bases de données issues de l’atelier de validation ont été apurées avec une harmonisation 
des informations.  Un comité restreint s’est réuni pour intégrer l’ensemble des observations formulées. 
Ce comité est composé de 13 membres, spécialistes des structures suivantes :

• SNIEM : Chef service (01) ; Cellule infrastructures (04) ; Cellule équipements (02) ; Cellule maintenance 
(03) ;

• EF : (03).

Le document des normes et standards en infrastructures et équipements en a découlé, rédaction et 
mise en forme.  Une fois la rédaction effective une double relecture a été réalisée.

Une première relecture du document a été effectuée par un Expert Technique International spécialiste 
des équipements biomédicaux. L’objectif étant de vérifier l’exhaustivité des listes d’équipements ainsi 
que d’harmoniser les spécifications entre les niveaux de la pyramide sanitaire.

Une seconde relecture a ensuite été menée par un spécialiste reconnu en Santé Publique et fin 
connaisseur du système de santé Guinéen, dans le but de finaliser le document et d’en vérifier la 
pertinence par rapport aux contraintes nationales.

Une dernière séance de travail regroupant les acteurs du SNIEM, du BSD et de la DNEHPP s’est alors 
tenue afin de valider la version finale.

20

technique et financier d’Expertise France à travers le PASA2.   

Une quarantaine de participants composés d’experts/spécialistes du système sanitaire (Ordre des 
architectes et ingénieurs de la Guinée, directeurs DPS, DRS, HP, représentants des services centraux 
Ministères de la Santé, de la Ville et Aménagement du Territoire, PTF/projets notamment Croix Rouge 
Française, UNOPS, PSR/KfW, PASSPE, COOPI, JICA) et l’Administration et Contrôle des Grands 
Projets de la Présidence de la République ont participé à cet atelier avec des contributions assez 
enrichissantes (cf. annexe 01 pour la liste de présence). 
Six (06) présentations ont eu lieu suivant chaque type de structures (PS, CSR, CSU, CSA, CMC, HP).
Chacune des présentations est axée sur les points suivants :

• rappel des activités PMA / PCA avec les infrastructures y afférentes ;
• infrastructures nécessaires pour chaque type de structures ;
• différentes pièces de chaque infrastructure suivant les types de structures avec leur superficie ;
• différents équipements pour chacune des pièces des infrastructures.

Des amendements ont été apportés par les participants répartis en trois (03) groupes. Les bases de 
données complètes des infrastructures et équipements des structures sanitaires ont été transmises à 
chacun des groupes suivant les types de structures à leur charge.

Il est à indiquer que ces normes en infrastructures sanitaires prennent en compte les personnes à 
mobilité réduite et intègrent une réflexion sur les problématiques de genre. Les paquets minimum et 
complémentaires d’activités (PMA/PCA) des structures de soins ont été privilégiés dans ces normes 
en vue d’offrir de meilleures conditions de travail et de fréquentation.
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est présentée dans un premier temps la définition 
des différentes typologies des structures de santé. 
dans un deuxième temps les demandes du pma et du 
pca sont traduites en locaux et aménagements pour 
chacune des typologies. 

ensuite ces locaux et aménagements sont regroupés 
en services, et leur répartition ventilée au niveau 
des structures d’un district sanitaire. 
en clôture, la pyramide sanitaire du mshp est 
rappelée.

Résumé



2.2.1 Typologies des infrastructures 
sanitaires
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2.1.1. définition typologique des structures dans un district 
sanitaire

ps
Le Poste de Santé est la structure de santé la plus décentralisée. Distant de plus de 
10 km du centre de santé de référence, il dessert une population d’au moins 3000 
personnes. Le poste de santé est le premier niveau de référence des soins de santé 
de base. Il a pour mission de : 

• promouvoir la santé par l’éducation sanitaire des populations et l’assainissement 
du  milieu ;

• appuyer les activités de vaccination menées par le centre de santé auquel il est 
rattaché ;

• assurer le suivi des enfants et des femmes et offrir des soins curatifs à l’ensemble 
de la population relevant de sa zone administrative.

La pyramide sanitaire prévoit six (06) typologies d’infrastructres sanitaires au sein d’un district sanitaire, 
à savoir : 
 - Poste de Santé (PS) ;
 - Centre de Santé Rural (CSR) ;
 - Centre de Santé Urbain (CSU) ;
 - Centre de Santé Amélioré (CSA) ;
 - Centre Médical de Commune (CMC) ;
 - Hôpital Préfecetoral (HP).

cs
Le Centre de Santé (Rural ou Urbain) est un établissement de soins qui constitue 
le troisième niveau de contact après le niveau communautaire et le poste de santé 
pour la population d’une aire de santé définie, et le deuxième niveau de référence. Il 
a pour mission de :
• offrir des soins préventifs et promotionnels ;
• offrir des prestations de soins primaires curatifs à la population de sa zone 

d’accessibilité ;
• approvisionner les Postes de Santé de son secteur sanitaire en produits 

pharmaceutiques essentiels, consommables et outils de gestion ;
• superviser les activités des  Postes de Santé et du système d’information des 

services à base communautaire (SBC) dans le secteur sanitaire ;
• prendre en charge les cas référés des Postes de Santé et des SBC ;
• assurer la lutte contre la maladie ;
• réaliser les examens de laboratoire.
Pendant que le CSR dessert une populatin entre 5 000 et 10 000 habitants, le CSU 
couvre une population de 20 000 habitants.
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csa
Le centre de santé amélioré est un établissement de soins qui est partie intégrante 
du district sanitaire et qui a pour mission de : 

• offrir des soins préventifs à la population du secteur sanitaire qu’il couvre ;
• promouvoir la santé individuelle et collective à travers des activités d’information, 

d’éducation et de communication ;
• offrir des soins curatifs primaires et secondaires selon son niveau de compétence;
• recevoir et soigner les malades référés des centres de santé et ou des postes de 

santé ;
Il est créé lorsqu’une population d’au moins 50 000 habitants se trouve à une distance 
de plus de 50 km de l’Hôpital Préfectoral.

cmc
Le Centre Médico-Communal (CMC) est un établissement de soins publics disposant 
d’un plateau technique supérieur à celui d’un CSA et s’approchant d’un Hôpital 
Préfectoral. Il a pour mission de :

• offrir des prestations de référence et de contre-référence ;
• appuyer les centres de santé dans la mise en œuvre de la stratégie de soins de 

santé primaires ;
• promouvoir la santé individuelle et collective par des actions d’information, 

d’éducation et de communication.

hp
L’Hôpital Préfectoral est un établissement de soins public qui couvre une population 
d’environ 200 000 habitants et dispose d’un plateau technique d’un niveau supérieur 
à celui du Centre Médical de Commune. Il a pour mission de :

• assurer la prise en charge des malades référés des formations périphériques, des 
urgences, des consultations externes et d’assurer leur hébergement éventuel ;

• assurer le diagnostic des maladies et le traitement des patients avec ou sans 
hospitalisation ;

• participer à la formation initiale et continue du personnel de santé ;
• assurer la gestion de l’information sanitaire (notification, enregistrement, 

compilation, analyse, transmission, prise de décision, retro-information, suivi 
et évaluation, etc...) y compris l’élaboration des rapports des activités et le 
monitorage semestriel des activités de l’HP ;

• participer aux activités du district sanitaire : supervision des activités CS, CSA, 
CMC et structures privées, revue des décès maternels, néonatals et infantiles, 
campagne de vaccination, CTPS, réunions etc... ; 
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hp
• réaliser la recherche opérationnelle ;
• assurer la gestion administrative et financière de l’établissement y compris la 

tenue des différentes instances ;
• participer à la surveillance épidémiologique.

(suite)
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2.1.2. rappel des paquets minimums et complémentaires d’activités 
dans les structures sanitaires - pma & pca

Les Paquets Minimums et Complémentaires d’activités (PMA/PCA) constituent l’ensemble des 
interventions de santé, considérées comme essentielles, que le gouvernement guinéen s’engage à 
mettre en œuvre, de façon intégrée et fonctionnelle, aux différents échelons de la pyramide sanitaire, 
à un coût abordable et accessible à l’ensemble de la population » (tirée du document PMA/PCA des 
services de santé en Guinée 2018).

Il est donc essentiel pour les infrastructures de tenir compte de ce cadre afin de permettre par les choix 
architecturaux réalisés la bonne tenue des interventions de santé attendues. Les tableaux suivants 
présentent les activités des PMA et PCA en reliant à chacune d’elles les pièces ou infrastructures 
nécessaires, et ce suivant chaque type de structure sanitaire.

paquet d’activités type d’ouvrage/pièce d’infrastructure

Information - Éducation – Communication
Sensibilisation des populations lors des 
stratégies avancées et les campagnes de 
vaccination
Supervision des activités des agents 
communautaires
Vaccination
Suivi des enfants et des femmes enceintes
PTME

Salle polyvalente, nutrition

Accouchements
Salle de travail
Salle d’accouchement
Salle observation

Traitement curatif des affections courantes et la 
référence des cas graves au centre de santé

Salle des soins

Vente des médicaments essentiels aux 
consultants
Planification familiale et vente de préservatifs

Point de vente

PCI
Surveillance épidémiologique et riposte
Reconnaissance et référence des maladies 
chroniques

Tri

Eau et Assainissement Forage, gestion des déchets
Gestion et maintenance Magasin

ps poste de santé
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paquet d’activités type d’ouvrage/pièce d’infrastructure

Consultation primaire curative

Service des consultations, nutrition

Suivi des enfants (vaccination, croissance, 
nutrition)

Dépistage volontaire (CDV)

Soins (petite chirurgie, injections)

Examens de laboratoire Laboratoire

Cession de médicaments aux consultants Pharmacie

Consultations prénatales

Maternité

SONUB

Accouchement et suivi de l’accouchement

Planning familial et les consultations post-
natales
Prévention de la Transmission Mère-Enfant 
(PTME)

Formation

Salle polyvalente
Bureau chef de centre (CSU uniquement)

Information – Éducation- Communication

Activités primaires des programmes et projets 
de santé publique
Supervision des activités menées par les postes 
de santé et du système d’information des SBC

Organisation des réunions mensuelles

Compilation et l’analyse des rapports des PS et 
SBC

Elaboration des rapports des activités du CS

Monitorage semestriel des activités du CS

Gestion

Accueil et orientation
Centre de tri
Centre de Dépistage de la Tuberculose (CSU 
uniquement)

Prévention et le contrôle des infections

Surveillance épidémiologique et la riposte

cs centre de santé (rural et urbain)
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paquet d’activités type d’ouvrage/pièce d’infrastructure

Accueil et orientation

Centre de tri, Centre de Dépistage de la 
Tuberculose (CDT)

Prévention et le contrôle des infections

Surveillance épidémiologique et la riposte

Prévention et le contrôle des infections (PCI) Tri, stérilisation
Consultation prénatale (CPN) et consultation 
primaire curative (CPC)

Consultations
Maternité

Vaccination

Petite chirurgie, les soins et les injections

Consultation de référence
Prise en charge de la santé du 3ème âge

Hospitalisation des cas référés Hospitalisations

Examens de laboratoire
Laboratoire

Transfusion sanguine
Cession des produits pharmaceutiques du 
niveau secondaire

Pharmacie

Consultations prénatales

MaternitéPlanning familial et consultation post-natale

Accouchement

Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence 
complets (SONUC) Bloc opératoire
Soins Après Avortement (SAA)

Imagerie médicale (échographie, radiographie 
sans préparation)

Imagerie

Chirurgie générale et obstétricale
Bloc opératoire

Sécurité chirurgicale des patients

Prévention, le dépistage et la prise en charge du 
cancer du col et du sein

Consultations
Prévention et la prise en charge des violences 
basées sur le genre

csa centre de santé amélioré
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paquet d’activités type d’ouvrage/pièce d’infrastructure

Activités spécifiques des projets et programmes 
de santé publique

Service administratif

Elaboration des rapports d’activités du CSA

Monitorage semestriel des activités du CSA

Formation continue du personnel

Gestion administrative et financière

Référence et la contre référence

Maintenance préventive et curative Maintenance

Réalisation de la recherche-action

Service administratif

Formation

Information – Éducation- Communication

Activités primaires des programmes et projets 
de santé publique
Supervision des activités menées par les postes 
de santé et du système d’information des SBC
Organisation des réunions mensuelles
Compilation et l’analyse des rapports des PS et 
SBC
Elaboration des rapports des activités du CS

Monitorage semestriel des activités du CS

Gestion 

Supervision des CS et PS relevant de sa zone 
géo-administrative

csa centre de santé amélioré (suite)
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paquet d’activités type d’ouvrage/pièce d’infrastructure

PCI 
Tri, CDT, stérilisation

Surveillance épidémiologique 

Consultation de référence en médecine 
générale, pédiatrie, chirurgie et gynéco-ob-
stétrique 

Service des consultationsSoins dentaires
Prévention et la prise en charge des violences 
basées sur le genre

Prise en charge de la santé du 3ème âge

Transfusion sanguine 
Laboratoire, Unité SanguineActivités d’exploration :

    - Laboratoire,

    - Imagerie (radiologie, échographie, ECG) Imagerie

Soins d’urgences Urgences

Activités d’hospitalisation dans les spécialités en 
fonction de la carte sanitaire 

Hospitalisations

Accouchements y compris le plan 
d’accouchement 

Maternité

Prévention, dépistage et la prise en charge pré-
coce du cancer du col utérin et du sein

Service des consultations

Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence 
complets (SONUC) 

Bloc opératoireSoins Après Avortement (SAA) 

Sécurité chirurgicale des patients 

Activités de formation dans le domaine des 
soins de base 

Service administratif

Activités de recherche opérationnelle visant à 
améliorer le fonctionnement du district 

Gestion administrative et financière 

Elaboration des rapports des activités du CMC 

Monitorage semestriel des activités du CMC

Maintenance des infrastructures et équipements Maintenance

cmc centre médico-communal
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paquet d’activités type d’ouvrage/pièce d’infrastructure

PCI 
Tri, CDT, stérilisation

Surveillance épidémiologique 

Consultation de référence en médecine 
générale, pédiatrie, chirurgie et gynéco-ob-
stétrique, Ophtalmologie, Otho-Rhino-Laryngol-
ogie

ConsultationsSoins dentaires
Prévention et la prise en charge des violences 
basées sur le genre

Prise en charge de la santé du 3ème âge

Transfusion sanguine 
Laboratoire, Unité SanguineActivités d’exploration :

    - Laboratoire,

    - Imagerie (radiologie, échographie, ECG) Imagerie

Soins d’urgences Urgences

Activités d’hospitalisation dans les spécialités en 
fonction de la carte sanitaire 

Hospitalisations

Accouchements y compris le plan 
d’accouchement 

Maternité

Prévention, le dépistage et la prise en charge 
précoce du cancer du col utérin et du sein

Consultations

Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence 
complets (SONUC) 

Bloc opératoireSoins Après Avortement (SAA) 

Sécurité chirurgicale des patients 

Activités de formation dans le domaine des 
soins de base 

Service administratif

Activités de recherche opérationnelle visant à 
améliorer le fonctionnement du district 

Gestion administrative et financière 

Elaboration des rapports des activités du CMC 

Monitorage semestriel des activités du CMC

Maintenance des infrastructures et équipements Maintenance

hp hôpital préfectoral
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2.1.3. présentation des infrastructures au niveau du district 
sanitaire

Les liens entre les activités attendues par les PMA/PCA et leur traduction en infrastructures et services 
ayant été faits, il est maintenant possible d’établir une représentation schématique de chacune des 
typologies sanitaires attendues au niveau d’un district - PS, CSR, CSU, CSA, CMC et HP.

Chaque typologie dispose donc de plusieurs services et facilités, eux-mêmes contenant un certain 
nombre de locaux qui seront détaillés en partie III de ce livre.

34

tri

service 01

soins

service 02

nutrition

service 03

latrines

logeMents

PS installations 
solaires

adduction en eau

gestion des 
déchets

aménagements 
extérierieurs et 
clôture

tri

service 01

Consultation

service 02

nutrition

service 03

latrines

logeMents

CSR
installations 
solaires

adduction en eau

gestion des 
déchets

aménagements 
extérierieurs et 
clôture

Maternité
service 04

laboratoire

pharMaCie

service 05

staff

logistique

services
06 & 07



2.  Typologies des infrasTrucTures saniTaires eT normes spécifiques   | |  normes infrasTrucTures & équipemenTs35

tri

service 01

Consultation

service 02

nutrition

service 03

latrines

logeMents

CSU
installations 
solaires

adduction en eau

gestion des 
déchets

aménagements 
extérierieurs et 
clôture

Maternité
service 04

laboratoire

pharMaCie

service 05

staff

logistique

services
07 & 08

Cdt

service 06

tri

service 01

Consultation

service 02

nutrition

service 03

latrines

logeMents

CSA

installations 
solaires

adduction en eau

gestion des 
déchets

aménagements 
extérierieurs et 
clôture

Maternité
service 04

bloC

opératoire

service 05

appui inter

disCiplinaire

service 12

Cdt

service 08

hospitalisation

service 06

laboratoire

pharMaCie

service 07

Morgue

service 10

abris

aCCoMpagnants

service 09

adMinistration

service 11

MaintenanCe

service 13staff

service 14



2.  Typologies des infrasTrucTures saniTaires eT normes spécifiques   | |  normes infrasTrucTures & équipemenTs 36

tri
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Le Centre Médico-Communal et l’Hôpital Préfectoral partagent les mêmes services. La différence entre 
les deux structures apparaît à l’intérieur des services. En effet, le service de consultation d’un HP abrite 
plus de spécialités que celui d’un CMC, et le nombre de lits dans les services des Urgences et des 
Hospitalisations sera plus élevé.

Page suivante, les différents services d’un Hôpital Préfectoral.
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Définir les différentes typologies des infrastructures sanitaires, réaliser la correspondance avec les 
exigences du Paquet Minimum et du Paquet Complémentaire d’Activités, puis traduire ces exigences 
en différents services à prévoir pour chacune de ces typologies a permis de poser le cadre dans lequel 
vont s’installer les normes de surfaces et d’équipements. Elles seront l’objet de la partie III de ce 
document. 

Afin de compléter le tableau, la répartition des typologies au sein de la pyramide sanitaire est proposée 
ci-après.
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Pyramide sanitaire, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Guinée

Pour rappel, le présent tome traite des typologies sanitaires présentes au niveau du district sanitaire.
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les outils permettant de dimensionner les futures 
infrastructures sont définis, autant en capacités 
d’accueil qu’en unités de surface.

les nombres de lits d’hospitalisations des cmc et 
hp donnés aux paragraphes 3.1.3 et 3.1.4 sont 
donc indicatifs et doivent être ajustés sur la base 
des outils présentés ici.

Résumé



2.2.2 Normes spécifiques
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2.2.1. normes en capacités d’accueil

41

L’OMS recommande une norme de 2,5 lits d’hospitalisation pour 1000 habitants (ou 25 lits pour 10000 
habitants), base d’appréciation de la disponibilité de cette ressource dans les enquêtes SARA. En 
Guinée, compte tenu de différents facteurs comme l’insuffisance des infrastructures, la faible utilisation 
et le souci de l’efficience, la norme minimale actuelle au niveau de l’hôpital préfectoral (hôpital de 
district) est d’un (01) lit pour 2000 habitants (0,5 lit pour 1000 habitants).

Lorsque l’activité hospitalière est très forte (facteur lié à l’environnement socio-économique, à la qualité 
des soins et aux facilités d’accès), ce taux est à réajuster pour être proche de celui recommandé par 
l’OMS.

Par ailleurs, la création d’un segment hospitalier (département, service ou unité fonctionnelle) obéit à 
deux (02) critères fondamentaux : 

• Les critères de capacité d’hospitalisation : le service d’hospitalisation doit avoir une capacité 
minimale de 20 lits et une capacité maximale de 60 lits. Une unité fonctionnelle doit avoir une 
capacité minimale de 10 lits et est rattachée à un service ;

• Les critères de fonctionnalité : existence d’une équipe médicale conforme au cadre organique, 
existence d’une équipe soignante en fonction du cadre organique, existence de l’équipement 
minimum requis selon les indications de la carte hospitalière, mise en place d’un cadre organisationnel 
approprié (existence d’organigramme et de description de poste).

A cette méthode statique dite populationnelle, pour des raisons de rationalisation des ressources, la 
direction des établissements hospitaliers recommande le calcul du nombre de lits à installer dans les 
établissements fonctionnels sur la base de l’utilisation attendue, de la durée moyenne de séjour et du 
taux d’occupation moyen (TOM) normatif des lits (80%).
Cette méthode, dite dynamique, tient compte aussi du contexte, notamment de l’historique des 
statistiques du district sanitaire et de l’hôpital.

La capacité à installer se calcule alors par la formule suivante : 

Il faut noter ici que les administrations des établissements hospitaliers appliquent très peu ces méthodes.
Il faut aussi préciser que l’installation des lits doit tenir compte de la disponibilité des locaux devant les 
abriter.
Enfin, avant d’installer de nouveaux lits, il faut s’assurer qu’un redéploiement interne n’est pas possible, 
certains services pouvant être sous-utilisés alors que d’autres sont saturés.

Population à desservir x le taux de fréquentation attendu x 0,08 à 0,1 (8 à 10% 
des nouveaux cas nécessitent généralement une hospitalisation des malades) x 

6,2 (durée moyenne de 6,2 jours dans les hôpitaux de district)

365 jours
x 0,8
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2.2.2. normes de dimensionnement

42

Les normes de dimensionnement des salles s’inspirent de celles préconisées par l’OMS.
Ces normes sont applicables dans le cas du principe de la modulation. Ce principe préserve 
l’avantage de l’adaptabilité des locaux aux besoins d’extensions, de reconversions et de changements 
technologiques.

Sous réserve de l’évolution de la technique architecturale en matière de modulation, les normes de 
dimensionnement spatial utilisées comme base de calcul par unité d’activités sont les suivantes :

• unité d’activités de consultations/examens à usage multiple est de 12 m² ;
• unité d’activités de consultation avec examen spécifique est de 12 m² ;
• unité d’activités pour hospitalisation est de 8 m² par patient ;
• unité d’activités de soins intensifs au chevet du malade hospitalisé est 12 m² ;
• unité d’activités d’accouchement est de 14 m² ;
• unité d’activités de conduite d’une opération abdominale est de 25 m² ;
• surface de salles de laboratoire est de 8 m² pour un module ;
• surface au sol d’une salle de radiologie est de 16 m² ;
• surface au sol des annexes d’une salle de radiologie est de 6 m².
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la synthèse de la répartition des surfaces et des 
équipements dans chaque service par structure 
sanitaire est présentée ainsi que celle des familles 
d’équipements. suivent les détails des normes 
de surfaces et d’équipements pour chacune des 
structures d’un district sanitaire :
ps, csr, csu, csa, cmc, hp.

il est important de rappeler que ces normes ont 
été établies pour des infrastructures complètes 
et disposant de tout le personnel médical et 
paramédical requis pour un bon fonctionnement de 
ces structures.

Résumé



3.3.1 Normes de surfaces et 
d’équipements
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3.1.1. répartition des surfaces et équipements par service

47

accueil/tri

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

PS 4 21 6 14 9

CSR 4 21 3 15 5

CSU 5 32 5 25 5

CSA 11 66 4 48 5

CMC 11 66 2 41 2

HP 11 66 2 44 2

urgences

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

28 323 8 226 9

32 383 9 262 10

maternité

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

PS 5 62 18 69 44

CSR 11 131 20 89 27

CSU 13 151 24 109 21

CSA 13 160 10 111 12

CMC 36 498 13 375 16

HP 39 607 14 443 17

imagerie

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

16 159 4 76 3

16 159 4 76 3

laboratoire

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

PS
CSR 5 52 8 96 29

CSU 5 52 8 108 21

CSA 10 99 6 147 16

CMC 16 182 5 302 13

HP 16 182 4 302 11

unité sanguine

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

14 148 4 123 5

14 148 3 123 5

La répartition des pièces, de leur surface et des équipements au sein des services/pôles d’activités 
introduits au paragraphe 2.1.3 sont présentées pour chacune des typologies sanitaires d’un district.

Les tableaux qui suivent constituent donc une synthèse générale des normes de surfaces et 
d’équipements détaillées aux paragraphes 3.1.3 et 3.1.4.
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consultation

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

7 104 30 67 43

9 116 18 81 25

12 148 23 174 34

15 180 11 178 19

26 320 8 241 10

26 356 8 288 11

nutrition

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

1 16 5

1 16 2

1 20 3

1 20 1

bloc opératoire

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

8 105 6 80 9

19 196 5 137 6

23 265 6 137 5

hospitalisation

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

13 201 12 148 16

60 753 19 509 21

68 885 20 601 23

pharmacie

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

2 16 5 7 4

3 27 4 12 4

3 27 4 13 3

3 31 2 13 1

8 100 3 25 1

8 100 2 25 1

CDT
Infrastructures Eqpts

Qté 
pièces

S (m²) 
min.

% Qté %

8 103 16 43 8

8 103 6 43 5
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administration

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

PS

CSR

CSU

CSA 8 110 7 79 9

CMC 18 279 7 184 8

HP 18 279 6 184 7

abris accompagnants

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

1 16 1

1 16 0

1 16 0

maintenance

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

PS

CSR

CSU

CSA 3 53 3 23 2

CMC 17 211 5 95 4

HP 16 211 5 95 4

staff

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

3 37 6 27 8

3 37 6 32 6

3 54 3 43 5

3 62 2 19 1

3 62 1 19 1
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morgue

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

4 40 2 4 0

4 40 1 5 0

4 40 1 5 0
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appui interdisciplinaire

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

3 37 6 9 3

3 37 6 7 1

3 37 2 7 1

14 214 5 52 2

14 214 5 52 2

logements

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

13 97 28

25 195 30

42 354 21

42 354 9

42 354 8

autres

Infrastructures Eqpts
Qté 

pièces
S (m²) 
min.

% Qté %

13 26 8

17 26 4

13 26 4

27 42 3

30 32 1

30 32 1

TOTAL
Infrastructures Eqpts

Qté 
pièces

S (m²) 
min.

% Qté %

coefficient x

PS 45 342 100 157 100 S. Infra Qté. Eqpts

CSR 81 658 100 329 100 1,9 2,1

CSU 66 633 100 511 100 1,0 1,6

CSA 173 1671 100 924 100 2,6 1,8

CMC 363 3953 100 2410 100 2,4 2,6

HP 382 4359 100 2656 100 1,1 1,1
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3.1.2. les familles d’équipements et leur répartition par service

La synthèse générale des normes de surfaces et d’équipements ayant été présentée, il s’agit à présent 
de classifier les quantités d’équipements et de présenter cette répartition au sein des services/pôles 
d’activités pour chacune des typologies sanitaires, du Poste de Santé à l’Hôpital Préfectoral.

Dans un souci d’harmonisation et de clarté une nomenclature des équipements hospitaliers a été 
proposée et validée afin d’assurer au MSHP et aux structures de santé une désignation commune 
et unique pour l’ensemble des équipements biomédicaux dans tout le pays. Cette nomenclature est 
disponible en annexe à ce document, et les normes présentées dans les pages qui suivent respectent 
cette nomenclature.

Suivant la même approche, les équipements des normes ont été classés en onze (11) familles dont la 
description et la répartition par service sont données ci-après.
Cette classification correspond à l’usage des équipements et aux différentes familles de fournisseurs 
existantes.

Il est à préciser que les intrants tels que les consommables et les textiles n’apparaissent pas ici, car 
sortant du périmètre de ce document.

Abréviations Famille d’équipements Description
INS Instrumentation Instruments chirurgicaux
LAB Laboratoire Equipements de laboratoire
EG Equipements généraux Equipements généraux non médicaux
EB Equipements biomédicaux Equipements biomédicaux (hors laboratoire)
OUT Outillage Outillage pour les services de maintenance
MB Mobilier de bureau Mobilier de bureau (non médical)
MM Mobilier médical Mobilier spécifique hospitalier

PM Petit Matériel
Petit matériel biomédical ne nécessitant pas de 
maintenance

EI Equipements informatiques Equipements informatiques
VEH Véhicules Véhicules

EE Equipements électriques 
Equipements d’alimentation en énergie électrique et de 
protection électrique

Tableau de description des familles d’équipements

Les onze (11) familles d’équipements introduites ici correspondent également aux 
différentes familles de fournisseurs existantes.
Ainsi, lors de la constitution d’un Dossier d’Appel d’Offre, il sera judicieux de 
constituer ces familles d’équipements en lots.

!
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accueil/tri

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS 0 0 3 1 0 4 6 0 0 0 0
CSR 0 0 3 1 0 5 6 0 0 0 0
CSU 0 0 4 2 0 8 8 0 2 0 1
CSA 0 0 5 3 0 21 16 0 2 0 1
CMC 0 0 5 3 0 19 11 0 2 0 1
HP 0 0 5 4 0 19 13 0 2 0 1

urgences

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR
CSU
CSA
CMC 25 2 18 33 0 70 55 8 10 0 5
HP 25 2 18 33 0 83 73 14 9 0 5

consultation

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS 11 1 5 6 0 20 9 15 0 0 0
CSR 9 6 5 7 0 20 19 15 0 0 0
CSU 15 9 9 19 0 37 27 51 4 1 2
CSA 15 9 19 20 0 43 36 36 4 1 2
CMC 21 12 20 39 0 67 32 31 6 1 3
HP 22 30 39 53 0 78 41 40 8 1 4

maternité

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS 16 0 4 7 0 9 16 17 0 0 0
CSR 15 0 4 14 0 16 18 22 0 0 0
CSU 15 0 9 19 0 16 22 25 2 0 1
CSA 15 0 9 18 0 15 24 27 2 0 1
CMC 48 0 22 31 0 96 101 71 4 0 2
HP 48 0 22 31 0 116 125 95 4 0 2

52
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hospitalisation

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR
CSU
CSA 10 0 2 3 0 44 44 45 0 0 0
CMC 40 0 27 12 0 162 134 128 4 0 2
HP 40 0 27 12 0 194 166 156 4 0 2

laboratoire

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR 4 57 12 2 0 11 3 4 2 0 1
CSU 4 60 12 2 0 15 7 4 3 0 1
CSA 4 76 16 2 0 30 12 4 2 0 1
CMC 6 187 18 6 1 57 19 4 3 0 1
HP 6 187 18 6 1 57 19 4 3 0 1

unité sanguine

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR
CSU
CSA
CMC 0 52 13 0 1 26 18 10 2 0 1
HP 0 52 13 0 1 26 18 10 2 0 1

pharmacie

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS 0 0 1 0 2 3 1 0 0 0 0
CSR 0 1 0 0 2 7 2 0 0 0 0
CSU 0 1 0 0 2 8 2 0 0 0 0
CSA 0 1 0 0 2 8 2 0 0 0 0
CMC 0 1 5 0 2 11 6 0 0 0 0
HP 0 1 5 0 2 11 6 0 0 0 0
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cdt
INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR
CSU 0 1 1 1 1 22 14 0 2 0 1
CSA 0 1 1 2 1 21 14 0 2 0 1
CMC
HP

administration

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR
CSU
CSA 0 0 10 0 0 53 6 0 7 0 3
CMC 0 0 32 0 1 123 5 0 16 0 7
HP 0 0 32 0 1 123 5 0 16 0 7

morgue

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR
CSU
CSA 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
CMC 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
HP 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0

appui interdisciplinaire

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR 0 0 1 0 0 6 0 0 0 2 0
CSU 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0
CSA 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0
CMC 3 0 5 7 7 26 7 3 0 0 0
HP 3 0 5 7 7 26 7 3 0 0 0
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maintenance

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR
CSU
CSA 0 0 0 0 5 15 0 0 2 0 1
CMC 0 0 19 0 14 48 4 0 6 1 3
HP 0 0 19 0 14 48 4 0 6 1 3

staff

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS
CSR 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0
CSU 0 0 1 0 0 28 2 0 1 0 0
CSA 0 0 0 0 0 41 2 0 0 0 0
CMC 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
HP 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
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TOTAL
TOTAL

INS LAB EG EB OUT MB MM PM EI VEH EE

PS 27 1 13 14 2 36 32 32 0 0 0 157

CSR 28 64 25 24 2 92 48 41 2 2 1 329

CSU 34 71 37 43 3 140 82 80 14 1 6 511

CSA 78 87 56 62 8 300 177 124 21 1 10 924

CMC 168 253 219 156 23 793 441 267 59 2 29 2 410

HP 169 253 219 171 23 869 526 334 60 2 30 2 656

TOTAL 504 729 569 470 61 2 230 1 306 878 156 8 76 6 987

Synthèse générale de la répartition des familles d’équipements par service
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>     Poste de Santé : normes de surfaces 45 342,0

# Pièces Qté
S min. 
(m²)

1. ACCUEIL/TRI 4 21,0
1.1 Hall d’accueil 1 4,0
1.2 Triage 1 6,0
1.3 Isolement (8 m²/lit) 1 8,0
1.4 WC et accessoires avec système de lavage des mains 1 3,0

2. BATIMENT DES SOINS (DISPENSAIRE + MATERNITE) 14 182,0
2.1 Attente et circulation (avec bancs en BA) 1 36,0
2.2 Consultation pré natale (CPN+PTME) 1 12,0
2.3 Salle de travail (12 m²) + WC/douche internes (3 m²) 1 15,0
2.4 Vidoir (SAS avac lavabo, vidoir) 1 3,0
2.5 Salle d’accouchement + paillasse (8 m²/lit) 1 16,0
2.6 Salle d’observation des accouchées (8 m²/lit) 1 16,0
2.7 Consultation primaire Curative (CPC) avec paillasse 1 14,0
2.8 Soins injection avec paillasse 1 12,0
2.9 Stérilisation (paillasse humide, paillasse sèche, stockage) 1 8,0
2.10 Observation (H/F) (8 m² par lit) 1 16,0
2.11 Salle polyvalente (IEC-PEV-PTME) 1 14,0
2.12 Local ménage 1 4,0
2.13 Point de vente avec étagères en béton armé 1 8,0
2.14 Magasin de stockage 1 8,0

3. NUTRITION 1 16,0
3.1 Cuisine de démonstration 1 16,0

4. LOGEMENT CHEF DE POSTE ET SON ANNEXE 13 97,0
4.1. LOGEMENT CHEF DE POSTE 9 81,0
4.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
4.1.2 Chambre 1 1 16,0
4.1.3 Toilettes 1 1 3,0
4.1.4 Chambre 2 1 12,0

ps

3.1.3. normes de surfaces
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4.1.5 Toilettes 2 1 3,0
4.1.6 Terrasse 1 1 9,0
4.1.7 Terrasse 2 1 3,0
4.1.8 Magasin 1 5,0
4.1.9 Dégagement 1 PM
4.2. ANNEXE 4 16,0
4.2.1 Cuisine et magasin 1 10,0
4.2.2 Buanderie 1 4,0
4.2.3 Toilette externe 1 2,0
4.2.4 Dégagement 1 PM

5. AUTRES 13 26,0
5.1. BATIMENTS DE SOINS 2
5.1.1 Fosse septique (se référer aux nombres d’usagers) 1 PM
5.1.2 Puits perdu (diamètre 1,2 m) 1 PM
5.2. LOGEMENT CHEF DE POSTE 2
5.2.1 Fosse septique (se référer aux nombres d’usagers) 1 PM
5.2.2 Puits perdu (diamètre 1,2 m) 1 PM
5.3. GESTION DES DECHETS 5 10,0
5.3.1 Incinérateur (solaire) 1 NA
5.3.2 Broyeur de verres 1 NA
5.3.3 Ensemble fosses organes et cendre (se référer aux nombres 

d’usagers)
1 PM

5.3.4 Espace pour les déchets ordinaires (se référer aux cycles des 
incinérations définies)

1 PM

5.3.5 Local DASRI 1 10,0
5.4. BLOC DE LATRINES 2 16,0
5.4.1 Femmes : 2 WC (1 à la turque, 1 PMR), 1 douche 1 8,0
5.4.2 Hommes : 2 WC (1 à la turque, 1 PMR), 1 douche 1 8,0
5.5. FORAGE ET SUPPORT ET ACCESSOIRES 1
5.6. ENERGIE ELECTRIQUE : kit solaire avec possibilité d’une installation 
mixte

1

6. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
6.1 Clôture 1 PM
6.2 Cheminements piétons 1 PM
6.3 Espaces verts 1 PM
6.4 Parking 1 PM

HP

CMC

CSA

CSU

CSR

PS
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>    Centre de Santé Rural : normes de surfaces 81 658,0

# Pièces Qté
S. min. 

(m²)

1. ACCUEIL/TRI 4 21,0
1.1 Hall d’acueil 1 4,0
1.2 Triage 1 6,0
1.3 Isolement 1 8,0
1.4 WC et accessoires avec système de lavage des mains 1 3,0

2. CONSULTATIONS 9 116,0
2.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 20,0
2.2 Bureau consultation primaire curative adulte / enfant (CPC) 1 16,0
2.3 Soins injection + paillasse 1 12,0
2.4 Stérilisation (paillasse humide, paillasse sèche, stockage) 1 8,0
2.5 PEV (programme élargi des vaccinations) 1 16,0
2.6 Observations (8m²/lit) Femme 1 16,0
2.7 Observations (8m²/lit) Homme 1 16,0
2.8 Local ménage 1 4,0
2.9 Stockage 1 8,0

3. NUTRITION 1 16,0
3.1 Cuisine de démonstration 1 16,0

4. MATERNITE 11 131,0
4.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 16,0
4.2 Consultation Pré Natale (CPN) 1 16,0
4.3 PF/PTME 1 12,0
4.4 Salle de travail + WC/douche internes 1 15,0
4.5 Vidoir (SAS avac lavabo, vidoir) 1 3,0
4.6 Salle d’accouchement avec paillasse 1 18,0
4.7 Stérilisation (paillasse humide, paillasse sèche, stockage) 1 8,0
4.8 Salle des accouchées (8m²/lit) 1 16,0
4.9 Terrasse/jardin accouchées 1 15,0
4.10 Local ménage 1 4,0
4.11 Stockage 1 8,0

5. LABORATOIRE ET PHARMACIE 8 79,0

csr



3. Normes eN iNfrastructures et eN équipemeNts   | |  Normes iNfrastructures & équipemeNts 60

HP

CMC

CSA

CSU

CSR

PS

5.1. LABORATOIRE 5 52,0
5.1.1 Salle d’attente 1 9,0
5.1.2 Salle de prélèvement 1 9,0
5.1.3 Salle analytique 1 16,0
5.1.4 Bureau chef laboratoire 1 12,0
5.1.5 Magasin des réactifs et consommables 1 6,0
5.2. PHARMACIE 3 27,0
5.2.1 Espace attente 1 5,0
5.2.2 Guichet distribution externe 1 6,0
5.2.3 Local stockage/Magasin (avec rayonnage en BA) 1 16,0

6. STAFF 3 37,0
6.1 Salle polyvalente 1 25,0
6.2 Vestiaire Femme 1 6,0
6.3 Vestiaire Homme 1 6,0

7. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 3 37,0
7.1 Magasin central 1 25,0
7.2 Production de chlore 1 6,0
7.3 Buanderie 1 6,0

8. LOGEMENT CHEF DE CENTRE ET SON ANNEXE 13 106,0
8.1. LOGEMENT CHEF DE CENTRE 9 90,0
8.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
8.1.2 Chambre 1 1 16,0
8.1.3 Toilettes 1 1 3,0
8.1.4 Chambre 2 1 12,0
8.1.5 Chambre 3 1 12,0
8.1.6 Toilettes 2 1 3,0
8.1.7 Terrasses 1 9,0
8.1.8 Magasin 1 5,0
8.1.9 Dégagement 1 PM
8.2. ANNEXE 4 16,0
8.2.1 Cuisine et magasin 1 10,0
8.2.2 Buanderie 1 4,0
8.2.3 Toilette externe 1 2,0
8.2.4 Dégagement 1 PM

9. LOGEMENT SAGE FEMME ET SON ANNEXE 12 89,0
9.1. LOGEMENT SAGE FEMME 8 73,0
9.1.1 Séjour et Salle à manger 1 25,0
9.1.2 Chambre 1 1 16,0
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9.1.3 Toilettes 1 1 3,0
9.1.4 Chambre 2 1 12,0
9.1.5 Toilettes 2 1 3,0
9.1.6 Terrasses 1 9,0
9.1.7 Magasin 1 5,0
9.1.8 Dégagement 1 PM
9.2. ANNEXE 4 16,0
9.2.1 Cuisine + magasin 1 10,0
9.2.2 Buanderie 1 4,0
9.2.3 Toilette externe 1 2,0
9.2.4 SAS 1 PM

10. AUTRES 17 26,0
10.1. BATIMENTS DU CENTRE 4 0,0
10.1.1 Fosse septique (se référer aux nombres d’usagers) 2 PM
10.1.2 Puits perdu (diamètre 1,2 m) 2 PM
10.2. LOGEMENTS 4 0,0
10.2.1 Fosse septique (se référer aux nombres d’usagers) 2 PM
10.2.2 Puits perdu (diamètre 1,2 m) 2 PM
10.3. GESTION DES DECHETS 5 10,0
10.3.1 Incinérateur 1 NA
10.3.2 Broyeur de verres 1 NA
10.3.3 Ensemble fosses organes et cendre (se référer aux nombres 

d’usagers)
1 PM

10.3.4 Espace pour les déchets ordinaires (se référer aux cycles des 
incinérations définies)

1 PM

10.3.5 Local DASRI 1 10,0
10.4. BLOC DE LATRINES 2 16,0
10.4.1 Femmes : 2 WC (1 à la turque, 1 PMR), 1 douche 1 8,0
10.4.2 Hommes : 2 WC (1 à la turque, 1 PMR), 1 douche 1 8,0
10.5. FORAGE ET SUPPORT ET ACCESSOIRES 1
10.6. ENERGIE ELECTRIQUE : kit solaire avec possibilité d’une installation 
mixte

1

11. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
11.1 Clôture 1 PM
11.2 Cheminements piétons 1 PM
11.3 Espaces verts 1 PM
11.4 Parking 1 PM
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Vue d’artiste d’un Centre de Santé Rural
Crédits : groupement WEST Ingénierie/SUDEC
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>    Centre de Santé Urbain : normes de surfaces 66 633,0

# Pièces Qté
S. min. 

(m²)

1. ACCUEIL/TRI 5 32,0
1.1 Hall d’acueil 1 8,0
1.2 Triage 1 8,0
1.3 Guichet 1 5,0
1.4 Isolement 1 8,0
1.5 WC et accessoires avec système de lavage des mains 1 3,0

2. CONSULTATIONS 12 148,0
2.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 20,0
2.2 Bureau chef de centre 1 12,0
2.3 Consultation primaire curative adulte / enfant (CPC) 2 32,0
2.4 Soins + paillasse 1 8,0
2.5 Injections + paillasse 1 8,0
2.6 Stérilisation (paillasse humide, paillasse sèche, stockage) 1 8,0
2.7 PEV (programme élargi des vaccinations) 1 16,0
2.8 Observations (8m²/lit) Femme 1 16,0
2.9 Observations (8m²/lit) Homme 1 16,0
2.10 Local ménage 1 4,0
2.11 Stockage 1 8,0

3. NUTRITION 1 20,0
3.1 Cuisine de démonstration 1 20,0

4. MATERNITE 13 151,0
4.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 16,0
4.2 Consultation Pré Natale (CPN) 1 16,0
4.3 PF/PTME 1 12,0
4.4 Salle d’observation (avant accouchement) 1 8,0
4.5 Salle de travail + WC/douche internes 1 15,0
4.6 Vidoir (SAS avac lavabo, vidoir) 1 3,0
4.7 Salle d’accouchement avec paillasse 1 18,0
4.8 Stérilisation (paillasse humide, paillasse sèche, stockage) 1 8,0
4.9 Salle des accouchées/post-partum (8m²/lit) 1 16,0
4.10 Salle néonatale 1 12,0

csu
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4.11 Terrasse/jardin accouchées 1 15,0
4.12 Local ménage 1 4,0
4.13 Stockage 1 8,0

5. LABORATOIRE ET PHARMACIE 8 79,0
5.1. LABORATOIRE 5 52,0
5.1.1 Salle d’attente 1 9,0
5.1.2 Salle de prélèvement 1 9,0
5.1.3 Salle analytique 1 16,0
5.1.4 Bureau chef laboratoire 1 12,0
5.1.5 Magasin des réactifs et consommables 1 6,0
5.2. PHARMACIE 3 27,0
5.2.1 Espace attente 1 5,0
5.2.2 Guichet distribution externe 1 6,0
5.2.3 Local stockage/Magasin (avec rayonnage en BA) 1 16,0

6. CENTRE DE DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE - CDT 8 103,0
6.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 36,0
6.2 Bureaux médecin 1 12,0
6.3 Salle de prélèvement 1 12,0
6.4 Infirmerie 1 12,0
6.5 Point de distribution 1 8,0
6.6 Soins/injections 1 12,0
6.7 Toilette 1 3,0
6.8 Stockage 1 8,0

7. STAFF 3 37,0
7.1 Salle polyvalente 1 25,0
7.2 Vestiaire Femme 1 6,0
7.3 Vestiaire Homme 1 6,0

8. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 3 37,0
8.1 Magasin central 1 25,0
8.2 Production de chlore 1 6,0
8.3 Buanderie 1 6,0

9. AUTRES 13 26,0
9.1. BATIMENTS DU CENTRE 4 0,0
9.1.1 Fosse septique (se référer aux nombres d’usagers) 2 PM
9.1.2 Puits perdu (diamètre 1,2 m) 2 PM
9.2. GESTION DES DECHETS 5 10,0
9.2.1 Incinérateur 1 NA

64
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9.2.2 Broyeur de verres 1 NA
9.2.3 Ensemble fosses organes et cendre (se référer aux nombres 

d’usagers)
1 PM

9.2.4 Espace pour les déchets ordinaires (se référer aux cycles des 
incinérations définies)

1 PM

9.2.5 Local DASRI 1 10,0
9.3. BLOC DE LATRINES 2 16,0
9.3.1 Femmes : 2 WC (1 à la turque, 1 PMR), 1 douche 1 8,0
9.3.2 Hommes : 2 WC (1 à la turque, 1 PMR), 1 douche 1 8,0
9.4. FORAGE ET SUPPORT ET ACCESSOIRES 1
9.5. ENERGIE ELECTRIQUE : kit solaire avec possibilité d’une installation 
mixte

1

10. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
10.1 Clôture 1 PM
10.2 Cheminements piétons 1 PM
10.3 Espaces verts 1 PM
10.4 Parking 1 PM
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Vue d’artiste de l’entrée d’un Centre de Santé Urbain : tri et portail, clôture
Crédits : groupement WEST Ingénierie/SUDEC
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>    Centre de Santé Amélioré : normes de surfaces 173 1 671,0

# Pièces Qté
S. min. 

(m²)

1. ACCUEIL/TRI 11 66,0
1.1 Hall d’accueil 1 12,0
1.2 Triage 1 8,0
1.3 Salle de conseil et prise en charge 1 12,0
1.4 Habillage 1 3,0
1.5 Deshabillage 1 3,0
1.6 Isolement 1 1 6,0
1.7 Isolement 2 1 6,0
1.8 Guichet 1 6,0
1.9 Local gardien 1 4,0
1.10 Toilette 1 1 3,0
1.11 Toilette 2 1 3,0

2. CONSULTATIONS 15 180,0
2.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 20,0
2.2 Observations (8m²/lit) Femme 1 16,0
2.3 Observations (8m²/lit) Homme 1 16,0
2.4 Consultation primaire curative adulte (CPC) 1 16,0
2.5 Consultation primaire curative enfant (CPC) 1 16,0
2.6 Consultation chirurgien chef 1 12,0
2.7 Salle d’échographie 1 12,0
2.8 Soins + paillasse 1 12,0
2.9 Injections + paillasse 1 8,0
2.10 Stérilisation (paillasse humide, paillasse sèche, stockage) 1 8,0
2.11 PEV (programme élargi des vaccinations) 1 16,0
2.12 Toilettes Femmes 1 8,0
2.13 Toilettes Hommes 1 8,0
2.14 Local méange 1 4,0
2.15 Stockage 1 8,0

3. NUTRITION 1 20,0
3.1 Cuisine de démonstration 1 20,0

4. MATERNITE 13 160,0

csa
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4.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 16,0
4.2 Consultation Pré Natale (CPN) 1 16,0
4.3 PF/PTME 1 12,0
4.4 Salle d’observation (avant accouchement) 1 10,0
4.5 Salle de travail + WC/douche internes 1 15,0
4.6 Vidoir (SAS avac lavabo, vidoir) 1 3,0
4.7 Salle d’accouchement avec paillasse 1 25,0
4.8 Stérilisation (paillasse humide, paillasse sèche, stockage) 1 8,0
4.9 Salle des accouchées/post-partum (8m²/lit) 1 16,0
4.10 Salle néonatale 1 12,0
4.11 Terrasse/jardin accouchées 1 15,0
4.12 Local ménage 1 4,0
4.13 Stockage 1 8,0

5. BLOC OPERATOIRE 8 105,0
5.1 SAS accès patient 1 8,0
5.2 Preparation chirurgien 1 8,0
5.3 Préparation malade (avec douche + toilette) 1 15,0
5.4 Salle d’opération 1 25,0
5.5 Lavage 1 8,0
5.6 Stérilisation 1 10,0
5.7 Salle de Réveil 1 12,0
5.8 Salle d’observation (8m²/lit) + toilette 1 19,0

6. HOSPITALISATION (14 LITS) 13 201,0
6.1 Salle de garde + toilette 1 15,0
6.2 Salle de soins 1 12,0
6.3 Hospitalisation femmes (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
6.4 Hospitalisation hommes (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
6.5 Hospitalisation cabine femmes (2 lits, 8m²/lit) 2 32,0
6.6 Hospitalisation cabine hommes (2 lits, 8m²/lit) 2 32,0
6.7 Hospitalisation cabine femme + toilette (1 lit, 8m²/lit) 1 12,0
6.8 Hospitalisation cabine homme + toilette (1 lit, 8m²/lit) 1 12,0
6.9 Toilettes Femmes 1 8,0
6.10 Toilettes Hommes 1 8,0
6.11 Stockage 1 6,0

7. LABORATOIRE ET PHARMACIE 13 130,0
7.1. LABORATOIRE 10 99,0
7.1.1 Salle d’attente 1 12,0
7.1.2 Salle de réception 1 9,0
7.1.3 Salle de prélevement 1 10,0
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7.1.4 Salle analytique 1 20,0
7.1.5 Bureau chef laboratoire 1 12,0
7.1.6 Vestiaire Femmes 1 6,0
7.1.7 Vestiaire Hommes 1 6,0
7.1.8 Toilettes Femmes 1 8,0
7.1.9 Toilettes Hommes 1 8,0
7.1.10 Magasin 1 8,0
7.2. PHARMACIE 3 31,0
7.2.1 Espace attente 1 5,0
7.2.2 Guichet 1 6,0
7.2.3 Magasin 1 20,0

8. CENTRE DE DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE - CDT 8 103,0
8.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 36,0
8.2 Bureaux médecin 1 12,0
8.3 Salle de prélèvement 1 12,0
8.4 Infirmerie 1 12,0
8.5 Point de distribution 1 8,0
8.6 Soins/injections 1 12,0
8.7 Toilette 1 3,0
8.8 Stockage 1 8,0

9. ABRIS ACCOMPAGNANTS 1 16,0
9.1 Abris accompagnants 1 16,0

10. MORGUE 4 40,0
10.1 Hall de levée de corps 1 8,0
10.2 Salle de préparation des corps 1 16,0
10.3 Salle de conservation des corps 1 12,0
10.4 Stockage 1 4,0

11. ADMINISTRATION 8 110,0
11.1 Attente 1 12,0
11.2 Secretariat 1 12,0
11.3 Bureau Directeur + toilette 1 16,0
11.4 Bureau Comptable 1 12,0
11.5 Salle Réunion 1 30,0
11.6 Salle des Archives 1 12,0
11.7 Toilettes Femmes 1 8,0
11.8 Toilettes Hommes 1 8,0

12. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 3 37,0
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12.1 Magasin central 1 25,0
12.2 Production de chlore 1 6,0
12.3 Buanderie 1 6,0

13. MAINTENANCE 3 53,0
13.1 Bureau agent maintenance 1 12,0
13.2 Atelier de maintenance générale 1 16,0
13.3 Garage véhicule 1 25,0

14. STAFF 3 54,0
14.1 Cantine, détente 1 30,0
14.2 Vestiaire Femme 1 12,0
14.3 Vestiaire Homme 1 12,0

15. LOGEMENT CHEF DE CENTRE ET SON ANNEXE 14 118,0
15.1. LOGEMENT CHEF DE CENTRE 10 102,0
15.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
15.1.2 Chambre 1 1 16,0
15.1.3 Chambre 2 1 12,0
15.1.4 Chambre 3 1 12,0
15.1.5 Toilettes 1 1 3,0
15.1.6 Toilettes 2 1 3,0
15.1.7 Cuisine 1 12,0
15.1.8 Terrasses 1 9,0
15.1.9 Magasin 1 5,0
15.1.10 Dégagement 1 PM
15.2. ANNEXE 4 16,0
15.2.1 Cuisine 1 10,0
15.2.2 Buanderie 1 4,0
15.2.3 WC 1 2,0
15.2.4 SAS 1 PM

16. LOGEMENT SAGE FEMME ET SON ANNEXE 14 118,0
16.1. LOGEMENT SAGE FEMME 10 102,0
16.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
16.1.2 Chambre 1 1 16,0
16.1.3 Chambre 2 1 12,0
16.1.4 Chambre 3 1 12,0
16.1.5 Toilettes 1 1 3,0
16.1.6 Toilettes 2 1 3,0
16.1.7 Cuisine 1 12,0
16.1.8 Terrasses 1 9,0
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16.1.9 Magasin 1 5,0
16.1.10 Dégagement 1 PM
16.2. ANNEXE 4 16,0
16.2.1 Cuisine 1 10,0
16.2.2 Buanderie 1 4,0
16.2.3 WC 1 2,0
16.2.4 SAS 1 PM

17. LOGEMENT CHIRURGIEN ET SON ANNEXE 14 118,0
17.1. LOGEMENT CHIRURGIEN 10 102,0
17.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
17.1.2 Chambre 1 1 16,0
17.1.3 Chambre 2 1 12,0
17.1.4 Chambre 3 1 12,0
17.1.5 Toilettes 1 1 3,0
17.1.6 Toilettes 2 1 3,0
17.1.7 Cuisine 1 12,0
17.1.8 Terrasses 1 9,0
17.1.9 Magasin 1 5,0
17.1.10 Dégagement 1 PM
17.2. ANNEXE 4 16,0
17.2.1 Cuisine 1 10,0
17.2.2 Buanderie 1 4,0
17.2.3 WC 1 2,0
17.2.4 SAS 1 PM

18. AUTRES 27 42,0
18.1. BATIMENTS DU CENTRE 12 0,0
18.1.1 Fosse septique 6 PM
18.1.2 Puit perdu (diamètre 1,2 m) 6 PM
18.2. LOGEMENTS 6 0,0
18.2.1 Fosse septique 3 PM
18.2.2 Puit perdu (diamètre 1,2 m) 3 PM
18.3. GESTION DES DECHETS 5 10,0
18.3.1 Incinérateur 1 NA
18.3.2 Broyeur de verres 1 NA
18.3.3 Ensemble fosses organes et cendre (se référer aux nombres 

d’usagers)
1 PM

18.3.4 Espace pour les déchets ordinaires (se référer aux cycles des 
incinérations définies)

1 PM

18.3.5 Local DASRI 1 10,0
18.4. BLOC DE LATRINES 2 32,0
18.4.1 Femmes : 4 WC (2 à la turque, 2 PMR), 2 douches 1 16,0
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18.4.2 Hommes : 4 WC (2 à la turque, 2 PMR), 2 douches 1 16,0
18.5. FORAGE ET SUPPORT ET ACCESSOIRES 1
18.6. ENERGIE ELECTRIQUE : kit solaire avec possibilité d’une installation 
mixte

1

19. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
19.1 Clôture 1 PM
19.2 Cheminements piétons 1 PM
19.3 Espace vert 1 PM
19.4 Parking 1 PM



3. Normes eN iNfrastructures et eN équipemeNts   | |  Normes iNfrastructures & équipemeNts73

>     Centre Médical de Commune 363 3 953,0

# Pièces Qté S. min. (m²)

1. ACCUEIL/TRI 11 66,0
1.1 Hall d’accueil 1 12,0
1.2 Triage 1 8,0
1.3 Salle de conseil et prise en charge 1 12,0
1.4 Habillage 1 3,0
1.5 Deshabillage 1 3,0
1.6 Isolement 1 1 6,0
1.7 Isolement 2 1 6,0
1.8 Guichet 1 6,0
1.9 Local gardien 1 4,0
1.10 Toilette 1 1 3,0
1.11 Toilette 2 1 3,0

2. CONSULTATIONS 26 320,0
2.1. LOCAUX COMMUNS 8 80,0
2.1.1 Vestiaire femmes 1 12,0
2.1.2 Vestiaire hommes 1 12,0
2.1.3 Toilettes Femmes 1 8,0
2.1.4 Toilettes Hommes 1 8,0
2.1.5 Stockage 1 20,0
2.1.6 Archives 1 12,0
2.1.7 Local ménage 1 4,0
2.1.8 Local déchets 1 4,0
2.2. UNITE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 4 52,0
2.2.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.2.2 Consultation Pré Natale (CPN) 1 16,0
2.2.3 PF/PTME 1 12,0
2.2.4 Salle soins/prélèvement 1 12,0
2.3. UNITE DE PEDIATRIE 4 56,0
2.3.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.3.2 Consultation primaire curative enfant (CPC) 1 16,0
2.3.3 PEV (programme élargi des vaccinations) 1 16,0
2.3.4 Nutrition 1 12,0
2.4. UNITE DE CHIRURGIE 3 36,0
2.4.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.4.2 Bureau chirurgien chef 1 12,0

cmc
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2.4.3 Salle d’examen 1 12,0
2.5. UNITE DE MEDECINE GENERALE 4 56,0
2.5.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.5.2 Consultation primaire curative (CPC) 2 32,0
2.5.3 Salle soin/injection 1 12,0
2.6. CABINET DENTAIRE 3 40,0
2.6.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.6.2 Salle d’examen et de soins dentaires 1 16,0
2.6.3 Salle des prothèses dentaires 1 12,0

3. URGENCES (6 LITS) 28 323,0
3.1. ACCUEIL 4 64,0
3.1.1 Attente “debout” 1 20,0
3.1.2 Attente “couché” 1 16,0
3.1.3 Guichet 1 12,0
3.1.4 Salle de tri (IAO) 1 16,0
3.2. LOCAUX COMMUNS 12 95,0
3.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
3.2.2 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
3.2.3 Vestiaire femmes 1 8,0
3.2.4 Vestiaire hommes 1 8,0
3.2.5 Toilettes Femmes 1 4,0
3.2.6 Toilettes Hommes 1 4,0
3.2.7 Stockage 1 12,0
3.2.8 Archives 1 12,0
3.2.9 Local ménage 1 4,0
3.2.10 Local linge propre 1 4,0
3.2.11 Local linge sale 1 4,0
3.2.12 Local déchets 1 4,0
3.3. PLATEAU TECHNIQUE 12 164,0
3.3.1 Bureau médecin 1 12,0
3.3.2 Salle d’examen 1 16,0
3.3.3 Salle de soins 1 16,0
3.3.4 Salle des petites chirurgies 1 16,0
3.3.5 Salle de plâtre 1 8,0
3.3.6 Salle d’observation H (1 lit) 1 10,0
3.3.7 Salle d’observation F (1 lit) 1 10,0
3.3.8 Salle d’observation H (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
3.3.9 Salle d’observation F (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
3.3.10 Poste de surveillance 1 12,0
3.3.11 Radiographie mobile 1 12,0
3.3.12 Salle de déchoquage (2 lits, 8m²/lit) + sanitaire 1 20,0
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4. MATERNITE (18 LITS) 36 498,0
4.1. ACCUEIL 1 20,0
4.1.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 20,0
4.2. LOCAUX COMMUNS 13 103,0
4.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
4.2.2 Bureau sage femme 1 12,0
4.2.3 Bureau gynécologue 1 12,0
4.2.4 Vestiaire femmes 1 8,0
4.2.5 Vestiaire hommes 1 8,0
4.2.6 Toilettes Femmes 1 4,0
4.2.7 Toilettes Hommes 1 4,0
4.2.8 Stockage 1 12,0
4.2.9 Archives 1 12,0
4.2.10 Local ménage 1 4,0
4.2.11 Local linge propre 1 4,0
4.2.12 Local linge sale 1 4,0
4.2.13 Local déchets 1 4,0
4.3. PLATEAU TECHNIQUE 13 188,0
4.3.1 Salle d’observation (avant accouchement) 1 10,0
4.3.2 Salle de travail + WC/douche internes 1 20,0
4.3.3 Salle d’accouchement avec paillasse et vidoir 1 25,0
4.3.4 AMIU 1 16,0
4.3.5 Salle post partum (SAA) 1 16,0
4.3.6 Salle néonatale 1 12,0
4.3.7 SAS accès patient 1 8,0
4.3.8 Préparation patiente 1 12,0
4.3.9 Préparation chirurgien 1 8,0
4.3.10 Salle d’opération 1 25,0
4.3.11 Réveil 1 12,0
4.3.12 Stérilisation 1 12,0
4.3.13 Lavage 1 12,0
4.4. HOSPITALISATION 9 187,0
4.4.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
4.4.2 Cabine d’isolement femme (1 lit) 2 20,0
4.4.3 Salle d’observation des accouchées (4 lits, 8m²/lit) 2 64,0
4.4.4 Salle d’hospitalisation des accouchées (4 lits, 8m²/lit) 2 64,0
4.4.5 Buanderie 1 8,0
4.4.6 Toilettes femmes + douches 1 15,0

5. IMAGERIE 16 159,0
5.1. ACCUEIL 3 48,0
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5.1.1 Attente “debout” 1 20,0
5.1.2 Attente “couché” 1 16,0
5.1.3 Guichet 1 12,0
5.2. LOCAUX COMMMUNS 7 55,0
5.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
5.2.2 Toilettes Femmes 1 4,0
5.2.3 Toilettes Hommes 1 4,0
5.2.4 Stockage 1 12,0
5.2.5 Archives 1 12,0
5.2.6 Local ménage 1 4,0
5.2.7 Local déchets 1 4,0
5.3. PLATEAU TECHNIQUE 6 56,0
5.3.1 Salle de radiologie/scopie 1 16,0
5.3.2 Salle d’échographie 1 16,0
5.3.3 Déshabilloir 2 6,0
5.3.4 Chambre noire 1 12,0
5.3.5 Local technique 1 6,0

6. BLOC OPERATOIRE 19 196,0
6.1. LOCAUX COMMUNS 10 83,0
6.1.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
6.1.2 Vestiaire femmes 1 8,0
6.1.3 Vestiaire hommes 1 8,0
6.1.4 Toilettes Femmes 1 4,0
6.1.5 Toilettes Hommes 1 4,0
6.1.6 Détente 1 12,0
6.1.7 Stockage 1 12,0
6.1.8 Archives 1 12,0
6.1.9 Local ménage 1 4,0
6.1.10 Local déchets 1 4,0
6.2. PLATEAU TECHNIQUE 9 113,0
6.2.1 SAS accès patient 1 8,0
6.2.2 Préparation patient (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
6.2.3 Préparation chirurgien 1 8,0
6.2.4 Salle d’opération 1 25,0
6.2.5 Réveil 1 12,0
6.2.6 Lavage 1 12,0
6.2.7 Stérilisation 1 12,0
6.2.8 Réserve stérile 1 12,0
6.2.9 Plâtre 1 8,0
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7. HOSPITALISATION (44 LITS) 60 753,0
7.1. ACCUEIL 1 30,0
7.1.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 30,0
7.2. LOCAUX COMMUNS 9 91,0
7.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
7.2.2 Bureau surveillant général 1 12,0
7.2.3 Salle accompagnateurs 1 16,0
7.2.4 Vestiaire femmes 1 12,0
7.2.5 Vestiaire hommes 1 12,0
7.2.6 Toilettes Femmes 1 4,0
7.2.7 Toilettes Hommes 1 4,0
7.2.8 Archives 1 12,0
7.2.9 Local ménage 1 4,0
7.3. MEDECINE GENERALE (10 LITS) 12 150,0
7.3.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.3.2 Salle de soins 1 12,0
7.3.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.3.4 Salle d’hospitalisation H. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.3.5 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.3.6 Salle d’hospitalisation H. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.3.7 Stockage 1 8,0
7.3.8 Toilettes Femmes 1 4,0
7.3.9 Toilettes Hommes 1 4,0
7.3.10 Local linge propre 1 4,0
7.3.11 Local linge sale 1 4,0
7.3.12 Local déchets 1 4,0
7.4. UNITE DES MALADIES INFECTIEUSES (10 LITS) 12 150,0
7.4.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.4.2 Salle de soins 1 12,0
7.4.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.4.4 Salle d’hospitalisation H. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.4.5 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.4.6 Salle d’hospitalisation H. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.4.7 Stockage 1 8,0
7.4.8 Toilettes Femmes 1 4,0
7.4.9 Toilettes Hommes 1 4,0
7.4.10 Local linge propre 1 4,0
7.4.11 Local linge sale 1 4,0
7.4.12 Local déchets 1 4,0
7.5. PEDIATRIE (10 LITS) 12 150,0
7.5.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.5.2 Salle de soins 1 12,0
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7.5.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 2 30,0
7.5.4 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 2 64,0
7.5.5 Stockage 1 8,0
7.5.6 Toilettes Femmes 1 4,0
7.5.7 Toilettes Hommes 1 4,0
7.5.8 Local linge propre 1 4,0
7.5.9 Local linge sale 1 4,0
7.5.10 Local déchets 1 4,0
7.6. CHIRURGIE (14 LITS) 14 182,0
7.6.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.6.2 Salle de soins 1 12,0
7.6.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.6.4 Salle d’hospitalisation H. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.6.5 Salle d’hospitalisation F. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.6.6 Salle d’hospitalisation H. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.6.7 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.6.8 Salle d’hospitalisation H. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.6.9 Stockage 1 8,0
7.6.10 Toilettes Femmes 1 4,0
7.6.11 Toilettes Hommes 1 4,0
7.6.12 Local linge propre 1 4,0
7.6.13 Local linge sale 1 4,0
7.6.14 Local déchets 1 4,0

8. LABORATOIRE, UNITE SANGUINE ET PHARMACIE 38 430,0
8.1. LABORATOIRE 16 182,0
8.1.1 Salle d’attente 1 16,0
8.1.2 Réception 1 12,0
8.1.3 Bureau du Chef du laboratoire + toilette 1 14,0
8.1.4 Salle de prélèvement (2 box) 1 12,0
8.1.5 Salle analytique 1 (hémato-immuno-séro-bioch) 1 20,0
8.1.6 Salle analytique 2 (bacterio-parasito) 1 20,0
8.1.7 Laverie/Stérilisation/décontamination 1 8,0
8.1.8 Magasin/Chaine de froid 1 10,0
8.1.9 Salle de réunion 1 15,0
8.1.10 Salle de garde 1 9,0
8.1.11 Toilettes patients (H/F) 1 6,0
8.1.12 Toilette personnel (H/F) 1 6,0
8.1.13 Vestiaire (homme et femme) 1 10,0
8.1.14 Salle de repos 1 10,0
8.1.15 Local informatique 1 4,0
8.1.16 Local technique 1 10,0
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8.2. UNITE SANGUINE 14 148,0
8.2.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 16,0
8.2.2 Bureau de consultation, dépistage et analyse préliminaire 1 16,0
8.2.3 Salle de prélèvement 1 16,0
8.2.4 Salle de collation 1 16,0
8.2.5 Banque du sang (frigo) 1 16,0
8.2.6 Bureau du chef de l’unité sanguine 1 12,0
8.2.7 Vestiaire femmes 1 8,0
8.2.8 Vestiaire hommes 1 8,0
8.2.9 Toilettes Femmes 1 4,0
8.2.10 Toilettes Hommes 1 4,0
8.2.11 Stockage 1 12,0
8.2.12 Archives 1 12,0
8.2.13 Local ménage 1 4,0
8.2.14 Local déchets 1 4,0
8.3. PHARMACIE 8 100,0
8.3.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 16,0
8.3.2 Guichet 1 14,0
8.3.3 Local préparation galénique avec hotte 1 16,0
8.3.4 Magasin 1 30,0
8.3.5 Toilettes Femmes 1 4,0
8.3.6 Toilettes Hommes 1 4,0
8.3.7 Archives 1 12,0
8.3.8 Local déchets 1 4,0

9. ABRIS ACCOMPAGNANTS 1 16,0
9.1 Abris accompagnants 1 16,0

10. MORGUE 4 40,0
10.1 Hall de levée de corps 1 8,0
10.2 Salle de préparation des corps 1 16,0
10.3 Salle de conservation des corps 1 12,0
10.4 Stockage 1 4,0

11. ADMINISTRATION 18 279,0
11.1. ACCUEIL ET RECEPTION 1 20,0
11.1.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 20,0
11.2. LOCAUX COMMUNS 8 65,0
11.2.1 Cafétéria / cantine / détente 1 25,0
11.2.2 Toilettes Femmes 1 4,0
11.2.3 Toilettes Hommes 1 4,0
11.2.4 Stockage 1 8,0
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11.2.5 Archives 1 12,0
11.2.6 Local ménage 1 4,0
11.2.7 Local déchêts 1 4,0
11.2.8 Local informatique 1 4,0
11.3. BUREAUX ADMINISTRATIFS 9 194,0
11.3.1 Bureau directeur avec WC 1 20,0
11.3.2 Bureau secrétaire 1 12,0
11.3.3 Bureau SAF 1 12,0
11.3.4 Bureau de contrôle financier 1 12,0
11.3.5 Bureau statistiques 1 12,0
11.3.6 Bureau comptables 2 24,0
11.3.7 Bureau informaticien 1 12,0
11.3.8 Salle de réunion (40 personnes) & autres évènements 1 90,0

12. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 14 214,0
12.1. MAGASIN CENTRAL 1 50,0
12.1.1 Magasin central 1 50,0
12.2. BUANDERIE 7 84,0
12.2.1 Salle de réception et tri 1 10,0
12.2.2 Salle de désinfection 1 12,0
12.2.3 Lavage 1 20,0
12.2.4 Salle de repassage et raccomodage 1 12,0
12.2.5 Dépôt de stockage 1 12,0
12.2.6 Distribution 1 8,0
12.2.7 Magasin dépôt 1 10,0
12.3. CHLORE 1 12,0
12.3.1 Production de chlore 1 12,0
12.4. STERILISATION CENTRALE 5 68,0
12.4.1 Entrée 1 12,0
12.4.2 Enregistrement/tri 1 12,0
12.4.3 Lavage 1 16,0
12.4.4 Stérilisation 1 20,0
12.4.5 Matériel stérile 1 8,0

13. MAINTENANCE 17 211,0
13.1. LOCAUX COMMUNS 7 55,0
13.1.1 Bureau Chef de service + WC 1 15,0
13.1.3 Bureau gestion 1 12,0
13.1.4 Toilettes Femmes 1 4,0
13.1.5 Toilettes Hommes 1 4,0
13.1.7 Archives 1 12,0
13.1.8 Local ménage 1 4,0
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13.1.9 Local déchêts 1 4,0
13.2. UNITE DE MAINTENANCE 5 100,0
13.2.1 Atelier maintenance biomédicale, électronique et laboratoire 1 20,0
13.2.2 Atelier hospitalier 1 20,0
13.2.3 Atelier mécanique 1 20,0
13.2.4 Magasin outillage et pièces de rechanges et consommables 1 20,0
13.2.5 Dépôt du matériel 1 20,0
13.3. UNITE D’HYGIENE 5 56,0

13.3.1
Salle de stockage des déchets assimilables aux ordures 
ménagères (DAOM)

1 12,0

13.3.2 Bureau personnel hygiène + toilette 1 12,0
13.3.3 Local DASRI 1 10,0
13.3.4 Aire de lavage et désinfection chariots 1 12,0
13.3.5 Magasin produits et matériel d’hygiène 1 10,0

14. STAFF 3 62,0
14.1 Cantine, détente 1 30,0
14.2 Vestiaire Femme 1 16,0
14.3 Vestiaire Homme 1 16,0

15. LOGEMENT DU DIRECTEUR ET SON ANNEXE 14 118,0
15.1. LOGEMENT DIRECTEUR 10 102,0
15.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
15.1.2 Chambre 1 1 16,0
15.1.3 Chambre 2 1 12,0
15.1.4 Chambre 3 1 12,0
15.1.5 Toilettes 1 1 3,0
15.1.6 Toilettes 2 1 3,0
15.1.7 Cuisine 1 12,0
15.1.8 Terrasses 1 9,0
15.1.9 Magasin 1 5,0
15.1.10 Dégagement 1 PM
15.2. ANNEXE 4 16,0
15.2.1 Cuisine 1 10,0
15.2.2 Buanderie 1 4,0
15.2.3 WC 1 2,0
15.2.4 SAS 1 PM

16. LOGEMENT SAGE FEMME ET SON ANNEXE 14 118,0
16.1. LOGEMENT SAGE FEMME 10 102,0
16.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
16.1.2 Chambre 1 1 16,0
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16.1.3 Chambre 2 1 12,0
16.1.4 Chambre 3 1 12,0
16.1.5 Toilettes 1 1 3,0
16.1.6 Toilettes 2 1 3,0
16.1.7 Cuisine 1 12,0
16.1.8 Terrasses 1 9,0
16.1.9 Magasin 1 5,0
16.1.10 Dégagement 1 PM
16.2. ANNEXE 4 16,0
16.2.1 Cuisine 1 10,0
16.2.2 Buanderie 1 4,0
16.2.3 WC 1 2,0
16.2.4 SAS 1 PM

17. LOGEMENT CHIRURGIEN ET SON ANNEXE 14 118,0
17.1. LOGEMENT CHIRURGIEN 10 102,0
17.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
17.1.2 Chambre 1 1 16,0
17.1.3 Chambre 2 1 12,0
17.1.4 Chambre 3 1 12,0
17.1.5 Toilettes 1 1 3,0
17.1.6 Toilettes 2 1 3,0
17.1.7 Cuisine 1 12,0
17.1.8 Terrasses 1 9,0
17.1.9 Magasin 1 5,0
17.1.10 Dégagement 1 PM
17.2. ANNEXE 4 16,0
17.2.1 Cuisine 1 10,0
17.2.2 Buanderie 1 4,0
17.2.3 WC 1 2,0
17.2.4 SAS 1 PM

18. AUTRES 30 32,0
18.1. BATIMENTS DU CENTRE 16 0,0
18.1.1 Fosse septique 8 PM
18.1.2 Puit perdu (diamètre 1,2 m) 8 PM
18.2. LOGEMENTS 6 0,0
18.2.1 Fosse septique 3 PM
18.2.2 Puit perdu (diamètre 1,2 m) 3 PM
18.3. GESTION DES DECHETS 4 0,0
18.3.1 Incinérateur 1 NA
18.3.2 Broyeur de verres 1 NA
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18.3.3 Ensemble fosses organes et cendre (se référer aux nombres 
d’usagers)

1 PM

18.3.4 Espace pour les déchets ordinaires (se référer aux cycles des 
incinérations définies)

1 PM

18.4. BLOC DE LATRINES 2 32,0
18.4.1 Femmes : 4 WC (2 à la turque, 2 PMR), 2 douches 1 16,0
18.4.2 Hommes : 4 WC (2 à la turque, 2 PMR), 2 douches 1 16,0
18.5. FORAGE ET SUPPORT ET ACCESSOIRES 1
18.6. ENERGIE ELECTRIQUE : kit solaire avec possibilité d’une installation 
mixte

1

19. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
19.1 Clôture 1 PM
19.2 Cheminements piétons 1 PM
19.3 Espace vert 1 PM
19.4 Parking 1 PM
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Vue d’artiste da la polyclinique d’un Hôpital Préfectoral : consultations et bloc 
administratif
Crédits : BAEC+
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>     Hôpital Préfectoral : normes de surfaces 382 4 359,0

# Pièces Qté S. min. (m²)

1. ACCUEIL/TRI 11 66,0
1.1 Hall d’accueil 1 12,0
1.2 Triage 1 8,0
1.3 Salle de conseil et prise en charge 1 12,0
1.4 Habillage 1 3,0
1.5 Deshabillage 1 3,0
1.6 Isolement 1 1 6,0
1.7 Isolement 2 1 6,0
1.8 Guichet 1 6,0
1.9 Local gardien 1 4,0
1.10 Toilette 1 1 3,0
1.11 Toilette 2 1 3,0

2. CONSULTATIONS 26 356,0
2.1. LOCAUX COMMUNS 8 80,0
2.1.1 Vestiaire femmes 1 12,0
2.1.2 Vestiaire hommes 1 12,0
2.1.3 Toilettes Femmes 1 8,0
2.1.4 Toilettes Hommes 1 8,0
2.1.5 Stockage 1 20,0
2.1.6 Archives 1 12,0
2.1.7 Local ménage 1 4,0
2.1.8 Local déchets 1 4,0
2.2. UNITE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 4 52,0
2.2.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.2.2 Consultation Pré Natale (CPN) 1 16,0
2.2.3 PF/PTME 1 12,0
2.2.4 Salle soins/prélèvement 1 12,0
2.3. UNITE DE PEDIATRIE 4 56,0
2.3.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.3.2 Consultation primaire curative enfant (CPC) 1 16,0
2.3.3 PEV (programme élargi des vaccinations) 1 16,0
2.3.4 Nutrition 1 12,0
2.4. UNITE DE CHIRURGIE 3 36,0
2.4.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0

hp
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2.4.2 Bureau chirurgien chef 1 12,0
2.4.3 Salle d’examen 1 12,0
2.5. UNITE DE MEDECINE GENERALE 4 56,0
2.5.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.5.2 Consultation primaire curative (CPC) 2 32,0
2.5.3 Salle soin/injection 1 12,0
2.6. UNITE ORL/OPHTALMOLOGIE 3 36,0
2.6.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.6.2 Bureau ORL/ophtalmologue 1 12,0
2.6.3 Salle d’examen 1 12,0
2.7. CABINET DENTAIRE 3 40,0
2.7.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 12,0
2.7.2 Salle d’examen et de soins dentaires 1 16,0
2.7.3 Salle des prothèses dentaires 1 12,0

3. URGENCES (12 LITS) 32 383,0
3.1. ACCUEIL 4 64,0
3.1.1 Attente “debout” 1 20,0
3.1.2 Attente “couché” 1 16,0
3.1.3 Guichet 1 12,0
3.1.4 Salle de tri (IAO) 1 16,0
3.2. LOCAUX COMMUNS 12 103,0
3.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
3.2.2 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
3.2.3 Vestiaire femmes 1 8,0
3.2.4 Vestiaire hommes 1 8,0
3.2.5 Toilettes Femmes 1 4,0
3.2.6 Toilettes Hommes 1 4,0
3.2.7 Stockage 1 20,0
3.2.8 Archives 1 12,0
3.2.9 Local ménage 1 4,0
3.2.10 Local linge propre 1 4,0
3.2.11 Local linge sale 1 4,0
3.2.12 Local déchets 1 4,0
3.3. PLATEAU TECHNIQUE 16 216,0
3.3.1 Bureau médecin 1 12,0
3.3.2 Salle d’examen 1 16,0
3.3.3 Salle de soins 1 16,0
3.3.4 Salle des petites chirurgies 1 16,0
3.3.5 Salle de plâtre 1 8,0
3.3.6 Salle d’observation H (1 lit) 2 20,0
3.3.7 Salle d’observation F (1 lit) 2 20,0
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3.3.8 Salle d’observation H (2 lits, 8m²/lit) 2 32,0
3.3.9 Salle d’observation F (2 lits, 8m²/lit) 2 32,0
3.3.10 Poste de surveillance 1 12,0
3.3.11 Radiographie mobile 1 12,0
3.3.12 Salle de déchoquage (2 lits, 8m²/lit) + sanitaire 1 20,0

4. MATERNITE (30 LITS) 39 607,0
4.1. ACCUEIL 1 20,0
4.1.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 20,0
4.2. LOCAUX COMMUNS 13 111,0
4.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
4.2.2 Bureau sage femme 1 12,0
4.2.3 Bureau gynécologue 1 12,0
4.2.4 Vestiaire femmes 1 8,0
4.2.5 Vestiaire hommes 1 8,0
4.2.6 Toilettes Femmes 1 4,0
4.2.7 Toilettes Hommes 1 4,0
4.2.8 Stockage 1 20,0
4.2.9 Archives 1 12,0
4.2.10 Local ménage 1 4,0
4.2.11 Local linge propre 1 4,0
4.2.12 Local linge sale 1 4,0
4.2.13 Local déchets 1 4,0
4.3. PLATEAU TECHNIQUE 13 188,0
4.3.1 Salle d’observation (avant accouchement) 1 10,0
4.3.2 Salle de travail + WC/douche internes 1 20,0
4.3.3 Salle d’accouchement avec paillasse et vidoir 1 25,0
4.3.4 AMIU 1 16,0
4.3.5 Salle post partum (SAA) 1 16,0
4.3.6 Salle néonatale 1 12,0
4.3.7 SAS accès patient 1 8,0
4.3.8 Préparation patiente 1 12,0
4.3.9 Préparation chirurgien 1 8,0
4.3.10 Salle d’opération 1 25,0
4.3.11 Réveil 1 12,0
4.3.12 Stérilisation 1 12,0
4.3.13 Lavage 1 12,0
4.4. HOSPITALISATION 12 288,0
4.4.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
4.4.2 Cabine d’isolement femme (1 lit) 2 20,0
4.4.3 Salle d’observation des accouchées (4 lits, 8m²/lit) 3 96,0
4.4.4 Salle d’hospitalisation des accouchées (4 lits, 8m²/lit) 4 128,0
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4.4.5 Buanderie 1 8,0
4.4.6 Toilettes femmes + douches 1 20,0

5. IMAGERIE 16 159,0
5.1. ACCUEIL 3 48,0
5.1.1 Attente “debout” 1 20,0
5.1.2 Attente “couché” 1 16,0
5.1.3 Guichet 1 12,0
5.2. LOCAUX COMMMUNS 7 55,0
5.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
5.2.4 Toilettes Femmes 1 4,0
5.2.5 Toilettes Hommes 1 4,0
5.2.6 Stockage 1 12,0
5.2.7 Archives 1 12,0
5.2.8 Local ménage 1 4,0
5.2.9 Local déchets 1 4,0
5.3. PLATEAU TECHNIQUE 6 56,0
5.3.1 Salle de radiologie/scopie 1 16,0
5.3.6 Salle d’échographie 1 16,0
5.3.2 Déshabilloir 2 6,0
5.3.5 Chambre noire 1 12,0
5.3.11 Local technique 1 6,0

6. BLOC OPERATOIRE 23 265,0
6.1. LOCAUX COMMUNS 10 83,0
6.1.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
6.1.2 Vestiaire femmes 1 8,0
6.1.3 Vestiaire hommes 1 8,0
6.1.4 Toilettes Femmes 1 4,0
6.1.5 Toilettes Hommes 1 4,0
6.1.6 Détente 1 12,0
6.1.7 Stockage 1 12,0
6.1.8 Archives 1 12,0
6.1.9 Local ménage 1 4,0
6.1.10 Local déchets 1 4,0
6.2. PLATEAU TECHNIQUE 13 182,0
6.2.1 SAS accès patient 1 8,0
6.2.2 Préparation patient (2 lits, 8m²/lit) 2 32,0
6.2.3 Préparation chirurgien 2 16,0
6.2.4 Salle d’opération 2 50,0
6.2.5 Réveil 2 24,0
6.2.6 Lavage 1 12,0
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6.2.7 Stérilisation 1 16,0
6.2.8 Réserve stérile 1 12,0
6.2.9 Plâtre 1 12,0

7. HOSPITALISATION (60 LITS) 68 885,0
7.1. ACCUEIL 1 30,0
7.1.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 30,0
7.2. LOCAUX COMMUNS 9 91,0
7.2.1 Bureau chef de service + WC 1 15,0
7.2.2 Bureau surveillant général 1 12,0
7.2.3 Salle accompagnateurs 1 16,0
7.2.4 Vestiaire femmes 1 12,0
7.2.5 Vestiaire hommes 1 12,0
7.2.6 Toilettes Femmes 1 4,0
7.2.7 Toilettes Hommes 1 4,0
7.2.8 Archives 1 12,0
7.2.9 Local ménage 1 4,0
7.3. MEDECINE GENERALE (14 LITS) 14 182,0
7.3.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.3.2 Salle de soins 1 12,0
7.3.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.3.4 Salle d’hospitalisation H. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.3.5 Salle d’hospitalisation F. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.3.6 Salle d’hospitalisation H. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.3.7 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.3.8 Salle d’hospitalisation H. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.3.9 Stockage 1 8,0
7.3.10 Toilettes Femmes 1 4,0
7.3.11 Toilettes Hommes 1 4,0
7.3.12 Local linge propre 1 4,0
7.3.13 Local linge sale 1 4,0
7.3.14 Local déchets 1 4,0
7.4. UNITE DES MALADIES INFECTIEUSES (14 LITS) 14 182,0
7.4.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.4.2 Salle de soins 1 12,0
7.4.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.4.4 Salle d’hospitalisation H. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.4.5 Salle d’hospitalisation F. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.4.6 Salle d’hospitalisation H. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.4.7 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.4.8 Salle d’hospitalisation H. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.4.9 Stockage 1 8,0
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7.4.10 Toilettes Femmes 1 4,0
7.4.11 Toilettes Hommes 1 4,0
7.4.12 Local linge propre 1 4,0
7.4.13 Local linge sale 1 4,0
7.4.14 Local déchets 1 4,0
7.5. PEDIATRIE (14 LITS) 14 182,0
7.5.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.5.2 Salle de soins 1 12,0
7.5.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.5.4 Salle d’hospitalisation H. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.5.5 Salle d’hospitalisation F. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.5.6 Salle d’hospitalisation H. (2 lits, 8m²/lit) 1 16,0
7.5.7 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.5.8 Salle d’hospitalisation H. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.5.9 Stockage 1 8,0
7.5.10 Toilettes Femmes 1 4,0
7.5.11 Toilettes Hommes 1 4,0
7.5.12 Local linge propre 1 4,0
7.5.13 Local linge sale 1 4,0
7.5.14 Local déchets 1 4,0
7.6. CHIRURGIE (18 LITS) 16 218,0
7.6.1 Chambre de garde + sanitaire et douche 1 16,0
7.6.2 Salle de soins 1 12,0
7.6.3 Salle d’hospitalisation F. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.6.4 Salle d’hospitalisation H. (1 lit) + sanitaire et douche 1 15,0
7.6.5 Salle d’hospitalisation F. (2 lits, 8m²/lit) 2 32,0
7.6.6 Salle d’hospitalisation H. (2 lits, 8m²/lit) 2 32,0
7.6.7 Salle d’hospitalisation F. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.6.8 Salle d’hospitalisation H. (4 lits, 8m²/lit) 1 32,0
7.6.9 Stockage 1 12,0
7.6.10 Toilettes Femmes 1 4,0
7.6.11 Toilettes Hommes 1 4,0
7.6.12 Local linge propre 1 4,0
7.6.13 Local linge sale 1 4,0
7.6.14 Local déchets 1 4,0

8. LABORATOIRE, UNITE SANGUINE ET PHARMACIE 38 430,0
8.1. LABORATOIRE 16 182,0
8.1.1 Salle d’attente 1 16,0
8.1.2 Toilettes patients (H/F) 1 6,0
8.1.3 Toilette personnel (H/F) 1 6,0
8.1.4 Réception 1 12,0
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8.1.5 Local informatique 1 4,0
8.1.6 Bureau du Chef du laboratoire + toilette 1 14,0
8.1.7 Salle de réunion 1 15,0
8.1.8 Salle de prélèvement (2 box) 1 12,0
8.1.9 Salle analytique 1(hémato-immuno-séro-bioch) 1 20,0
8.1.10 Salle analytique 2 (bacterio-parasito) 1 20,0
8.1.11 Laverie/Stérilisation/décontamination 1 8,0
8.1.12 Magasin/Chaine de froid 1 10,0
8.1.13 Local technique 1 10,0
8.1.14 Salle de garde 1 9,0
8.1.15 Vestiaire (homme et femme) 1 10,0
8.1.16 Salle de repos 1 10,0
8.2. UNITE SANGUINE 14 148,0
8.2.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 16,0
8.2.2 Bureau de consultation, dépistage et analyse préliminaire 1 16,0
8.2.3 Salle de prélèvement 1 16,0
8.2.4 Salle de collation 1 16,0
8.2.5 Banque du sang (frigo) 1 16,0
8.2.6 Bureau du chef de l’unité sanguine 1 12,0
8.2.7 Vestiaire femmes 1 8,0
8.2.8 Vestiaire hommes 1 8,0
8.2.9 Toilettes Femmes 1 4,0
8.2.10 Toilettes Hommes 1 4,0
8.2.11 Stockage 1 12,0
8.2.12 Archives 1 12,0
8.2.13 Local ménage 1 4,0
8.2.14 Local déchets 1 4,0
8.3. PHARMACIE 8 100,0
8.3.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 16,0
8.3.2 Guichet 1 14,0
8.3.3 Local préparation galénique avec hotte 1 16,0
8.3.4 Magasin 1 30,0
8.3.5 Toilettes Femmes 1 4,0
8.3.6 Toilettes Hommes 1 4,0
8.3.7 Archives 1 12,0
8.3.8 Local déchets 1 4,0

9. ABRIS ACCOMPAGNANTS 1 16,0
9.1 Abris accompagnants 1 16,0

10. MORGUE 4 40,0
10.1 Hall de levée de corps 1 8,0
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10.2 Salle de préparation des corps 1 16,0
10.3 Salle de conservation des corps 1 12,0
10.4 Stockage 1 4,0

11. ADMINISTRATION 18 279,0
11.1. ACCUEIL ET RECEPTION 1 20,0
11.1.1 Espace accueil, attente avec bancs en BA 1 20,0
11.2. LOCAUX COMMUNS 8 65,0
11.2.1 Cafétéria / cantine / détente 1 25,0
11.2.2 Toilettes Femmes 1 4,0
11.2.3 Toilettes Hommes 1 4,0
11.2.4 Stockage 1 8,0
11.2.5 Archives 1 12,0
11.2.6 Local ménage 1 4,0
11.2.7 Local déchêts 1 4,0
11.2.8 Local informatique 1 4,0
11.3. BUREAUX ADMINISTRATIFS 9 194,0
11.3.1 Bureau directeur avec WC 1 20,0
11.3.2 Bureau secrétaire 1 12,0
11.3.3 Bureau SAF 1 12,0
11.3.4 Bureau de contrôle financier 1 12,0
11.3.5 Bureau statistiques 1 12,0
11.3.6 Bureau comptables 2 24,0
11.3.7 Bureau informaticien 1 12,0
11.3.8 Salle de réunion (40 personnes) & autres évènements 1 90,0

12. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 14 214,0
12.1. MAGASIN CENTRAL 1 50,0
12.1.1 Magasin central 1 50,0
12.2. BUANDERIE 7 84,0
12.2.1 Salle de réception et tri 1 10,0
12.2.2 Salle de désinfection 1 12,0
12.2.3 Lavage 1 20,0
12.2.4 Salle de repassage et raccomodage 1 12,0
12.2.5 Dépôt de stockage 1 12,0
12.2.6 Distribution 1 8,0
12.2.7 Magasin dépôt 1 10,0
12.3. CHLORE 1 12,0
12.3.1 Production de chlore 1 12,0
12.4. STERILISATION CENTRALE 5 68,0
12.4.1 Entrée 1 12,0
12.4.2 Enregistrement/tri 1 12,0
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12.4.3 Lavage 1 16,0
12.4.4 Stérilisation 1 20,0
12.4.5 Matériel stérile 1 8,0

13. MAINTENANCE 17 211,0
13.1. LOCAUX COMMUNS 7 55,0
13.1.1 Bureau Chef de service + WC 1 15,0
13.1.3 Bureau gestion 1 12,0
13.1.4 Toilettes Femmes 1 4,0
13.1.5 Toilettes Hommes 1 4,0
13.1.7 Archives 1 12,0
13.1.8 Local ménage 1 4,0
13.1.9 Local déchêts 1 4,0
13.2. UNITE DE MAINTENANCE 5 100,0
13.2.1 Atelier maintenance biomédicale, électronique et laboratoire 1 20,0
13.2.2 Atelier hospitalier 1 20,0
13.2.3 Atelier mécanique 1 20,0
13.2.4 Magasin outillage et pièces de rechanges et consommables 1 20,0
13.2.5 Dépôt du matériel 1 20,0
13.3. UNITE D’HYGIENE 5 56,0
13.3.1 Salle de stockage des déchets assimilables aux ordures 

ménagères (DAOM)
1 12,0

13.3.2 Bureau personnel hygiène + toilette 1 12,0
13.3.3 Local DASRI 1 10,0
13.3.4 Aire de lavage et désinfection chariots 1 12,0
13.3.5 Magasin produits et matériel d’hygiène 1 10,0

14. STAFF 3 62,0
14.1 Cantine, détente 1 30,0
14.2 Vestiaire Femme 1 16,0
14.3 Vestiaire Homme 1 16,0

15. LOGEMENT DU DIRECTEUR ET SON ANNEXE 14 118,0
15.1. LOGEMENT DIRECTEUR 10 102,0
15.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
15.1.2 Chambre 1 1 16,0
15.1.3 Chambre 2 1 12,0
15.1.4 Chambre 3 1 12,0
15.1.5 Toilettes 1 1 3,0
15.1.6 Toilettes 2 1 3,0
15.1.7 Cuisine 1 12,0
15.1.8 Terrasses 1 9,0
15.1.9 Magasin 1 5,0
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15.1.10 Dégagement 1 PM
15.2. ANNEXE 4 16,0
15.2.1 Cuisine 1 10,0
15.2.2 Buanderie 1 4,0
15.2.3 WC 1 2,0
15.2.4 SAS 1 PM

16. LOGEMENT SAGE FEMME ET SON ANNEXE 14 118,0
16.1. LOGEMENT SAGE FEMME 10 102,0
16.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
16.1.2 Chambre 1 1 16,0
16.1.3 Chambre 2 1 12,0
16.1.4 Chambre 3 1 12,0
16.1.5 Toilettes 1 1 3,0
16.1.6 Toilettes 2 1 3,0
16.1.7 Cuisine 1 12,0
16.1.8 Terrasses 1 9,0
16.1.9 Magasin 1 5,0
16.1.10 Dégagement 1 PM
16.2. ANNEXE 4 16,0
16.2.1 Cuisine 1 10,0
16.2.2 Buanderie 1 4,0
16.2.3 WC 1 2,0
16.2.4 SAS 1 PM

17. LOGEMENT CHIRURGIEN ET SON ANNEXE 14 118,0
17.1. LOGEMENT CHIRURGIEN 10 102,0
17.1.1 Séjour et Salle à manger 1 30,0
17.1.2 Chambre 1 1 16,0
17.1.3 Chambre 2 1 12,0
17.1.4 Chambre 3 1 12,0
17.1.5 Toilettes 1 1 3,0
17.1.6 Toilettes 2 1 3,0
17.1.7 Cuisine 1 12,0
17.1.8 Terrasses 1 9,0
17.1.9 Magasin 1 5,0
17.1.10 Dégagement 1 PM
17.2. ANNEXE 4 16,0
17.2.1 Cuisine 1 10,0
17.2.2 Buanderie 1 4,0
17.2.3 WC 1 2,0
17.2.4 SAS 1 PM
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18. AUTRES 30 32,0
18.1. BATIMENTS DU CENTRE 16 0,0
18.1.1 Fosse septique 8 PM
18.1.2 Puit perdu (diamètre 1,2 m) 8 PM
18.2. LOGEMENTS 6 0,0
18.2.1 Fosse septique 3 PM
18.2.2 Puit perdu (diamètre 1,2 m) 3 PM
18.3. GESTION DES DECHETS 4 0,0
18.3.1 Incinérateur 1 NA
18.3.2 Broyeur de verres 1 NA
18.3.3 Ensemble fosses organes et cendre (se référer aux nombres 

d’usagers)
1 PM

18.3.4 Espace pour les déchets ordinaires (se référer aux cycles des 
incinérations définies)

1 PM

18.4. BLOC DE LATRINES 2 32,0
18.4.1 Femmes : 4 WC (2 à la turque, 2 PMR), 2 douches 1 16,0
18.4.2 Hommes : 4 WC (2 à la turque, 2 PMR), 2 douches 1 16,0
18.5. FORAGE ET SUPPORT ET ACCESSOIRES 1
18.6. ENERGIE ELECTRIQUE : kit solaire avec possibilité d’une installation 
mixte

1

19. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
19.1 Clôture 1 PM
19.2 Cheminements piétons 1 PM
19.3 Espace vert 1 PM
19.4 Parking 1 PM
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Vue d’artiste da la maternité d’un Hôpital Préfectoral : locaux communs, plateau 
technique, hospitalisation

Crédits : BAEC+
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3.1.4. normes d’équipements

ps>         Poste de Santé : équipements & matériels 157

# Pièces
équipements et matériels

Désignation Famille Qté

1. ACCUEIL/TRI 14
1.1 Hall d’acueil Kit de lavage des mains EG 1

1.2 Triage

Tabouret mobile MB 1
Table MB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil roulant MM 1
Brancard pliant MM 1

1.3 Isolement (8 m²/lit)

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Chaise MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

1.4
WC et accessoires avec système 
de lavage des mains

Poubelle inox à pédale MM 1
Kit de lavage des mains EG 1

2. BATIMENT DES SOINS (DISPENSAIRE + MATERNITE) 143

2.1
Attente et circulation (avec 
bancs en BA)

- 0

2.2
Consultation pré natale 
(CPN+PTME)

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Pèse bébé, type Salter EB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 2
Bureau MB 1
Chaise MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit SMI/PF PM 1
Escabeau 2 marches MM 1
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Consultation pré natale 
(CPN+PTME)

Tensiomètre EB 1
Tire-lait manuel PM 2
Toise enfant PM 1
Kit à insertion DIU /implant JADELLE PM 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1

2.3
Salle de travail (12 m²) + WC/
douche internes (3 m²)

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1

2.4 Vidoir (SAS avac lavabo, vidoir) - 0

2.5
Salle d’accouchement + 
paillasse (8 m²/lit)

Table d’accouchement MM 1
Mètre-ruban PM 2
Tensiomètre EB 1
Aspirateur de mucosité manuel EB 1
Thermomètre médical PM 1
Pèse-bébé EB 1
Bassin de lit PM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bock à lavement PM 1
Boite d’instruments accouchement INS 2
Brosses à ongles chirurgicale INS 1
Cuvette réniforme inox INS 2
cuvette réniforme polypropilène INS 2
Cuvette ronde inox INS 2
Horloge murale EG 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Lampe torche EG 1
Escabeau 2 marches MM 1
Pissette 250 ml PM 2
Jeu de plateaux à instruments inox INS 2
Poire d’injection rectale, bébé PM 2
Porte cupule, double MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Seau plastique EG 2
Table à instruments MM 1
Tambour pour compresses INS 3
Trousse de Matrone PM 1
Table de réanimation du nouveau-né 
simple

MM 1

Lampe d’examen EB 1

2.6
Stérilisation (paillasse humide, 
paillasse sèche, stockage)

Armoire stockage matériel stérile MM 1
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2.7
Salle d’observation des 
accouchées (8 m²/lit)

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Table de chevet MB 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1

2.8
Consultation primaire Curative 
(CPC) avec paillasse

Bureau MB 1

Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Tabouret mobile MB 1
Pèse personne EB 1
Tensiomètre EB 1
Stéthoscope PM 1
Otoscope EB 1
Paravent MM 1
Abaisse langue métallique PM 2
Agrafeuse                   EG 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
Jeu miroirs laryngien (8, 14, 20mm) PM 1
Thermomètre médical PM 2
Toise adulte PM 1
Toise enfant PM 1
Divan d’examen MM 1
Glucomètre EB 1

2.9 Soins injection avec paillasse

Table à instruments MM 1
Tabouret mobile MB 1
Jeu de plateaux à instruments inox INS 2
Plateau d’instrument avec couvercle INS 2
Boite à pansements INS 2
Boite de sutures INS 1
Tambour pour compresses INS 2
Bouilloire EG 1
Jeu de bassin /cupules INS 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Boîte d’instruments circoncision INS 1
Bocal pour pinces PM 1
Lampe d’examen EB 1
Seau plastique EG 1
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
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Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Table de chevet MB 2
Chaise MB 2
Bassin de lit PM 2
Urinoir femme PM 1
Urinoir homme PM 1

2.11
Salle polyvalente (IEC-PEV-
PTME)

Table de réunion MB 1
Chaises de réunion MB 6
Ecran projection EG 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1

2.12 Local ménage - 0

2.13
Point de vente avec étagères en 
béton armé

Bureau MB 1
Chaise MB 1
Armoire à médicaments MM 1
Calculatrice EG 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1

2.14 Magasin de stockage Echelle OUT 1

3. NUTRITION 0
Cuisine de démonstration - 0
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csr>          Centre de Santé Rural : équipements et matériels 329

# Pièces
équipements et matériels

Désignation Famille Qté

1. ACCUEIL/TRI 15
1.1 Hall d’acueil Kit de lavage des mains EG 1

1.2 Triage

Tabouret mobile MB 1
Bureau MB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Brancard pliant MM 1
Fauteuil roulant MM 1

1.3 Isolement

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Chaise MB 2
Poubelle inox à pédale MM 1

1.4
WC et accessoires avec 
système de lavage des mains

Poubelle inox à pédale MM 1
Kit de lavage des mains EG 1

2. CONSULTATIONS 81

2.1
Espace accueil, attente avec 
bancs BA

- 0

2.2
Bureau consultation primaire 
curative adulte / enfant (CPC)

Agrafeuse                   EG 1
Perforatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Tabouret mobile MB 1
Pèse personne EB 1
Tensiomètre EB 1
Stéthoscope PM 1
Lampe d’examen EB 1
Oxymètre de pouls EB 1
Thermomètre médical PM 1
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Bureau consultation primaire 
curative adulte / enfant (CPC)

Otoscope EB 1
Paravent MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Thermomètre médical PM 1
Divan d’examen MM 2
Glucomètre EB 1

2.3 Soins injection+paillasse

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bacs de décontamination PM 1
Boite à pansements INS 1
Boite de sutures INS 1
Boîte d’instruments circoncision INS 1
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 1

Cuvette réniforme inox INS 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Plateau instruments avec cou-
vercle 

INS 1

Porte cupule, simple MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Bouilloire EG 1
Seau plastique EG 1
Table à instruments MM 1
Divan d’examen MM 1
Tabouret mobile MB 1

2.4
Stérilisation (paillasse humide, 
paillasse sèche, stockage)

Bacs de décontamination PM 2
Armoire stockage matériel stérile MM 1
Autoclave de paillasse EB 1

2.5
PEV (programme élargi des 
vaccinations)

Accumulateurs de froid     LAB 3
Glacière porte-vaccins LAB 2
Réfrigérateur congélateur 
horizontal solaire

LAB 1

Bureau MB 1
Chaise MB 1

2.6 Observations (8m²/lit) Femme

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
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2.6 Observations (8m²/lit) Femme Urinoir femme PM 2

2.7 Observations (8m²/lit) Homme

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Urinoir homme PM 2

2.8 Local ménage -
2.9 Stockage Etagère métallique MB 2

3. NUTRITION 0
3.1 Cuisine de démonstration - 0

4. MATERNITE 89

4.1
Espace accueil, attente avec 
bancs en BA

- 0

4.2 CPN

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 2
Bureau MB 1
Chaise MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit SMI/PF PM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Toise enfant PM 1
Stéthoscope obstétrical de 
Pinard

PM 1

4.3 PF/PTME

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

Armoire métallique 2 battants               MB 1

4.4
Salle de travail + WC/douche 
internes

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Détecteur de pouls foetal EB 1
Porte Sérum MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
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4.4

Salle de travail + WC/douche 
internes

Stéthoscope PM 1
Stéthoscope obstétrical, type 
Delee-Hillis 

PM 1

Tensiomètre électronique EB 1
Garrot tourniquet PM 1

4.5
Vidoir (SAS avac lavabo, 
vidoir)

-

4.6
Salle 
d’accouchement+paillasse

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Aspirateur de mucosité manuel EB 1
Bidon 25 litres EG 1
Bock à lavement PM 1
Boite d’instruments 
accouchement

INS 3

Brosses à ongles chirurgicale INS 2
Cuvette réniforme inox INS 2
cuvette réniforme polypropilène INS 2
Cuvette ronde inox INS 2
Horloge murale EG 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Lampe d’examen EB 2
Mètre-ruban PM 2
Pèse-bébé EB 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Poire d’injection rectale, bébé PM 2
Porte cupule, double MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Seau plastique EG 2
Chariot de soins MM 1
Table d’accouchement MM 2
Escabeau 2 marches MM 1
Trousse de Matrone PM 1
Trousse de Sage-Femme PM 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Table de réanimation du nou-
veau-né simple

MM 1

Ventouse obstéricale EB 2
Rampe chauffante EB 1

4.7
Stérilisation (paillasse humide, 
paillasse sèche, stockage)

Armoire stockage matériel stérile MM 1
Bacs de décontamination PM 2
Autoclave de paillasse EB 1
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4.8 Salle des accouchées (8m²/lit)

Bassin de lit PM 1
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

4.9 Terrasse/jardin accouchées - 0
4.10 Local ménage - 0
4.11 Stockage Etagère métallique MB 2

5. LABORATOIRE ET PHARMACIE 108
5.1. LABORATOIRE 96
5.1.1 Salle d’attente Banc MB 2

5.1.2 Salle de prélèvement

Bac isotherme LAB 2
Cuvette réniforme inox INS 1
Cuvette réniforme inox INS 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1

5.1.3 Salle analytique

Bacs de décontamination PM 2
Balance de précision LAB 1
Bec Bunsen LAB 1
Cellule de Malassez LAB 1
Comparateur Lovibond LAB 1
 Microscope binoculaire 
électrique/miroir

LAB 1

 Mortier et pilon LAB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Agitateur de Kline LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Appareil de Westergreen, 6 
tubes

LAB 1

Autoclave de paillasse EB 1
Centrifugeuse manuelle 4 tubes LAB 1
Compteur manuel héma-
tologique

LAB 1

Glucomètre EB 1
Compteur de cellules 
automatique CD4 (POC)

LAB 1

Hémoglobinomètre LAB 1
Tabouret de laboratoire MM 1
Extincteur EG 1
Anse de platine LAB 5
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5.1.3 Salle analytique

Bac à coloration en verre LAB 1
Bombonne de 5 litres avec 
robinet/ base

EG 1

Crayon diamant LAB 1
Hémocytomètre Neubauer LAB 1
Lampe à alcool inox LAB 1
Manche pour anse de platine LAB 1
Chronomètre / minuteur LAB 2
Pissette 250 ml PM 2
Portoir 24 trous pour tubes à 
essai

LAB 1

Portoir 24 trous pour tubes à 
essai

LAB 2

Poubelle avec couvercle couleur 
blanche 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
jaune 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
noire 15 l

EG 1

Poubelle inox à pédale MM 1
Râtelier en bois LAB 1
Seau plastique EG 3
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 2
Tige d’agitation en verre LAB 10
Flacon en verre type pénicilline LAB 10
Boite de conservation des lames 
type OMS B/50

LAB 2

Poire à trois clapets LAB 1

5.1.4 Bureau chef laboratoire

Agrafeuse                   EG 1
Calculatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Perforatrice EG 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Patère murale MB 1

5.1.5
Magasin des réactifs et 
consommables

Armoire métallique 2 battants               MB 2
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5.2. PHARMACIE 12
5.2.1 Espace attente Banc MB 1

5.2.2 Guichet distribution externe

Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Table MB 1
Chaise MB 1

5.2.3
Local stockage/Magasin 
(rayonnage en BA)

Armoire à médicaments MM 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère rayonnage MB 2

6. STAFF 27

6.1 Salle polyvalente
Table de réunion MB 1
Chaises de réunion MB 10
Armoire métallique 2 battants               MB 2

6.2 Vestiaire Femme
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

6.3 Vestiaire Homme
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

7. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 9
7.1 Magasin central Etagère rayonnage MB 6

7.2 Production de chlore
Equipement pour production 
chlore

EG 1

7.3 Buanderie - PM
Motocyclette tout-terrain VEH 2
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>         Centre de Santé Urbain : équipements et matériels 511

# Pièces
Equipements et matériels

Désignation Famille Qté

1. ACCUEIL/TRI 25
1.1 Hall d’accueil Kit de lavage des mains EG 1

1.2 Triage

Tabouret mobile MB 1
Table MB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil roulant MM 2
Brancard pliant MM 1
chariot brancard MM 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1

1.3 Guichet

Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Coffre-fort EG 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

1.4 Isolement

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Chaise MB 2
Poubelle inox à pédale MM 1

1.5
WC et accessoires avec 
système de lavage des 
mains

Poubelle inox à pédale MM 1

Kit de lavage des mains EG 1

2. CONSULTATIONS 174

2.1
Espace accueil, attente avec 
bancs en BA

- 0

2.2 Bureau du chef de Centre

Pèse personne EB 1
Pèse-bébé EB 1
Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Aspirateur nasal pour bébé PM 1
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2.2 Bureau du chef de Centre

Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique adulte PM 1
Echelle optométrique enfant PM 1
Lampe d’examen EB 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 20mm) PM 1
Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Tensiomètre EB 1
Thermomètre médical PM 2
Toise adulte PM 1
Imprimante EI 1
Ordinateur PC EI 1
Bureau MB 1
Onduleur EE 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1

2.3
Consultation primaire 
curative adulte / enfant 
(CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique adulte PM 1
Lampe d’examen EB 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 20mm) PM 1
Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Tensiomètre EB 1
Thermomètre médical PM 2
Toise adulte PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1
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2.3
Consultation primaire 
curative adulte / enfant 
(CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Pèse-bébé EB 1
Aspirateur nasal pour bébé PM 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique enfant PM 1
Lampe d’examen EB 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 20mm) PM 1
Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Tensiomètre EB 1
Thermomètre médical PM 2
Toise enfant PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1

2.4 Soins + paillasse

Boite de sutures INS 1
Boite à pansements INS 1
Boite à coton INS 1
Chariot de soins MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Bacs de décontamination PM 1
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments inox INS 2
Plateau instruments avec couvercle INS 1
Porte cupule, simple MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret mobile MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1

2.5 Injections + paillasse

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bacs de décontamination PM 1
Boite à coton INS 1
Bocal pour pinces PM 1
Boite à pansements INS 1
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2.5 Injections + paillasse

Boîte d’instruments circoncision INS 1
Boîte d’instruments petite chirurgie INS 1
cuvette réniforme polypropilène INS 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments inox INS 2
Plateau instruments avec couvercle INS 1
Porte cupule, simple MM 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Seau plastique EG 1
Lampe d’examen EB 1
Table à instruments MM 1
Tabouret mobile MB 2

2.6
Stérilisation (paillasse 
humide, paillasse sèche, 
stockage)

Armoire stockage matériel stérile MM 1
Autoclave de paillasse EB 1
Bacs de décontamination PM 3

2.7
PEV (programme élargi des 
vaccinations)

Accumulateurs de froid     LAB 4
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 1
Glacière porte-vaccins LAB 2
Motocyclette tout-terrain VEH 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Congélateur -20°C Solaire LAB 1
Echéancier EG 5
Imprimante EI 1
Ordinateur PC EI 1
Onduleur EE 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1

2.8
Observations (8m²/lit) 
Femme

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Urinoir femme PM 2

2.9
Observations (8m²/lit) 
Homme

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Urinoir homme PM 2
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2.10 Local ménage - 0
2.11 Stockage Etagère métallique MB 2

3. NUTRITION 0
3.1 Cuisine de démonstration - 0

4. MATERNITE 109

4.1
Espace accueil, attente avec 
bancs en BA

- 0

4.2
Consultation Pré Natale 
(CPN)

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Pèse personne EB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 2
Bureau MB 1
Chaise MB 1
Chaise MB 2
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit SMI/PF PM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Tire-lait manuel PM 1
Kit à insertion DIU /implant JADELLE PM 1
Lampe d’examen EB 1
Echéancier EG 5
Détecteur de pouls foetal EB 1

4.3 PF/PTME

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1

4.4
Salle d’observation (avant 
accouchement)

Bassin de lit PM 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

4.5
Salle de travail + WC/
douche internes

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Détecteur de pouls foetal EB 1
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Stéthoscope PM 1
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4.5
Salle de travail + WC/
douche internes

Stéthoscope obstétrical, type 
Delee-Hillis 

PM 1

Tensiomètre électronique EB 1
Garrot tourniquet PM 1

4.6
Vidoir (SAS avac lavabo, 
vidoir)

- 0

4.7
Salle d’accouchement avec 
paillasse

Armoire métallique 2 battants               MB 1
aspirateur mucosités EB 1
Bidon 25 litres EG 1
Bock à lavement PM 1
Boite d’instruments accouchement INS 3
Brosses à ongles chirurgicale INS 2
Cuvette réniforme inox INS 2
cuvette réniforme polypropilène INS 2
Cuvette ronde inox INS 2
Escabeau 2 marches MM 1
Horloge murale EG 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Lampe d’examen EB 2
Mètre-ruban PM 2
Pèse-bébé EB 1
Jeu de plateaux à instruments inox INS 2
Poire d’injection rectale, bébé PM 2
Porte cupule, double MM 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Seau plastique EG 2
Chariot de soins MM 1
Table d’accouchement MM 2
Escabeau 2 marches MM 1
Trousse de Matrone PM 1
Trousse de sage-femme PM 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Ventouse obstéricale EB 2
Table de réanimation du nouveau-né 
simple

MM 1

4.8
Stérilisation (paillasse 
humide, paillasse sèche, 
stockage)

Armoire stockage matériel stérile MM 1
Autoclave de paillasse EB 1
Bacs de décontamination PM 3

4.9
Salle des accouchées/
post-partum (8m²/lit)

Bassin de lit PM 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
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4.9
Salle des accouchées/
post-partum (8m²/lit)

Laryngoscope EB 1
Urinoir femme PM 1

4.10 Salle néonatale

Rampe chauffante EB 1
Table de réanimation du nouveau-né 
simple

MM 1

Armoire basse MB 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Malette de réanimation EB 1
Pèse-bébé EB 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Poire d’injection rectale, bébé PM 1

4.11 Terrasse/jardin accouchées - 0
4.12 Local ménage - 0
4.13 Stockage Etagère métallique MB 2

5. LABORATOIRE ET PHARMACIE 121
5.1. LABORATOIRE 108

5.1.1 Salle d’attente
Banc d’accueil des patients de 4 
places 

MB 2

5.1.2 Salle de prélèvement

Tabouret mobile MB 2
Chariot de prélèvement MM 1
Fauteuil de prélèvement MM 2
Banque de sang LAB 1
Boîte d’expédition en polypropylène 
de 10 lames 

LAB 2

Bac isotherme LAB 2
Cuvette réniforme inox INS 1
Cuvette réniforme inox INS 1
Jeu de plateaux à instruments inox INS 2
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1

5.1.3 Salle analytique

Bacs de décontamination PM 2
Balance de précision LAB 1
Bec Bunsen LAB 1
Cellule de Malassez LAB 1
Comparateur Lovibond LAB 1
 Microscope binoculaire électrique/
miroir

LAB 1

 Mortier et pilon LAB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Agitateur de Kline LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Appareil de Westergreen, 6 tubes LAB 1
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5.1.3 Salle analytique

Autoclave de paillasse EB 1
Centrifugeuse manuelle 4 tubes LAB 1
Compteur manuel hématologique LAB 1
Glucomètre EB 1
Compteur de cellules automatique 
CD4 (POC)

LAB 1

Hémoglobinomètre LAB 1
Tabouret de laboratoire MM 2
Extincteur EG 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Anse de platine LAB 5
Bac à coloration en verre LAB 2
Bombonne de 5 litres avec robinet/ 
base

EG 1

Crayon diamant LAB 1
Hémocytomètre Neubauer LAB 1
Lampe à alcool inox LAB 1
Manche pour anse de platine LAB 1
Chronomètre / minuteur LAB 2
Pissette 250 ml PM 2
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 1
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 2
Poubelle avec couvercle couleur 
blanche 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
jaune 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
noire 15 l

EG 1

Poubelle inox à pédale MM 1
Râtelier en bois LAB 1
Seau plastique EG 3
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 1
Tige d’agitation en verre LAB 10
Flacon en verre type pénicilline LAB 10
Boite de conservation des lames 
type OMS B/50

LAB 2

Poire à trois clapets LAB 1

5.1.4 Bureau chef laboratoire

Agrafeuse                   EG 1
Calculatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
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5.1.4 Bureau chef laboratoire

Perforatrice EG 1
Bureau MB 1
Imprimante EI 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Patère murale MB 1

5.1.5
Magasin des réactifs et 
consommables

Armoire métallique 2 battants               MB 2

5.2. PHARMACIE 13
5.2.1 Espace attente Banc MB 1

5.2.2 Guichet distribution externe

Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Table MB 1
Chaise MB 1

5.2.3 Local stockage/Magasin

Armoire à médicaments MM 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère rayonnage MB 2

6. CENTRE DE DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE - CDT 43

6.1
Espace accueil, attente avec 
bancs en BA

- 0

6.2 Bureaux médecin

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

6.3 Salle de prélèvement

Tabouret mobile MB 1
Fauteuil de prélèvement MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

6.4 Infirmerie

Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
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6.4 Infirmerie

Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Tabouret mobile MB 1
Paravent MM 1
Escabeau 2 marches MM 1

6.5 Point de distribution
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

6.6 Soins/injections

Table à instruments MM 1
Chariot de soins MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Tabouret mobile MB 1

6.7 Toilette
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

6.8 Stockage

Armoire à médicaments MM 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère rayonnage MB 2

7. STAFF 32

7.1 Salle polyvalente

Table de réunion MB 2
Chaises de réunion MB 10
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Ecran projection EG 1
Vidéo projecteur EI 1

7.2 Vestiaire Femme

Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Chariot à linge sale MM 1

7.3 Vestiaire Homme

Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Chariot à linge sale MM 1

8. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 7
8.1 Magasin central Etagère rayonnage MB 6
8.2 Production de chlore Equipement pour production chlore EG 1
8.3 Buanderie - PM



3. Normes eN iNfrastructures et eN équipemeNts   | |  Normes iNfrastructures & équipemeNts

csa
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>      Centre de Santé Amélioré : équipements et matériels 924

# Pièces
Equipements et matériels

Désignation Famille Qté

1. ACCUEIL/TRI 48
1.1 Hall d’accueil Kit de lavage des mains EG 1

1.2 Triage

Tabouret mobile MB 1
Table MB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil roulant MM 2
Brancard pliant MM 1
Chariot brancard MM 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1

1.3
Salle de conseil et prise en 
charge 

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Fauteuil roulant MM 2
Brancard pliant MM 1
Chariot brancard MM 1

1.4 Habillage
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1

1.5 Deshabillage
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1
Chariot à linge sale MM 1

1.6 Isolement 1

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Chaise MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

1.7 Isolement 2

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Chaise MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

1.8 Guichet
Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1
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1.2 Guichet

Coffre-fort EG 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

1.9 Local gardien
Table MB 1
Chaise MB 1

1.10 Toilette 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

1.11 Toilette 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

2. CONSULTATIONS 178

2.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.2.
Observations (8m²/lit) 
Femme

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Urinoir femme PM 2

2.3
Observations (8m²/lit) 
Homme

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Urinoir homme PM 2

2.4
Consultation primaire 
curative adulte (CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique adulte PM 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Table à instruments MM 1
Tensiomètre EB 1
Thermomètre médical PM 2
Toise adulte PM 1
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2.4
Consultation primaire 
curative adulte (CPC)

Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1

2.5
Consultation primaire 
curative enfant (CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Pèse-bébé EB 1
Aspirateur nasal pour bébé PM 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique enfant PM 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Table à instruments MM 1
Tensiomètre EB 1
Thermomètre médical PM 2
Toise enfant PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1

2.6
Consultation chirurgien 
chef

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Pèse personne EB 1
Pèse bébé, type Salter EB 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Classeur métalique MB 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
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2.6
Consultation chirurgien 
chef

Thermomètre infrarouge EB 1
Paravent MM 1
Lampe d’examen EB 1

2.7 Salle d’échographie

Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Echographe EB 1
Tabouret mobile MB 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Paravent MM 1

2.8 Soins + paillasse

Table à instruments MM 1
Boite de sutures INS 2
Boite à pansements INS 2
Chariot de soins MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret mobile MB 2
Lampe d’examen EB 1

2.9 Injection + paillasse

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bacs de décontamination PM 1
Boite à coton INS 1
Bocal pour pinces PM 1
Boîte d’instruments circoncision INS 1
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Boite à pansements INS 2
cuvette réniforme polypropilène INS 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Plateau instruments avec 
couvercle 

INS 1

Porte cupule, simple MM 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Seau plastique EG 1
Table à instruments MM 1
Tabouret mobile MB 2
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
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2.9 Injection + paillasse Lampe d’examen EB 1

2.10
Stérilisation (paillasse 
humide, paillasse sèche, 
stockage)

Armoire stockage matériel stérile MM 1
Autoclave de paillasse EB 1
Bacs de décontamination PM 3

2.11
PEV (programme élargi des 
vaccinations)

Accumulateurs de froid     LAB 4
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 1
Glacière porte-vaccins LAB 2
Motocyclette tout-terrain VEH 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Congélateur -20°C Solaire LAB 1
Echéancier EG 5
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1

2.12 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

2.13 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

2.14 Local ménage - 0
2.15 Stockage Etagère métallique MB 2

3. NUTRITION 0
3.1 Cuisine de démonstration - 0

4. MATERNITE 111

4.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

4.2
Consultation Pré Natale 
(CPN)

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Pèse personne EB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 2
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Chaise MB 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit SMI/PF PM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
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Consultation Pré Natale 
(CPN)

Tensiomètre EB 1
Tire-lait manuel PM 1
Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

Echéancier EG 5
Détecteur de pouls foetal EB 1
Lampe d’examen EB 1

4.3 PF/PTME

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1

4.4
Salle d’observation avant 
accouchement

Bassin de lit PM 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

4.5
Salle de travail + WC/
douche internes

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Détecteur de pouls foetal EB 1
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Stéthoscope PM 1
Stéthoscope obstétrical, type 
Delee-Hillis 

PM 1

Tensiomètre électronique EB 1
Garrot tourniquet PM 2

4.6
Vidoir (SAS avac lavabo, 
vidoir)

- 0

4.7
Salle d’accouchement 
avec paillasse

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Bacs de décontamination PM 2
Bidon 25 litres EG 1
Bock à lavement PM 1
Boite d’instruments 
accouchement

INS 3

Brosses à ongles chirurgicale INS 2
Cuvette réniforme inox INS 2
cuvette réniforme polypropilène INS 2
Cuvette ronde inox INS 2
Horloge murale EG 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Lampe d’examen EB 1
Mètre-ruban PM 2
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4.7
Salle d’accouchement 
avec paillasse

Pèse-bébé EB 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Poire d’injection rectale, bébé PM 2
Porte cupule, double MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Seau plastique EG 2
Chariot de soins MM 1
Table d’accouchement MM 2
Escabeau 2 marches MM 1
Table de réanimation du nou-
veau-né simple

MM 1

Trousse de Matrone PM 1
Trousse de sage-femme PM 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Table de réanimation du nouveau-
né simple

MM 1

Ventouse obstéricale EB 2

4.8
Stérilisation (paillasse 
humide, paillasse sèche, 
stockage)

Armoire stockage matériel stérile MM 1
Autoclave de paillasse EB 1
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Table inox MM 1

4.9
Salle des accouchées/
post-partum (8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

4.10 Salle néonatale

Rampe chauffante EB 1
Table de réanimation du nouveau-
né simple

MM 1

Armoire basse MB 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Malette de réanimation EB 1
Pèse-bébé EB 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Poire d’injection rectale, bébé PM 1

4.11 Terrasse/jardin accouchées - 0
4.12 Local ménage - 0
4.13 Stockage Etagère métallique MB 2

5. BLOC OPERATOIRE 80

4.1 Preparation chirurgien
Brosses à ongles chirurgicale INS 1
Lavabo aseptique EB 1
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4.2
Préparation malade (avec 
douche + toilettes)

Armoire basse MB 1
Chariot d’anesthésie MM 1
Chariot brancard MM 1

4.3 Salle d’opération

Aspirateur chirurgical EB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Baquet roulant inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Chariot de soins MM 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Eclairage opératoire plafonnier EB 1
Eclaira opératoire mobile EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Porte cupule, double MM 1
Tabouret chirugien MM 1
Table de mayo MM 1
Table d’opérations EB 1
Boite de valves sus pubienne INS 1
Boite d’écarteurs INS 1
Boîte d’instruments pour 
appendicite-hernie 

INS 1

Boite d’instruments pour 
césarienne

INS 2

Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 3

Boite d’instruments pour curetage INS 3
Boite d’instruments laparotomie INS 2
Boite à pansements INS 1
Boîte courante parties molles INS 1
Boite de sutures INS 3
Boite de bougies-dilatateurs 
utérins

INS 1

Jeu de plateaux, haricot, cupule INS 1
Manche de bistouri no. 3 INS 5
Manche de bistouri no. 4 INS 5
Moniteur de surveillance multi-
paramétrique

EB 1

Ventilateur d’anesthésie avec 
concentrateur O2

EB 1

Porte Sérum MM 2
Laryngoscope EB 1

4.4 Lavage Bacs de décontamination PM 4
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4.5 Stérilisation

Autoclave de paillasse EB 1
Autoclave à chargement horizontal EB 1
Jeu de tambours de stérilisation INS 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Table inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Etagère rayonnage inox MM 2

4.6 Salle de réveil 

Bassin de lit PM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1
Malette de réanimation EB 1
Urinoir homme PM 1

4.7
Salle d’observation + 
toilette

Bassin de lit PM 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1
Urinoir femme PM 1

6. HOSPITALISATION 148

6.1 Salle de garde + toilette

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

6.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
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6.2 Salle de soins
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

6.3
Hospitalisation femmes
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

6.4
Hospitalisation hommes
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

6.5
Hospitalisation cabine 
femmes (2 lits, 8m²/lit) 
2 SALLES

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

6.6
Hospitalisation cabine 
hommes (2 lits, 8m²/lit) 
2 SALLES

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

6.7
Hospitalisation cabine 
femme + toilette (1 lit, 8m²/
lit)

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

6.8
Hospitalisation cabine 
homme + toilette (1 lit, 
8m²/lit)

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir homme PM 1

6.9 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1
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6.10 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

6.11 Stockage Etagère métallique MB 4

7. LABORATOIRE ET PHARMACIE 160
7.1. LABORATOIRE 147
7.1.1 Salle d’attente Banc MB 2
7.1.2 Salle de réception - 0

7.1.3 Salle de prélèvement

Tabouret mobile MB 2
Chariot de prélèvement MM 1
Fauteuil de prélèvement MM 2
Banque de sang LAB 1
Boîte d’expédition en 
polypropylène de 10 lames 

LAB 2

Bac isotherme LAB 2
Cuvette réniforme inox INS 1
Cuvette réniforme inox INS 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1

7.1.4 Salle analytique 

Bacs de décontamination PM 2
Balance de précision LAB 1
Bec Bunsen LAB 1
Cellule de Malassez LAB 1
Comparateur Lovibond LAB 1
 Microscope binoculaire 
électrique/miroir

LAB 2

Rhésuscope LAB 1
Spectrophotomètre LAB 1
 Mortier et pilon LAB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Agitateur de Kline LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Agitateur magnétique chauffant LAB 1
Automate d’hématologie LAB 1
Appareil de Westergreen, 6 tubes LAB 1
Bain-marie LAB 1
Autoclave de paillasse EB 1
Centrifugeuse LAB 2
Centrifugeusse à hématocrites LAB 1
Compteur manuel hématologique LAB 1
Distillateur d’eau, capacité 4 L/h LAB 1
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7.1.4 Salle analytique

Glucomètre EB 1
Compteur de cellules automatique 
CD4 (POC)

LAB 1

Hémoglobinomètre LAB 1
Tabouret de laboratoire MM 3
Extincteur EG 1
Anse de platine LAB 5
Bac à coloration en verre LAB 2
Bombonne de 5 litres avec robi-
net/ base

EG 1

Crayon diamant LAB 1
Hémocytomètre Neubauer LAB 1
Lampe à alcool inox LAB 1
Manche pour anse de platine LAB 1
micropipette volume variable 0,5-
10 µl

LAB 1

micropipette volume variable 100-
1000 µl

LAB 1

micropipette volume variable 10-
100 µl

LAB 1

micropipette volume variable 20-
200 µl

LAB 1

Chronomètre / minuteur LAB 2
Pissette 250 ml PM 2
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 1
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 2
Poubelle avec couvercle couleur 
blanche 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
jaune 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
noire 15 l

EG 1

Poubelle inox à pédale MM 1
Râtelier en bois LAB 1
Seau plastique EG 3
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 1
Toile métallique pour bec bunsen LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 21cm LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 28cm LAB 1
Tige d’agitation en verre LAB 10
Flacon en verre type pénicilline LAB 10
Boite de conservation des lames 
type OMS B/50

LAB 2

Poire à trois clapets LAB 1



3. Normes eN iNfrastructures et eN équipemeNts   | |  Normes iNfrastructures & équipemeNts

7.1.5 Bureau chef laboratoire

Agrafeuse                   EG 1
Calculatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Perforatrice EG 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Patère murale MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.1.6 Vestiaire Femmes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 2

7.1.7 Vestiaire Hommes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 2

7.1.8 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

7.1.9
Toilettes Hommes 
Toilettes Hommes 

Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

7.1.10 Magasin Armoire métallique 2 battants               MB 2
7.2. PHARMACIE 13
7.2.1 Espace attente Banc MB 1

7.2.2 Guichet

Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Table MB 1
Chaise MB 1

7.2.3 Magasin

Armoire à médicaments MM 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère rayonnage MB 2

8. CENTRE DE DEPISTAGE DE LA TUBERCULOSE - CDT 43

8.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0
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8.2 Bureau médecin

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

8.3 Salle de prélèvement

Tabouret mobile MB 1
Fauteuil de prélèvement MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

8.4 Infirmerie

Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Tabouret mobile MB 1
Paravent MM 1
Escabeau 2 marches MM 1

8.5 Point de distribution
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

8.6 Soins/injections

Table à instruments MM 1
Lampe d’examen EB 1
Chariot de soins MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boîte de sécurité CONS
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Tabouret mobile MB 1

8.7 Toilette
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

8.8 Stockage

Armoire à médicaments MM 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère rayonnage MB 2
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9. ABRIS ACCOMPAGNANTS 0
9.1 Abris accompagnants - 0

10. MORGUE 4
10.1 Hall de levée de corps Table de présentation corps MM 1

10.2
Salle de préparation des 
corps

Table de présentation corps MM 1

10.3
Salle de conservation des 
corps

Chambre froide mortuaire de 4 
corps

EB 1

10.4 Stockage Etagère rayonnage MB 1

11. ADMINISTRATION 79
11.1 Attente - 0

11.2 Secretariat

Agrafeuse                   EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Perforatrice EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1

11.3 Bureau directeur + toilette

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Salon 4 fauteuils + table basse MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

11.4 Bureau Comptable

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
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11.5 Salle Réunion

Table de réunion MB 4
Chaises de réunion MB 20
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Ecran projection EG 1
Vidéo projecteur EI 1

11.6 Salle des Archives

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Etagère métallique MB 3

11.7 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

11.8 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

12. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 7
12.1 Magasin central Etagère rayonnage MB 6

12.2 Production de chlore
Equipement pour prodcution 
chlore

EG 1

12.3 Buanderie - PM

13. MAINTENANCE 23

13.1 Bureau agent maintenance

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

13.2
Atelier de maintenance 
générale

Etabli MB 2
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 2
Echelle OUT 1
Valise de maintenane OUT 2

13.3 Garage véhicule

Etabli MB 1
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 1
Caisse à outils mécanicien OUT 1
Caisse à outils électricien OUT 1

14. STAFF 43

14.1 Cantine, détente
Table 10 places MB 1
Chaise MB 10



3. Normes eN iNfrastructures et eN équipemeNts   | |  Normes iNfrastructures & équipemeNts

14.1 Cantine, détente Armoire métallique 2 battants               MB 2

14.2 Vestiaire Femme

Banc MB 4
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 5
Chariot à linge sale MM 1

14.3 Vestiaire Homme

Banc MB 4
Armoire vestiaire 1 battant MB 5
Armoire vestiaire 2 battants MB 5
Chariot à linge sale MM 1
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cmc>       Centre Médico-Communal : équipements et matériels 2 410

# Pièces
équipements et matériels

Désignation Famille Qté

1. ACCUEIL/TRI 41
1.1 Hall d’accueil Kit de lavage des mains EG 1

1.2 Triage

Tabouret mobile MB 1
Table MB 1
Thermomètre infrarouge EB 2
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil roulant MM 2
Brancard pliant MM 1
chariot brancard MM 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1

1.3
Salle de conseil et prise en 
charge 

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1

1.4 Habillage
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1

1.5 Deshabillage
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1

1.6 Isolement 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

1.7 Isolement 2
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

1.8 Guichet

Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1
Coffre-fort EG 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

1.9 Local gardien
Table MB 1
Chaise MB 1
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1.10 Toilette 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

1.11 Toilette 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

2. CONSULTATIONS 241
2.1. LOCAUX COMMUNS 24

2.1.1 Vestiaire Femmes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

2.1.2 Vestiaire Hommes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

2.1.3 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

2.1.4 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

2.1.5 Stockage Etagère métallique MB 2

2.1.6 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

2.1.7 Local ménage Seau plastique EG 5

2.1.8 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

2.2. UNITE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 45

2.2.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.2.2
Consultation Pré Natale 
(CPN)

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Pèse personne EB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 2
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Chaise MB 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit SMI/PF PM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Tire-lait manuel PM 1
Toise enfant PM 1
Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

Oxymètre de pouls EB 1
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2.2.2
Consultation Pré Natale 
(CPN)

Echéancier EG 5
Détecteur de pouls foetal EB 1
Lampe d’examen EB 1

2.2.3 PF/PTME

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

Armoire métallique 2 battants               MB 1

2.2.4 Soins/prélèvement

Table à instruments MM 1
Boite de sutures INS 1
Boite à pansements INS 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret mobile MB 2
Lampe d’examen gynécologique EB 1

2.3. UNITE DE PEDIATRIE 61

2.3.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.3.2
Consultation primaire 
curative enfant (CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Pèse-bébé EB 1
Aspirateur nasal pour bébé PM 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique enfant PM 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Table à instruments MM 1
Tensiomètre EB 1
Thermomètre médical PM 2
Toise enfant PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1
Lampe d’examen EB 1
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2.3.2
Consultation primaire 
curative enfant (CPC)

Escabeau 2 marches MM 1

2.3.3
PEV (programme élargi des 
vaccinations)

Accumulateurs de froid     LAB 4
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 3
Glacière porte-vaccins LAB 2
Motocyclette tout-terrain VEH 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Congélateur -20°C Solaire LAB 1
Echéancier EG 5
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1

2.3.4 Nutrition

Table MB 2
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Kit de cuisine EG 2
Kit materiel de nutrition EG 2
Cuisiniere mixte EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1

2.4. UNITE DE CHIRURGIE 24

2.4.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.4.2 Bureau chirurgien chef

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Pèse personne EB 1
Pèse-bébé EB 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Classeur métalique MB 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Paravent MM 1
Lampe d’examen EB 1
Négatoscope 2 plages EB 1
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2.4.3 Salle d’examen

Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Pèse personne EB 1
Tensiomètre EB 1
Lampe d’examen EB 1
Lampe torche EG 1

2.5. UNITE DE MEDECINE GENERALE 57

2.5.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.5.2
Consultation primaire 
curative adulte (CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique adulte PM 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Oxymètre de pouls EB 1
Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen MM 1
Tensiomètre EB 1
Toise adulte PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1

2.5.3 Salle de soins/injection

Table à instruments MM 1
Boite de sutures INS 1
Boite à pansements INS 1
Chariot de soins MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret mobile MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bacs de décontamination PM 1
Boite à coton INS 1
Bocal pour pinces PM 1
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2.5.3 Salle de soins/injection

Boîte d’instruments circoncision INS 1
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Boite à pansements INS 2
cuvette réniforme polypropilène INS 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Plateau instruments avec 
couvercle 

INS 1

Porte cupule, simple MM 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Seau plastique EG 1
Autoclave de paillasse EB 1
Tabouret mobile MB 2
Lampe d’examen EB 1

2.6. CABINET DENTAIRE 30

2.6.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.6.2
Salle d’examen et de soins 
dentaires

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil dentaire EB 1
Tabouret mobile MB 1
Chariot de soins MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Unité dentaire EB 1
Armoire basse MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Lampe stylo de diagnotic EB 1
Négatoscope dentaire EB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

2.6.3
Salle des prothèses 
dentaires

Amalgamateur EB 1
Appareil de radiographie dentaire EB 1
Autoclave de paillasse EB 1
Chambre développement 
radiographie dentaire

EB 1

Boîte de daviers INS 1
Kit instrument parodontie INS 1



3. Normes eN iNfrastructures et eN équipemeNts   | |  Normes iNfrastructures & équipemeNts143

2.6.3
Salle des prothèses 
dentaires

Ensemble d’instruments rotatifs et 
accessoires pour OCE

EB 1

Kit instrument chirugie buccale INS 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Lampe à photopolymériser EB 1
Meuble dentaire mobile MM 1
Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Poubelle inox à pédale MM 1
Tabouret mobile MB 1

3. URGENCES (6 LITS) 226
3.1. ACCUEIL 22
3.1.1 Attente “debout” Banc MB 2
3.1.2 Attente “couché” Lit hospitalier avec matelas MM 1

3.1.3 Guichet

Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1
Coffre-fort EG 1
Extincteur EG 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

3.1.4 Salle de tri “IAO”

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Fauteuil roulant MM 2
Brancard pliant MM 1
Chariot brancard MM 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1

3.2. LOCAUX COMMUNS 60

3.2.1 Bureau chef service

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métallique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
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3.2.2

Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lit avec matelas MB 1
Chaise MB 2
Patère murale MB 1

3.2.3 Vestiaire femmes
Banc MB 2
Chariot à linge sale MM 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 4

3.2.4 Vestiaire hommes
Chariot à linge sale MM 1
Banc MB 2
Armoire vestiaire 2 battants MB 4

3.2.5 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

3.2.6 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

3.2.7 Stockage Etagère métallique MB 2

3.2.8 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

3.2.9 Local ménage Seau plastique EG 5

3.2.10 Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

3.2.11 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

3.2.12 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

3.3. PLATEAU TECHNIQUE 144

3.3.1 Bureau médecin

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 1
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
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3.3.2 Salle d’examen

Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Pèse personne EB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Otoscope EB 1
Ophtalmoscope EB 1
Stéthoscope PM 1
Boîte d’examen gynécologique INS 1
Boîte de laryngoscopie INS 1
Tensiomètre EB 1

3.3.3 Salle de soins

Armoire à médicaments MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
aspirateur mucosités EB 1
bassine plastique EG 1
Boite à agrafes chirugiciales INS 2
Boite à pansements INS 2
Boite de sutures INS 2
Chaise MB 2
Chariot de soins MM 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Lampe à alcool inox LAB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Porte cupule, double MM 1
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Autoclave de paillasse EB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Table à instruments MM 1

3.3.4 Salle des petites chirurgies

Aspirateur mucosités EB 1
Bistouri électrique INS 1
Boite à pansements INS 2
Boîte de petite chirurgie INS 2
Boîte pour appendicectomie INS 2
Boîte d’abcès INS 2
Boîte de curetage INS 1
Chariot de soins MM 2
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Escabeau 2 marches MM 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tambour pour compresses INS 1
Jeu de tambours de stérilisation INS 1
Divan d’examen MM 1
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3.3.4 Salle des petites chirurgies
Tabouret mobile MB 2
Chariot de soins MM 1

3.3.5 Salle de plâtre

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Boite ablation plâtre INS 1
Boite d’instruments plâtre INS 1
Chariot à plâtre MM 1
Fixateur externe EB 1
Attelle métallique EB 5
Attelle pneumatique EB 5
Set pour extension EB 1
Lampe d’examen EB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Scie à plâtre + 3 lames EB 1
Table à plâtre MM 1

3.3.6 Salle d’obersation H (1 lit)

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1

3.3.7 Salle d’observation F (1 lit)

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1

3.3.8
Salle d’observation H (2 lits, 
8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 2

3.3.9
Salle d’observation F (2 lits, 
8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 2

3.3.10 Poste de surveillance

Ordinateur PC EI 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Chaise MB 1
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3.3.10 Poste de surveillance

Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

3.3.11 Radiographie mobile

Appareil de radiographie 
conventionnelle mobile

EB 1

Développeuse automatique EB 1
Echographe EB 1

3.3.12
Salle de déchoquage (2 lits, 
8m²/lit) + sanitaire

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Distributeur de savon EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Respirateur d’urgence EB 1
Boîte pour trachéotomie INS 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1

4. MATERNITE (18 LITS) 375
4.1. ACCCUEIL 0

4.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

4.2. LOCAUX COMMUNS 92

4.2.1
Bureau chef de service + 
WC

Ordinateur PC EI 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lit avec matelas MB 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Chaise MB 2
Patère murale MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

4.2.2 Bureau sage femme

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Corbeille à papier EG 1
Détecteur de pouls foetal EB 2
Fauteuil de bureau MB 1
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4.2.2 Bureau sage femme

Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Tensiomètre EB 1
Garrot tourniquet PM 1
Trousse de sage-femme PM 1
Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

4.2.3 Bureau gynécologue

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Corbeille à papier EG 1
Détecteur de pouls foetal EB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Tensiomètre EB 1
Garrot tourniquet PM 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

4.2.4 Vestiaire Femmes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

4.2.5 Vestiaire Hommes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

4.2.6 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

4.2.7 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

4.2.8 Stockage Etagère métallique MB 2

4.2.9 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

4.2.10 Local ménage Seau plastique EG 5

4.2.11  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

4.2.12 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1
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4.2.13 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

4.3. PLATEAU TECHNIQUE 176

4.3.1
Salle d’observation avant 
accouchement

Bassin de lit PM 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

4.3.2
Salle de travail + WC/
douche internes

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Détecteur de pouls foetal EB 1
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Stéthoscope PM 1
Stéthoscope obstétrical, type 
Delee-Hillis 

PM 1

Tensiomètre électronique EB 1
Garrot tourniquet PM 2

4.3.3
Salle d’accouchement avec 
paillasse et vidoir

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Bidon 25 litres EG 1
Bock à lavement PM 1
Boite d’instruments 
accouchement

INS 3

Brancard pliant MM 1
Brosses à ongles chirurgicale INS 2
Cuvette réniforme inox INS 2
Cuvette réniforme polypropilène INS 2
Cuvette ronde inox INS 2
Horloge murale EG 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Lampe torche EG 1
Mètre-ruban PM 2
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Poire d’injection rectale, bébé PM 2
Porte cupule, double MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Seau plastique EG 2
Chariot de soins MM 1
Table d’accouchement MM 2
Escabeau 2 marches MM 1
Trousse de Matrone PM 1
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4.3.3
Salle d’accouchement avec 
paillasse et vidoir

Trousse de sage-femme PM 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Ventouse obstéricale EB 2

4.3.4 AMIU

Armoire métallique 2 battants MB 1
Bassin de lit PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Chariot de soins MM 1
Escabeau MM 1
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot latex MB 2
Cuvette réniforme inox INS 2
Kit AMIU INS 2
Lampe d’examen EB 1
Paravent MM 1
Potence + panier MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Boîte de de speculums vaginaux INS 2
Table d’examen gynécologique MM 1
Tabouret MB 1
Tensiomètre avec stéthoscope EB 1

4.3.5 Salle post partum (SAA)

Table de réanimation du nou-
veau-né simple

MM 1

Armoire basse MB 1
Bassin de lit PM 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

4.3.6 Salle néonatale

Table de réanimation du nouveau-
né simple

MM 1

Rampe chauffante EB 1
Table de réanimation du nouveau-
né simple

MM 1

Concentrateur d’oxygène EB 1
Malette de réanimation EB 1
Pèse-bébé EB 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Poire d’injection rectale, bébé PM 1
Armoire basse MB 1

4.3.7 SAS accès patient - 0
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4.3.8 Préparation patiente

Armoire basse MB 1
Chariot d’anesthésie MM 1
chariot brancard MM 1
Porte Sérum MM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Distributeur de savon EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1

4.3.9 Préparation chirurgien
Brosses à ongles chirurgicale INS 1
Distributeur de savon EG 1
Lavabo aseptique EB 1

4.3.10 Salle d’opération

Aspirateur chirurgical EB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Baquet roulant inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Chariot de soins MM 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Eclairage opératoire plafonnier EB 1
Eclairage opératoire mobile EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Porte cupule, double MM 1
Tabouret chirugien MM 1
Table de mayo MM 1
Table d’opérations EB 1
Boite de valves sus pubienne INS 1
Boite d’écarteurs INS 1
Boite d’instruments pour 
césarienne

INS 2

Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 3

Boite d’instruments pour curetage INS 2
Boite à pansements INS 1
Boite de sutures INS 3
Boite de bougies-dilatateurs 
utérins

INS 1

Jeu de plateaux, haricot, cupule INS 1
Manche de bistouri no. 3 INS 5
Manche de bistouri no. 4 INS 5
Moniteur de surveillance multi-
paramétrique

EB 1

Ventilateur d’anesthésie avec 
concentrateur O2

EB 1
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4.3.10 Salle d’opération
Porte Sérum MM 2
Rampe chauffante EB 1

4.3.11 Réveil

Bassin de lit PM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

4.3.12 Stérilisation

Autoclave de paillasse EB 1
Etagère métallique MB 5
Jeu de tambours de stérilisation INS 1
Table inox MM 1

4.3.13 Lavage

Sèche linge EB 1
Etagère métallique MB 5
Bacs de décontamination PM 2
Table inox MM 1
Chariot à linge sale MM 1
Chariot à linge propre MM 1

4.4. HOSPITALISATION 107

4.4.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

4.4.2
Cabine d’isolement femme 
(1 lit)

Bassin de lit PM 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

4.4.3
Salle d’observation des 
accouchées (4 lits, 8m²/lit) 
2 SALLES

Bassin de lit PM 8
Table de chevet MB 8
Lit hospitalier avec matelas MM 8
Porte Sérum MM 8
Urinoir femme PM 8

4.4.4
Salle d’hospitalisation des 
accouchées (4 lits, 8m²/lit) 
2 SALLES

Bassin de lit PM 8
Chaise MB 8
Table de chevet MB 8
Lit hospitalier avec matelas MM 8
Porte Sérum MM 8
Urinoir femme PM 8

4.4.5 Buanderie - 0

4.4.6 Toilettes Femmes + douche
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2
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5. IMAGERIE 76
5.1. ACCUEIL 11
5.1.1 Attente “debout” Banc MB 2
5.1.2 Attente “couché” chariot brancard MM 1

5.1.3 Guichet

Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1
Coffre-fort EG 1
Extincteur EG 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Imprimante EI 1

5.1.3 Guichet
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

5.2. LOCAUX COMMUNS 32

5.2.1 Bureau chef service + WC

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 1
Classeur métallique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Station de travail imagerie EB 1
Imprimante de films radiologies EB 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

5.2.2 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

5.2.3 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

5.2.4 Stockage Etagère métallique MB 2

5.2.5 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

5.2.6 Local ménage Seau plastique EG 5

5.2.7 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

5.3. PLATEAU TECHNIQUE 33

5.3.1 Salle de radiologie/scopie

Bock à lavement PM 1
Étagères charges lourdes MB 1
Gants plombés, paire EB 2
Chariot de soins MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Meuble de rangement MB 1
Porte Sérum MM 1
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Dosimètre pour contrôle rayons X OUT 3
Poubelle inox à pédale MM 1
Support mural pour tablier et gant 
plombés

MM 1

Salle os poumon numérique EB 1
Tablier plombé EB 2
Paravent plombé MM 1

5.3.2 Salle d’échographie

Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Echographe EB 1
Tabouret mobile MB 1
Paravent MM 1
Divan d’examen MM 1

5.3.3 Déshabilloir
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1

5.3.4 Chambre noire
Numériseur radiologique EB 1
Jeu de cassette CR PM 2

5.3.5 Local technique Onduleur 60KVA EE 1

6. BLOC OPERATOIRE 137
6.1. LOCAUX COMMUNS 51

6.1.1 Bureau chef service + WC

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Salon 4 fauteuils + table basse MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

6.1.2 Vestiaire Femmes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

6.1.3 Vestiaires Hommes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

6.1.4 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2
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6.1.5 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

6.1.6 Détente - 0
6.1.7 Stockage Etagère métallique MB 2

6.1.8 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

6.1.9 Local ménage Seau plastique EG 5

6.1.10 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

6.2. PLATEAU TECHNIQUE 86
6.2.1 SAS accès patient - 0

6.2.2
Préparation patient (2 lits, 
8m²/lit)

Armoire basse MB 1
Chariot d’anesthésie MM 1
Porte Sérum MM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Chariot brancard MM 1

6.2.3 Preparation chirurgien
Brosses à ongles chirurgicale INS 1
Lavabo aseptique EB 1

6.2.4 Salle d’opération

Aspirateur chirurgical EB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Baquet roulant inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Chariot de soins MM 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Eclairage opératoire plafonnier EB 1
Eclairage opératoire mobile EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Porte cupule, double MM 1
Tabouret chirugien MM 1
Table de mayo MM 1
Table d’opérations EB 1
Boîte d’instruments pour 
appendicite-hernie 

INS 1

Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 3

Boite à pansements INS 1
Boîte courante parties molles INS 1
Boite de sutures INS 3
Bistouri électrique EB 1
Moniteur de surveillance multi-
paramétrique

EB 1
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6.2.4 Salle d’opération

Ventilateur d’anesthésie avec 
concentrateur O2

EB 1

Jeu de plateaux, haricot, cupule INS 1
Manche de bistouri no. 3 INS 5
Manche de bistouri no. 4 INS 5
Porte Sérum MM 2

6.2.5 Salle de réveil 

Bassin de lit PM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1
Malette de réanimation EB 1
Urinoir homme PM 1

6.2.6 Lavage

Bacs de décontamination PM 4
Sèche linge EB 1
Etagère métallique MB 5
Table inox MM 5
Chariot à linge sale MM 1
Chariot à linge propre MM 1

6.2.7 Stérilisation

Autoclave de paillasse EB 1
Jeu de tambours de stérilisation INS 2
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Table inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Etagère rayonnage inox MM 2

6.2.8 Réserve stérile
Etagère métallique MB 5
Jeu de tambours de stérilisation INS 2
Table inox MM 1

6.2.9 Plâtre - 0

7. HOSPITALISATION (44 LITS) 509
7.1. ACCCUEIL 0

7.1.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

7.2. LOCAUX COMMUNS 69

7.2.1
Bureau chef de service + 
WC

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métallique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Ordinateur PC EI 1
Distributeur de savon EG 1
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7.2.1
Bureau chef de service + 
WC

Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

7.2.2 Bureau surveillant général

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Distributeur de savon EG 1

7.2.3 Salle accompagnateur
Lit avec matelas MB 2
Table de chevet MB 2
Chaise MB 4

7.2.4 Vestiaire Femmes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

7.2.5 Vestiaire Hommes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

7.2.6 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

7.2.7 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

7.2.8 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

7.2.9 Local ménage Seau plastique EG 5
7.3. MEDECINE GENERALE (10 LITS) 103

7.3.1
Chambre de garde + sani-
taire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.3.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
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7.3.2 Salle de soins

Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.3.3
Salle d’hospitalisation F.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.3.4
Salle d’hospitalisation H.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir homme PM 1

7.3.5
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.3.6
Salle d’hospitalisation H.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

7.3.7 Stockage Etagère métallique MB 2

7.3.8 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.3.9 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1
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7.3.10  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.3.11 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.3.12 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

7.4. UNITE DES MALADIES INFECTIEUSES (10 LITS) 103

7.4.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.4.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.4.3
Salle d’hospitalisation F.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.4.4
Salle d’hospitalisation H.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
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7.4.4
Salle d’hospitalisation H.
(1 lit) + sanitaire et douche

Urinoir homme PM 1

7.4.5
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.4.6
Salle d’hospitalisation H.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

7.4.7 Stockage Etagère métallique MB 2

7.4.8 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.4.9 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.4.10  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.4.11 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.4.12 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

7.5. PEDIATRIE (10 LITS) 107

7.5.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.5.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
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7.5.2 Salle de soins

Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.5.3
Salle d’hospitalisation F.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2
Urinoir homme PM 2

7.5.4
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 8
Chaise MB 8
Table de chevet MB 8
Lit hospitalier avec matelas MM 8
Porte Sérum MM 8
Urinoir femme PM 8
Urinoir homme PM 2

7.5.5 Stockage Etagère métallique MB 2

7.5.6 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.5.7 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.5.8  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.5.9 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.5.10 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

7.6. CHIRURGIE (14 LITS) 127

7.6.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.6.2 Salle de soins
Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
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7.6.2 Salle de soins

Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.6.3
Salle d’hospitalisation F.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.6.4
Salle d’hospitalisation H.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir homme PM 1

7.6.5
Salle d’hospitalisation F.
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

7.6.6
Salle d’hospitalisation H.
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir homme PM 2
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7.6.7
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.6.8
Salle d’hospitalisation H.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4

7.6.8
Salle d’hospitalisation H.
(4 lits, 8m²/lit)

Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

7.6.9 Stockage Etagère métallique MB 2

7.6.10 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.6.11 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.6.12  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.6.13 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.6.14 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

8. LABORATOIRE ET PHARMACIE 450
8.1. LABORATOIRE 302
8.1.1 Salle d’attente Banc MB 2

8.1.2 Salle de réception

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

8.1.3
Bureau chef laboratoire + 
toilette

Agrafeuse                   EG 1
Calculatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Perforatrice EG 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
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8.1.3
Bureau chef laboratoire + 
toilette

Patère murale MB 1
Classeur métalique MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2

8.1.4
Salle de prélèvement
(2 box)

Tabouret mobile MB 2
Chariot de prélèvement MM 2
Fauteuil de prélèvement MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Chariot de soins MM 1
Divan d’examen gynécologique MM 1

8.1.4
Salle de prélèvement
(2 box)

Lampe d’examen EB 1
Boîte d’expédition en 
polypropylène de 10 lames 

LAB 2

Bac isotherme LAB 2
Cuvette réniforme inox INS 1
Cuvette réniforme inox INS 1
Boite de spéculums vaginaux INS 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Boite à coton INS 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1

8.1.5
Salle analytique 1 (hémato-
immuno-séro-bioch)

Becher en verre 250 mL LAB 5

Bacs de décontamination PM 2
Balance de précision LAB 1
Bec Bunsen LAB 1
Cellule de Malassez LAB 1
Cellule de Nageotte LAB 1
Comparateur Lovibond LAB 1
Microscope binoculaire électrique/
miroir

LAB 2

PH mètre LAB 1
Spectrophotomètre LAB 1
 Mortier et pilon LAB 1
Réfrigérateur solaire LAB 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Agitateur de Kline LAB 1
Agitateur basculant LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Agitateur magnétique chauffant LAB 1
Automate d’hématologie LAB 1
Analyseur d’électrolytes LAB 1
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8.1.5
Salle analytique 1 (hémato-
immuno-séro-bioch)

Appareil de Westergreen, 6 tubes LAB 1
Bain-marie LAB 1
Bain-marie LAB 1
Autoclave de paillasse EB 1
Centrifugeuse LAB 2
Coagulomètre LAB 1
Distillateur d’eau, capacité 4 L/h LAB 1
Glucomètre EB 1
Compteur de cellules automatique 
CD4 (POC)

LAB 1

Hémoglobinomètre LAB 1
Tabouret de laboratoire MM 5
Extincteur EG 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Anse de platine LAB 5
Bombonne de 5 litres avec robi-
net/ base

EG 1

Crayon diamant LAB 1
Hémocytomètre Neubauer LAB 1
Lampe à alcool inox LAB 1
Manche pour anse de platine LAB 1
micropipette volume variable 0,5-
10 µl

LAB 1

micropipette volume variable 5-50 
µl

LAB 2

micropipette volume variable 10-
100 µl

LAB 2

micropipette volume variable 100-
1000 µl

LAB 1

micropipette volume variable 20-
200 µl

LAB 2

Chronomètre / minuteur LAB 2
Pissette 250 ml PM 2
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 1
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 2
Boîtes support pour embouts LAB 2
Poubelle avec couvercle couleur 
blanche 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
jaune 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
noire 15 l

EG 1

Poubelle inox à pédale MM 1
Râtelier en bois LAB 1
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8.1.5

Salle analytique 1 (hémato-
immuno-séro-bioch)

Seau plastique EG 3
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 2
Toile métallique pour bec bunsen LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 21cm LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 28cm LAB 1
Tige d’agitation en verre LAB 10
Flacon en verre type pénicilline LAB 10
Boite de conservation des lames 
type OMS B/50

LAB 2

Poire à trois clapets LAB 1

8.1.6
Salle analytique 2 (bacterio-
parasito)

Agitateur magnétique chauffant LAB 1
Bain-marie LAB 1
Etuve bactériologique LAB 2
Loupe binoculaire EB 1
Microscope binoculaire électrique/
miroir

LAB 2

Poste de sécurité microbiologique 
2

LAB 1

Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Réchaud à gaz EG 1
Anse de platine LAB 5
Bac à coloration en verre LAB 2
Tige d’agitation en verre LAB 10
Bec bunsen LAB 2
Boîtes support pour embouts LAB 1
Bouteille avec gaz de 6 Kg pour 
bec bunsen

EG 1

Flacon en verre type pénicilline LAB 10
Lampe à alcool inox LAB 1
Manche pour anse de platine LAB 1
Toile métallique pour bec bunsen LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 21cm LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 28cm LAB 1
Eprouvette graduée en polypro-
pylène 1000 ml

LAB 5

Eprouvette graduée en polypro-
pylène 250 ml

LAB 5

Eprouvette graduée en polypro-
pylène 500 ml

LAB 5

Erlenmeyer en verre 100 mL LAB 5
Erlenmeyer en verre 50 mL LAB 5
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 6
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 6
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8.1.6
Salle analytique 2 (bacterio-
parasito)

Portoir inox 12 tubes diamètre 25 
mm

LAB 2

Portoir inox 48 tubes diamètre 25 
mm

LAB 2

Support mural pour 6 micropi-
pettes

LAB 2

Armoire métallique 2 battants               MB 1

8.1.7
Laverie/stérilisation/
décontamination

Autoclave  vertical EB 1
Egouttoir LAB 2

8.1.8 Magasin/chaîne de froid

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Congélateur -20°C Solaire LAB 1
Boîte d’expédition en 
polypropylène de 10 lames 

LAB 3

Bac isotherme LAB 2
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère métallique MB 2

8.1.9 Salle de réunion

Table de réunion MB 2
Chaises de réunion MB 10
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Vidéo projecteur EI 1

8.1.10 Salle de garde

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lit avec matelas MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Chaise MB 2
Patère murale MB 1
Table basse MB 1

8.1.11 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.1.12 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.1.13 Vestiaire Femmes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

8.1.14 Vestiaire Hommes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

8.1.15 Salle de repos - 0
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8.1.16 Local informatique - 0
8.1.17 Local technique - 0
8.2. UNITE SANGUINE 123

8.2.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

8.2.2
Bureau de consultation, 
dépistage et analyse 
préliminaire

Hémoglobinomètre LAB 1
Agitateur de Kline LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Appareil de Westergreen 10 tubes LAB 1
Bain-marie LAB 1
Balance de précision LAB 1
Boîtes support pour embouts LAB 2
Centrifugeusse à hématocrites LAB 1
Centrifugeuse LAB 2
Chronomètre / minuteur LAB 2
Eprouvette graduée en 
polypropylène 1000 ml 

LAB 2

Eprouvette graduée en 
polypropylène 500 ml 

LAB 2

Eprouvette graduée en 
polypropylène 250 ml 

LAB 2

Lame à 24 cavités LAB 4
Chronomètre / minuteur LAB 2
Micropipette volume variable 5-50 
µl

LAB 2

Micropipette volume variable 100-
1000 µl

LAB 2

Micropipette volume variable 20-
200 µl

LAB 2

Pissette 250 ml PM 4
Pissette 500 ml PM 4
Plaque d’opaline 25X20 cm  LAB 5
Portoir 48 trous pour tubes à essai LAB 2
Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB 2
Portoir inox 12 tubes diamètre 25 
mm 

LAB 2

Portoir inox 48 tubes diamètre 25 
mm 

LAB 2

Rhésuscope LAB 1
Support mural pour 6 micropi-
pettes

LAB 2

Tabouret de laboratoire MM 4
Congélateur – 40°C LAB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
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8.2.3 Salle de prélèvement

Destructeur aiguilles LAB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Fauteuil de prélèvement MM 2
Chariot de soins MM 2
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret de laboratoire MM 2
Garrot tourniquet PM 2

8.2.4 Salle de collation
Table basse MB 3
Chaise MB 6

8.2.5 Banque du sang (frigo)
Congélateur pour accumulateur 
de froid

LAB 1

Banque de sang LAB 1

8.2.6
Bureau du chef de l’unité 
sanguine

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 1
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

8.2.7 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.2.8 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.2.9 Vestiaire Femmes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chariot à linge sale MM 1

8.2.10 Vestiaire Hommes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Chariot à linge sale MM 1

8.2.11 Stockage - 0

8.2.12 Archives
Armoire en bois vitrée MB 2
Etagère rayonnage MB 4
Escabeau 4 marches OUT 1

8.2.13 Local ménage Seau plastique EG 5

8.2.14 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

8.3. PHARMACIE 25

8.3.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0
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8.3.2 Guichet

Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Table MB 1
Chaise MB 1

8.3.3
Local préparation galénique 
avec hotte

- 0

8.3.4 Magasin

Armoire à médicaments MM 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère rayonnage MB 2

8.3.5 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.3.6 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.3.7 Archives
Etagère rayonnage MB 2
Armoire en bois vitrée MB 2

8.3.8 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

9. ABRIS ACCOMPAGNANTS 0
9.1 Abris accompagnants - 0

10. MORGUE 5
10.1 Hall de levée de corps Table de présentation corps MM 1

10.2
Salle de préparation des 
corps

Table de présentation corps MM 1

10.3
Salle de conservation des 
corps

Chambre froide mortuaire de 4 
corps

EB 1

10.4 Stockage
Etagère rayonnage MB 1
Chariot transport corps MM 1

11. ADMINISTRATION 184
11.1. ACCUEIL ET RECEPTION 0

11.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

11.2. LOCAUX COMMUNS 56

11.2.1 Cafeteria/cantine/détente

Table de caféteria MB 5
Chaise MB 20
Réfrigerateur domestique EG 1
Etagère métallique MB 2
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11.2.2 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

11.2.3 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

11.2.4 Stockage
Etagère rayonnage MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Escabeau 4 marches OUT 1

11.2.5 Archives

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Etagère métallique MB 3

11.2.6 Local ménage Seau plastique EG 5

11.2.7 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

11.2.8 Informatique - 0
11.3. BUREAUX ADMINISTRATIFS 128

11.3.1 Bureau directeur + toilette

Armoire bibliothèque MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Armoire basse MB 1
Bureau 2 caissons MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Salon 4 fauteuils + table basse MB 1
Ordinateur PC EI 1
Ordinateur portable EI 1
Horloge murale EG 1
kit matériel de bureau EG 1
Refrigerateur domestique EG 1
Extincteur EG 1
Matériel d’appel assistant EG 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.2 Bureau secrétaire

Agrafeuse                   EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
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11.3.2 Bureau secrétaire
Perforatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1

11.3.3 Bureau SAF

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.4 Bureau de contrôle financier

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.5 Bureau statistiques

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.6 Bureau Comptable

Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
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11.3.7 Bureau informaticien

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1

11.3.7 Bureau informaticien
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.8
Salle de réunion (40 per-
sonnes) & autres évène-
ments

Table de réunion MB 4
Chaises de réunion MB 40
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Ecran projection EG 1
Vidéo projecteur EI 1

12. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 52
12.1. MAGASIN CENTRAL 6
12.1 Magasin central Etagère rayonnage MB 6
12.2. BUANDERIE 18

12.2.1 Salle de réception et tri
Etagère rayonnage MB 2
Table MB 2

12.2.2 Salle de désinfection - 0

12.2.3 Lavage
Lave linge 50 kg EB 2
Sèche linge EB 2

12.2.4
Salle de repassage et rac-
comodage

Table de repassage EG 4

12.2.5 Dépôt de stockage

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Brancard pliant MM 1
Brumisateur de désinfection des 
locaux

EB 1

Chariot à linge propre MM 1
Fauteuil roulant MM 1
Echelle OUT 1

12.2.6 Distribution - 0
12.2.7 Magasin dépôt - 0
12.3. CHLORE 1

12.3.1 Production de chlore
Equipement pour prodcution 
chlore

EG 1

12.4. STERILISATION CENTRALE 27
12.4.1 Entrée - 0
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12.4.2 Enregistrement/tri

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1

12.4.3 Lavage
Etagère métallique MB 5
Table inox MM 1
Bacs de décontamination PM 3

12.4.4 Stérilisation
Autoclave à chargement horizontal EB 2
Table inox MM 1

12.4.5 Matériel stérile
Etagère métallique MB 5
Jeu de tambours de stérilisation INS 3
Table inox MM 2

13. MAINTENANCE 95
13.1. LOCAUX COMMUNS 37

13.1.1 Bureau chef service + WC

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

13.1.2 Bureau gestion

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

13.1.3 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

13.1.4 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

13.1.5 Archives

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Etagère métallique MB 3

13.1.6 Local ménage Seau plastique EG 5

13.1.7 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

13.2. UNITE DE MAINTENANCE 33
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13.2.1
Atelier maintenance 
biomédicale, électronique 
et laboratoire

Etabli MB 2
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 2
Echelle OUT 1
Simulateur patient OUT 1
Fantôme pour étalonnage 
radiologie

OUT 1

Dosimètre pour contrôle rayons X OUT 1
Analyseur d’oxygène OUT 1
Testeur de sécurité électrique OUT 1

13.2.1
Atelier maintenance 
biomédicale, électronique 
et laboratoire

Valise de maintenane OUT 2

13.2.2 Atelier hospitalier

Etabli MB 2
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 2
Echelle OUT 1
Valise de maintenance OUT 2

13.2.3 Atelier mécanique

Etabli MB 1
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 1
Caisse à outils mécanicien OUT 1
Caisse à outils électricien OUT 1
Ambulance 4x4 VEH 1

13.2.4
Magasin outillage et 
pièces de rechanges et 
consommables

Etagère métallique MB 2

Escabeau 4 marches OUT 1

13.2.5 Dépôt du matériel - 0
13.3. UNITE D’HYGIENE 25

13.3.1
Salle de stockage des 
déchets assimilables aux 
ordures ménagères (DAOM)

Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 2

Poubelle en plastique de 50 litres 
de couleur jaune

EG 1

Poubelle en plastique de 50 litres 
de couleur bleu

EG 1

Poubelle en plastique de 50 litres 
de couleur maron

EG 1

13.3.2
Bureau personnel hygiène 
+ toilette

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
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Bureau personnel hygiène 
+ toilette

Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Ordinateur PC EI 1
Distributeur de savon EG 1
Horloge murale EG 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

13.3.3 Local DASRI - 0

13.3.4
Aire de lavage et 
désinfection chariots

- 0

13.3.5
Magasin produits et matéri-
el d’hygiène

Etagère métallique MB 4

14. STAFF 19

14.1 Cantine, détente
Table 10 places MB 1
Chaise MB 10
Armoire métallique 2 battants               MB 2

14.2 Vestiaire Femme
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

14.3 Vestiaire Homme
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
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hp >        Hôpital Préfectoral : équipements et matériels 2 656

# Pièces
équipements et matériels

Désignation Famille Qté

1. ACCUEIL/TRI 44
1.1 Hall d’accueil Kit de lavage des mains EG 1

1.2 Triage

Tabouret mobile MB 1
Table MB 1
Thermomètre infrarouge EB 2
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil roulant MM 2
Brancard pliant MM 2
Chariot brancard MM 2
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 2

1.3
Salle de conseil et prise en 
charge 

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1

1.4 Habillage
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1

1.5 Deshabillage
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1

1.6 Isolement 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

1.7 Isolement 2
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1

1.8 Guichet

Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1
Coffre-fort EG 1
Ordinateur PC EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

1.9 Local gardien
Table MB 1
Chaise MB 1
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1.10 Toilette 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

1.11 Toilette 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

2. CONSULTATIONS 288
2.1. LOCAUX COMMUNS 26

2.1.1 Vestiaire Femmes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Chariot à linge sale MM 1

2.1.2 Vestiaire Hommes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Chariot à linge sale MM 1

2.1.3 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

2.1.4 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

2.1.5 Stockage Etagère métallique MB 2

2.1.6 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

2.1.7 Local ménage Seau plastique EG 5

2.1.8 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

2.2. UNITE DE GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE 45

2.2.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.2.2
Consultation Pré Natale 
(CPN)

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Pèse personne EB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 2
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Chaise MB 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit SMI/PF PM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Tire-lait manuel PM 1
Toise enfant PM 1
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2.2.2
Consultation Pré Natale 
(CPN)

Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

Oxymètre de pouls EB 1
Echéancier EG 5
Détecteur de pouls foetal EB 1
Lampe d’examen EB 1

2.2.3 PF/PTME

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Divan d’examen gynécologique MM 1
Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

Armoire métallique 2 battants               MB 1

2.2.4 Soins/prélèvement

Table à instruments MM 1
Boite de sutures INS 1
Boite à pansements INS 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret mobile MB 2
Lampe d’examen gynécologique EB 1

2.3. UNITE DE PEDIATRIE 61

2.3.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.3.2
Consultation primaire 
curative enfant (CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Pèse-bébé EB 1
Aspirateur nasal pour bébé PM 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique enfant PM 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Table à instruments MM 1
Tensiomètre EB 1
Thermomètre médical PM 2
Toise enfant PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
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2.3.2
Consultation primaire 
curative enfant (CPC)

Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1

2.3.3
PEV (programme élargi des 
vaccinations)

Accumulateurs de froid     LAB 4
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 3
Glacière porte-vaccins LAB 2
Motocyclette tout-terrain VEH 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Congélateur -20°C Solaire LAB 1
Echéancier EG 5
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1

2.3.4 Nutrition

Table MB 2
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Kit de cuisine EG 2
Kit materiel de nutrition EG 2
Cuisiniere mixte EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1

2.4. UNITE DE CHIRURGIE 24

2.4.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.4.2 Bureau chirurgien chef

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Pèse personne EB 1
Pèse-bébé EB 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Classeur métalique MB 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Paravent MM 1
Lampe d’examen EB 1
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2.4.2 Bureau chirurgien chef Négatoscope 2 plages EB 1

2.4.3 Salle d’examen

Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Pèse personne EB 1
Tensiomètre EB 1
Lampe d’examen EB 1
Lampe torche EG 1

2.5. UNITE DE MEDECINE GENERALE 57

2.5.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.5.2
Consultation primaire 
curative adulte (CPC)

Abaisse langue métallique PM 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Pèse personne EB 1
Bocal pour thermomètre PM 1
Echelle optométrique adulte PM 1
Lampe torche EG 1
Marteau à réflexes de Taylor PM 1
 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Oxymètre de pouls EB 1
Ophtalmoscope EB 1
Otoscope EB 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen MM 1
Tensiomètre EB 1
Toise adulte PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot tourniquet PM 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1

2.5.3 Salle de soins/injection

Table à instruments MM 1
Boite de sutures INS 1
Boite à pansements INS 1
Chariot de soins MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret mobile MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bacs de décontamination PM 1
Boite à coton INS 1
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2.5.3 Salle de soins/injection

Bocal pour pinces PM 1
Boîte d’instruments circoncision INS 1
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Boite à pansements INS 2
cuvette réniforme polypropilène INS 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Plateau instruments avec 
couvercle 

INS 1

Porte cupule, simple MM 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Seau plastique EG 1
Autoclave de paillasse EB 1
Tabouret mobile MB 2
Lampe d’examen EB 1

2.6. UNITE ORL/OPHTALMOLOGIE 45

2.6.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.6.2
Bureau ORL/
Ophtalmologue

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Classeur métalique MB 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1

2.6.3 Salle d’examen

Abaisse langue métallique PM 2
Appareil à potentiels évoqués 
auditifs

EB 1

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Aspirateur mucosités EB 1
Audiomètre EB 1
Cabinet ORL complet EB 1
Chaise MB 1
Diapason type Hartmann (jeu) PM 1
Fauteuil de consultation ORL MM 1
Chariot de soins MM 1
Impédancemètre EB 1
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2.6.3 Salle d’examen

Kit plateaux-cuvettes INS 1
Lampe d’examen EB 1
Lampe stylo de diagnotic EB 1
Laryngoscope EB 1
Miroir de Clar EB 1
Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Otoscope EB 1
Poire Enema PM 1
Patère murale MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Périmètre de Goldman EB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Table d’examen ORL OPH MM 1
Tabouret mobile MB 1
Tabouret mobile MB 1
Test de vision de près de Parinaud PM 1
Thermocautère EB 1
Tonomètre à aplanation de 
Schiotz, avec cône 

EB 1

Verre aphaque PM 1
Verre contact à 3 miroirs EB 1
Echelle optométrique adulte PM 1
Echelle optométrique enfant PM 1

2.7. CABINET DENTAIRE 30

2.7.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

2.7.2
Salle d’examen et de soins 
dentaires

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil dentaire EB 1
Chariot de soins MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Unité dentaire EB 1
Armoire basse MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Classeur métallique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Lampe stylo de diagnostic EB 1
Négatoscope dentaire EB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
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2.7.3
Salle des prothèses 
dentaires

Amalgamateur EB 1
Appareil de radiographie dentaire EB 1
Autoclave de paillasse EB 1
Chambre développement 
radiographie dentaire

EB 1

Boîte de daviers INS 1
Kit instrument parodontie INS 1
Ensemble d’instruments rotatifs et 
accessoires pour OCE

EB 1

Kit instrument chirugie buccale INS 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Lampe à photopolymériser EB 1
Meuble dentaire mobile MM 1
Jeu miroirs laryngien (8, 14, 
20mm)

PM 1

Poubelle inox à pédale MM 1
Tabouret mobile MB 1

3. URGENCES (12 LITS) 262
3.1. ACCUEIL 22
3.1.1 Attente “debout” Banc MB 2
3.1.2 Attente “couché” Lit hospitalier avec matelas MM 1

3.1.3 Guichet

Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1
Coffre-fort EG 1
Extincteur EG 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Onduleur EE 1
Bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1

3.1.4 Salle de tri “IAO”

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Fauteuil roulant MM 2
Brancard pliant MM 1
Chariot brancard MM 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1

3.2. LOCAUX COMMUNS 60

3.2.1 Bureau chef service
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
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3.2.1 Bureau chef service

Classeur métallique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

3.2.2
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lit avec matelas MB 1
Chaise MB 2
Patère murale MB 1

3.2.3 Vestiaire femmes
Banc MB 2
Chariot à linge sale MM 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 4

3.2.4 Vestiaire hommes
Chariot à linge sale MM 1
Banc MB 2
Armoire vestiaire 2 battants MB 4

3.2.5 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

3.2.6 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

3.2.7 Stockage Etagère métallique MB 2

3.2.8 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

3.2.9 Local ménage Seau plastique EG 5

3.2.10 Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

3.2.11 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

3.2.12 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

3.3. PLATEAU TECHNIQUE 180

3.3.1 Bureau médecin

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 1
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
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3.3.1 Bureau médecin

Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

3.3.2 Salle d’examen

Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Pèse personne EB 1
Thermomètre infrarouge EB 1
Otoscope EB 1
Ophtalmoscope EB 1
Stéthoscope PM 1
Boîte d’examen gynécologique INS 1
Boîte de laryngoscopie INS 1
Tensiomètre EB 1

3.3.3 Salle de soins

Armoire à médicaments MM 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
aspirateur mucosités EB 1
bassine plastique EG 1
Boite à agrafes chirugiciales INS 2
Boite à pansements INS 2
Boite de sutures INS 2
Chaise MB 2
Chariot de soins MM 1
Kit plateaux-cuvettes INS 1
Lampe à alcool inox LAB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Porte cupule, double MM 1
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Autoclave de paillasse EB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1
Table à instruments MM 1

3.3.4 Salle des petites chirurgies

Aspirateur mucosités EB 1
Bistouri électrique INS 1
Boite à pansements INS 2
Boîte de petite chirurgie INS 2
Boîte pour appendicectomie INS 2
Boîte d’abcès INS 2
Boîte de curetage INS 1
Chariot de soins MM 2
Kit plateaux-cuvettes INS 1
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3.3.4 Salle des petites chirurgies

Escabeau 2 marches MM 2
Poubelle inox à pédale MM 2
Tambour pour compresses INS 1
Jeu de tambours de stérilisation INS 1
Divan d’examen MM 1
Tabouret mobile MB 2
Chariot de soins MM 1

3.3.5 Salle de plâtre

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Boite ablation plâtre INS 1
Boite d’instruments plâtre INS 1
Chariot à plâtre MM 1
Fixateur externe EB 1
Attelle métallique EB 5
Attelle pneumatique EB 5
Set pour extension EB 1
Lampe d’examen EB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Scie à plâtre + 3 lames EB 1
Table à plâtre MM 1

3.3.6
Salle d’obersation H. (1 lit) 
2 SALLES

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 2

3.3.7
Salle d’observation F. (1 lit) 
2 SALLES

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 2

3.3.8
Salle d’observation H.
(2 lits, 8m²/lit) / 2 SALLES

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Poubelle inox à pédale MM 4

3.3.9
Salle d’observation F.
(2 lits, 8m²/lit) / 2 SALLES

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
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3.3.9
Salle d’observation F.
(2 lits, 8m²/lit) / 2 SALLES

Poubelle inox à pédale MM 4

3.3.10 Poste de surveillance

Ordinateur PC EI 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Chaise MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

3.3.11 Radiographie mobile

Appareil de radiographie 
conventionnelle mobile

EB 1

Développeuse automatique EB 1
Echographe EB 1

3.3.12
Salle de déchoquage
(2 lits, 8m²/lit) + sanitaire

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Distributeur de savon EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Respirateur d’urgence EB 1
Boîte pour trachéotomie INS 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1

4. MATERNITE (30 LITS) 443
4.1. ACCCUEIL 0

4.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

4.2. LOCAUX COMMUNS 92

4.2.1
Bureau chef de service + 
WC

Ordinateur PC EI 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lit avec matelas MB 1
Stéthoscope PM 1
Tensiomètre EB 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Chaise MB 2
Patère murale MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
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4.2.2 Bureau sage femme

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Corbeille à papier EG 1
Détecteur de pouls foetal EB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Tensiomètre EB 1
Garrot tourniquet PM 1
Trousse de sage-femme PM 1
Kit à insertion DIU /implant 
JADELLE

PM 1

4.2.3 Bureau gynécologue

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Boite de spéculums vaginaux INS 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Corbeille à papier EG 1
Détecteur de pouls foetal EB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Stéthoscope obstétrical de Pinard PM 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Tensiomètre EB 1
Garrot tourniquet PM 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

4.2.4 Vestiaire Femmes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

4.2.5 Vestiaire Hommes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

4.2.6 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

4.2.7 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

4.2.8 Stockage Etagère métallique MB 2
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4.2.9 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

4.2.10 Local ménage Seau plastique EG 5

4.2.11  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

4.2.12 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

4.2.13 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

4.3. PLATEAU TECHNIQUE 176

4.3.1
Salle d’observation avant 
accouchement

Bassin de lit PM 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

4.3.2
Salle de travail + WC/
douche internes

Lit hospitalier avec matelas MM 2
Détecteur de pouls foetal EB 1
Porte Sérum MM 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Stéthoscope PM 1
Stéthoscope obstétrical, type 
Delee-Hillis 

PM 1

Tensiomètre électronique EB 1
Garrot tourniquet PM 2

4.3.3
Salle d’accouchement avec 
paillasse et vidoir

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Bidon 25 litres EG 1
Bock à lavement PM 1
Boite d’instruments 
accouchement

INS 3

Brancard pliant MM 1
Brosses à ongles chirurgicale INS 2
Cuvette réniforme inox INS 2
Cuvette réniforme polypropilène INS 2
Cuvette ronde inox INS 2
Horloge murale EG 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Lampe torche EG 1
Mètre-ruban PM 2
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Poire d’injection rectale, bébé PM 2
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4.3.3
Salle d’accouchement avec 
paillasse et vidoir

Porte cupule, double MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Seau plastique EG 2
Chariot de soins MM 1
Table d’accouchement MM 2
Escabeau 2 marches MM 1
Trousse de Matrone PM 1
Trousse de sage-femme PM 1
Concentrateur d’oxygène EB 1
Ventouse obstéricale EB 2

4.3.4 AMIU

Armoire métallique 2 battants MB 1
Bassin de lit PM 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Chariot de soins MM 1
Escabeau MM 1
Fauteuil de bureau MB 1
Garrot latex MB 2
Cuvette réniforme inox INS 2
Kit AMIU INS 2
Lampe d’examen EB 1
Paravent MM 1
Potence + panier MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Boîte de spéclums vaginaux INS 2
Table d’examen gynécologique MM 1
Tabouret MB 1
Tensiomètre avec stéthoscope EB 1

4.3.5 Salle post partum (SAA)

Table de réanimation du nouveau-
né simple

MM 1

Armoire basse MB 1
Bassin de lit PM 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

4.3.6 Salle néonatale

Table de réanimation du nouveau-
né simple

MM 1

Rampe chauffante EB 1
Table de réanimation du nouveau-
né simple

MM 1

Concentrateur d’oxygène EB 1
Malette de réanimation EB 1
Pèse-bébé EB 1
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4.3.6 Salle néonatale
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Poire d’injection rectale, bébé PM 1
Armoire basse MB 1

4.3.7 SAS accès patient - 0

4.3.8 Préparation patiente

Armoire basse MB 1
Chariot d’anesthésie MM 1
chariot brancard MM 1
Porte Sérum MM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Distributeur de savon EG 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1

4.3.9 Préparation chirurgien
Brosses à ongles chirurgicale INS 1
Distributeur de savon EG 1
Lavabo aseptique EB 1

4.3.10 Salle d’opération

Aspirateur chirurgical EB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Baquet roulant inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Chariot de soins MM 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Eclairage opératoire plafonnier EB 1
Eclairage opératoire mobile EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Porte cupule, double MM 1
Tabouret chirugien MM 1
Table de mayo MM 1
Table d’opérations EB 1
Boite de valves sus pubienne INS 1
Boite d’écarteurs INS 1
Boite d’instruments pour 
césarienne

INS 2

Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 3

Boite d’instruments pour curetage INS 2
Boite à pansements INS 1
Boite de sutures INS 3
Boite de bougies-dilatateurs 
utérins

INS 1

Jeu de plateaux, haricot, cupule INS 1
Manche de bistouri no. 3 INS 5
Manche de bistouri no. 4 INS 5
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4.3.10 Salle d’opération

Moniteur de surveillance multi-
paramétrique

EB 1

Ventilateur d’anesthésie avec 
concentrateur O2

EB 1

Porte Sérum MM 2
Rampe chauffante EB 1

4.3.11 Réveil

Bassin de lit PM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

4.3.12 Stérilisation

Autoclave de paillasse EB 1
Etagère métallique MB 5
Jeu de tambours de stérilisation INS 1
Table inox MM 1

4.3.13 Lavage

Sèche linge EB 1
Etagère métallique MB 5
Bacs de décontamination PM 2
Table inox MM 1
Chariot à linge sale MM 1
Chariot à linge propre MM 1

4.4. HOSPITALISATION 175

4.4.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

4.4.2
Cabine d’isolement femme 
(1 lit)

Bassin de lit PM 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

4.4.3
Salle d’observation des 
accouchées (4 lits, 8m²/lit) 
2 SALLES

Bassin de lit PM 12
Table de chevet MB 12
Lit hospitalier avec matelas MM 12
Porte Sérum MM 12
Urinoir femme PM 12

4.4.4
Salle d’hospitalisation des 
accouchées (4 lits, 8m²/lit) 
4 SALLES

Bassin de lit PM 16
Chaise MB 16
Table de chevet MB 16
Lit hospitalier avec matelas MM 16
Porte Sérum MM 16
Urinoir femme PM 16

4.4.5 Buanderie - 0
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4.4.6 Toilettes Femmes + douche
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

5. IMAGERIE 76
5.1. ACCUEIL 11
5.1.1 Attente “debout” Banc MB 2
5.1.2 Attente “couché” chariot brancard MM 1

5.1.3 Guichet
Fauteuil de bureau MB 1
Bureau MB 1

5.1.3 Guichet

Coffre-fort EG 1
Extincteur EG 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

5.2. LOCAUX COMMUNS 32

5.2.1 Bureau chef service + WC

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 1
Classeur métallique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Station de travail imagerie EB 1
Imprimante de films radiologiues EB 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

5.2.2 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

5.2.3 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

5.2.4 Stockage Etagère métallique MB 2

5.2.5 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

5.2.6 Local ménage Seau plastique EG 5

5.2.7 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

5.3. PLATEAU TECHNIQUE 33

5.3.1 Salle de radiologie/scopie

Bock à lavement PM 1
Étagères charges lourdes MB 1
Gants plombés, paire EB 2
Chariot de soins MM 1
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5.3.1 Salle de radiologie/scopie

Escabeau 2 marches MM 1
Meuble de rangement MB 1
Porte Sérum MM 1
Dosimètre pour contrôle rayons X OUT 3
Poubelle inox à pédale MM 1
Support mural pour tablier et gant 
plombés

MM 1

Salle os poumon numérique EB 1
Tablier plombé EB 2
Paravent plombé MM 1

5.3.2 Salle d’échographie

Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Echographe EB 1
Tabouret mobile MB 1
Paravent MM 1
Divan d’examen MM 1

5.3.3 Déshabilloir
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chaise MB 1

5.3.4 Chambre noire
Numériseur radiologique EB 1
Jeu de cassette CR PM 2

5.3.5 Local technique Onduleur 60KVA EE 1

6. BLOC OPERATOIRE 137
6.1. LOCAUX COMMUNS 51

6.1.1 Bureau chef service + WC

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Salon 4 fauteuils + table basse MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

6.1.2 Vestiaire Femmes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

6.1.3 Vestiaire Hommes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1
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6.1.4 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

6.1.5 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

6.1.6 Détente - 0
6.1.7 Stockage Etagère métallique MB 2

6.1.8 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

6.1.9 Local ménage Seau plastique EG 5

6.1.10 Local déchets 
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

6.2. PLATEAU TECHNIQUE 86
6.2.1 SAS accès patient - 0

6.2.2
Préparation patient
(2 lits, 8m²/lit)

Armoire basse MB 1
Chariot d’anesthésie MM 1
Porte Sérum MM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Chariot brancard MM 1

6.2.3 Preparation chirurgien
Brosses à ongles chirurgicale INS 1
Lavabo aseptique EB 1

6.2.4 Salle d’opération

Aspirateur chirurgical EB 1
Aspirateur chirurgical EB 1
Baquet roulant inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Chariot de soins MM 1
Insufflateur manuel neo-natal PM 1
Insufflateur manuel adulte PM 1
Eclairage opératoire plafonnier EB 1
Eclairage opératoire mobile EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Négatoscope 2 plages EB 1
Porte cupule, double MM 1
Tabouret chirugien MM 1
Table de mayo MM 1
Table d’opérations EB 1
Boîte d’instruments pour 
appendicite-hernie 

INS 1

Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 3

Boite à pansements INS 1
Boîte courante parties molles INS 1
Boite de sutures INS 3
Bistouri électrique EB 1
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6.2.4 Salle d’opération

Moniteur de surveillance multi-
paramétrique

EB 1

Ventilateur d’anesthésie avec 
concentrateur O2

EB 1

Jeu de plateaux, haricot, cupule INS 1
Manche de bistouri no. 3 INS 5
Manche de bistouri no. 4 INS 5
Porte Sérum MM 2

6.2.5 Salle de réveil 

Bassin de lit PM 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1
Malette de réanimation EB 1
Urinoir homme PM 1

6.2.6 Lavage

Bacs de décontamination PM 4
Sèche linge EB 1
Etagère métallique MB 5
Table inox MM 5
Chariot à linge sale MM 1
Chariot à linge propre MM 1

6.2.7 Stérilisation

Autoclave de paillasse EB 1
Jeu de tambours de stérilisation INS 2
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Table inox MM 1
Chariot de soins MM 1
Etagère rayonnage inox MM 2

6.2.8 Réserve stérile
Etagère métallique MB 5
Jeu de tambours de stérilisation INS 2
Table inox MM 1

6.2.9 Plâtre - 0

7. HOSPITALISATION (60 LITS) 601
7.1. ACCCUEIL 0

7.1.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

7.2. LOCAUX COMMUNS 69

7.2.1
Bureau chef de service + 
WC

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métallique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
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7.2.1
Bureau chef de service + 
WC

Ordinateur PC EI 1
Distributeur de savon EG 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

7.2.2 Bureau surveillant général

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Distributeur de savon EG 1

7.2.3 Salle accompagnateur
Lit avec matelas MB 2
Table de chevet MB 2
Chaise MB 4

7.2.4 Vestiaire Femmes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

7.2.5 Vestiaire Hommes
Banc MB 4
Armoire vestiaire 2 battants MB 4
Chariot à linge sale MM 1

7.2.6 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

7.2.7 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

7.2.8 Archives
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Etagère métallique MB 2

7.2.9 Local ménage Seau plastique EG 5
7.3. MEDECINE GENERALE (14 LITS) 127

7.3.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.3.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
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7.3.2 Salle de soins

Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.3.3
Salle d’hospitalisation F.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.3.4
Salle d’hospitalisation H.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir homme PM 1

7.3.5
Salle d’hospitalisation F.
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

7.3.6
Salle d’hospitalisation H.
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir homme PM 2

7.3.7
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
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7.3.7
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.3.8
Salle d’hospitalisation H.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

7.3.9 Stockage Etagère métallique MB 2

7.3.10 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.3.11 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.3.12  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.3.13 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.3.14 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

7.4. UNITE DES MALADIES INFECTIEUSES (14 LITS) 127

7.4.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.4.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
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7.4.2 Salle de soins
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.4.3
Salle d’hospitalisation F.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.4.4
Salle d’hospitalisation H.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir homme PM 1

7.4.5
Salle d’hospitalisation F.
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

7.4.6
Salle d’hospitalisation H.
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir homme PM 2

7.4.7
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.4.8
Salle d’hospitalisation H.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

7.4.9 Stockage Etagère métallique MB 2

7.4.10 Toilettes femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1
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7.4.11 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.4.12  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.4.13 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.4.14 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

7.5. PEDIATRIE (14 LITS) 127

7.5.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.5.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1
Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.5.3
Salle d’hospitalisation (1 lit) 
+ sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1
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7.5.4
Salle d’hospitalisation (1 lit) 
+ sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.5.5
Salle d’hospitalisation
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir homme PM 2

7.5.6
Salle d’hospitalisation
(2 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 2
Chaise MB 2
Table de chevet MB 2
Lit hospitalier avec matelas MM 2
Porte Sérum MM 2
Urinoir femme PM 2

7.5.7
Salle d’hospitalisation
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

7.5.8
Salle d’hospitalisation
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.5.9 Stockage Etagère métallique MB 2

7.5.10 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.5.11 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.5.12  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.5.13 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.5.14 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1
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7.6. CHIRURGIE (18 LITS) 151

7.6.1
Chambre de garde + 
sanitaire et douche

Lit hospitalier avec matelas MM 1
Table de chevet MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1

7.6.2 Salle de soins

Chariot de soins MM 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Divan d’examen MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Lampe d’examen EB 1
Escabeau 2 marches MM 1

7.6.2 Salle de soins

Boite à pansements INS 2
Boîte d’instruments petite 
chirurgie 

INS 2

Cuvette réniforme inox INS 2
Irrigateur PM 2
Pissette 250 ml PM 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Tambour pour compresses INS 2
Garrot tourniquet PM 1
Vessie à eau PM 3
Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB 1
Bacs de décontamination PM 2

7.6.3
Salle d’hospitalisation F.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.6.4
Salle d’hospitalisation H.
(1 lit) + sanitaire et douche

Bassin de lit PM 1
Chaise MB 1
Table de chevet MB 1
Lit hospitalier avec matelas MM 1
Porte Sérum MM 1
Urinoir femme PM 1

7.6.5
Salle d’hospitalisation F.
(2 lits, 8m²/lit) / 2 SALLES

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
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7.6.5
Salle d’hospitalisation F.
(2 lits, 8m²/lit) / 2 SALLES

Urinoir homme PM 4

7.6.6
Salle d’hospitalisation H.
(2 lits, 8m²/lit) / 2 SALLES

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.6.7
Salle d’hospitalisation F.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir homme PM 4

7.6.8
Salle d’hospitalisation H.
(4 lits, 8m²/lit)

Bassin de lit PM 4
Chaise MB 4
Table de chevet MB 4
Lit hospitalier avec matelas MM 4
Porte Sérum MM 4
Urinoir femme PM 4

7.6.9 Stockage Etagère métallique MB 2

7.6.10 Toilettes  femmes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.6.11 Toilettes hommes
Poubelle inox à pédale MM 1
Distributeur de savon EG 1

7.6.12  Local propre
Chariot à linge propre MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.6.13 Local sale
Chariot à linge sale MM 1
Etagère rayonnage MB 1

7.6.14 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

8. LABORATOIRE ET PHARMACIE 450
8.1. LABORATOIRE 302
8.1.1 Salle d’attente Banc MB 2

8.1.2 Salle de réception

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
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8.1.3
Bureau chef laboratoire + 
toilette

Agrafeuse                   EG 1
Calculatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Perforatrice EG 1
Bureau MB 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Patère murale MB 1
Classeur métalique MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 2

8.1.4
Salle de prélèvement
(2 box)

Tabouret mobile MB 2
Chariot de prélèvement MM 2
Fauteuil de prélèvement MM 1
Escabeau 2 marches MM 1
Chariot de soins MM 1
Divan d’examen gynécologique MM 1
Lampe d’examen EB 1
Boîte d’expédition en 
polypropylène de 10 lames 

LAB 2

Bac isotherme LAB 2
Cuvette réniforme inox INS 1
Cuvette réniforme inox INS 1
Boite de spéculums vaginaux INS 1
Jeu de plateaux à instruments 
inox

INS 2

Boite à coton INS 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1

8.1.5
Salle analytique 1 (hémato-
immuno-séro-bioch)

Becher en verre 250 mL LAB 5
Bacs de décontamination PM 2
Balance de précision LAB 1
Bec Bunsen LAB 1
Cellule de Malassez LAB 1
Cellule de Nageotte LAB 1
Comparateur Lovibond LAB 1
Microscope binoculaire électrique/
miroir

LAB 2

PH mètre LAB 1
Spectrophotomètre LAB 1
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8.1.5
Salle analytique 1 (hémato-
immuno-séro-bioch)

Mortier et pilon LAB 1
Réfrigérateur solaire LAB 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Agitateur de Kline LAB 1
Agitateur basculant LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Agitateur magnétique chauffant LAB 1
Automate d’hématologie LAB 1
Analyseur d’électrolytes LAB 1
Appareil de Westergreen, 6 tubes LAB 1
Bain-marie LAB 1
Bain-marie LAB 1
Autoclave de paillasse EB 1
Centrifugeuse LAB 2
Coagulomètre LAB 1
Distillateur d’eau, capacité 4 L/h LAB 1
Glucomètre EB 1
Compteur de cellules automatique 
CD4 (POC)

LAB 1

Hémoglobinomètre LAB 1
Tabouret de laboratoire MM 5
Extincteur EG 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Anse de platine LAB 5
Bombonne de 5 litres avec 
robinet/ base

EG 1

Crayon diamant LAB 1
Hémocytomètre Neubauer LAB 1
Lampe à alcool inox LAB 1
Manche pour anse de platine LAB 1
micropipette volume variable 0,5-
10 µl

LAB 1

micropipette volume variable 5-50 
µl

LAB 2

micropipette volume variable 10-
100 µl

LAB 2

micropipette volume variable 100-
1000 µl

LAB 1

micropipette volume variable 20-
200 µl

LAB 2

Chronomètre / minuteur LAB 2
Pissette 250 ml PM 2
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8.1.5
Salle analytique 1 (hémato-
immuno-séro-bioch)

Portoir 24 trous pour tubes à 
essai

LAB 1

Portoir 24 trous pour tubes à 
essai

LAB 2

Boîtes support pour embouts LAB 2
Poubelle avec couvercle couleur 
blanche 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
jaune 15 l

EG 1

Poubelle avec couvercle couleur 
noire 15 l

EG 1

Poubelle inox à pédale MM 1
Râtelier en bois LAB 1
Seau plastique EG 3
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 2
Toile métallique pour bec bunsen LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 21cm LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 28cm LAB 1
Tige d’agitation en verre LAB 10
Flacon en verre type pénicilline LAB 10
Boite de conservation des lames 
type OMS B/50

LAB 2

Poire à trois clapets LAB 1

8.1.6
Salle analytique 2 (bacterio-
parasito)

Agitateur magnétique chauffant LAB 1
Bain-marie LAB 1
Etuve bactériologique LAB 2
Loupe binoculaire EB 1
Microscope binoculaire électrique/
miroir

LAB 2

Poste de sécurité microbiologique 
2

LAB 1

Stérilisateur à chaleur sèche EB 1
Réchaud à gaz EG 1
Anse de platine LAB 5
Bac à coloration en verre LAB 2
Tige d’agitation en verre LAB 10
Bec bunsen LAB 2
Boîtes support pour embouts LAB 1
Bouteille avec gaz de 6 Kg pour 
bec bunsen

EG 1

Flacon en verre type pénicilline LAB 10
Lampe à alcool inox LAB 1
Manche pour anse de platine LAB 1
Toile métallique pour bec bunsen LAB 1



3. Normes eN iNfrastructures et eN équipemeNts   | |  Normes iNfrastructures & équipemeNts209

8.1.6
Salle analytique 2 (bacterio-
parasito)

Trépied en fonte, hauteur 21cm LAB 1
Trépied en fonte, hauteur 28cm LAB 1
Eprouvette graduée en 
polypropylène 1000 ml

LAB 5

Eprouvette graduée en 
polypropylène 250 ml

LAB 5

Eprouvette graduée en 
polypropylène 500 ml

LAB 5

Erlenmeyer en verre 100 mL LAB 5
Erlenmeyer en verre 50 mL LAB 5
Portoir 24 trous pour tubes à 
essai

LAB 6

Portoir 24 trous pour tubes à 
essai

LAB 6

Portoir inox 12 tubes diamètre 25 
mm

LAB 2

Portoir inox 48 tubes diamètre 25 
mm

LAB 2

Support mural pour 6 micropi-
pettes

LAB 2

Armoire métallique 2 battants               MB 1

8.1.7
Laverie/stérilisation/
décontamination

Autoclave  vertical EB 1
Egouttoir LAB 2

8.1.8 Magasin/chaîne de froid

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Congélateur -20°C Solaire LAB 1
Boîte d’expédition en 
polypropylène de 10 lames 

LAB 3

Bac isotherme LAB 2
Thermomètre pour réfrigérateurs LAB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère métallique MB 2

8.1.9 Salle de réunion

Table de réunion MB 2
Chaises de réunion MB 10
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Vidéo projecteur EI 1

8.1.10 Salle de garde

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lit avec matelas MB 1
Poubelle inox à pédale MM 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Chaise MB 2
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8.1.10 Salle de garde
Patère murale MB 1
Table basse MB 1

8.1.11 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.1.12 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.1.13 Vestiaire Femmes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

8.1.14 Vestiaire Hommes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

8.1.15 Salle de repos - 0
8.1.16 Local informatique - 0
8.1.17 Local technique - 0
8.2. UNITE SANGUINE 123

8.2.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

8.2.2
Bureau de consultation, 
dépistage et analyse 
préliminaire

Hémoglobinomètre LAB 1
Agitateur de Kline LAB 1
Agitateur vortex LAB 1
Appareil de Westergreen 10 tubes LAB 1
Bain-marie LAB 1
Balance de précision LAB 1
Boîtes support pour embouts LAB 2
Centrifugeusse à hématocrites LAB 1
Centrifugeuse LAB 2
Chronomètre / minuteur LAB 2
Eprouvette graduée en 
polypropylène 1000 ml 

LAB 2

Eprouvette graduée en 
polypropylène 500 ml 

LAB 2

Eprouvette graduée en 
polypropylène 250 ml 

LAB 2

Lame à 24 cavités LAB 4
Chronomètre / minuteur LAB 2
Micropipette volume variable 5-50 
µl

LAB 2

Micropipette volume variable 100-
1000 µl

LAB 2

Micropipette volume variable 20-
200 µl

LAB 2

Pissette 250 ml PM 4
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8.2.2
Bureau de consultation, 
dépistage et analyse 
préliminaire

Pissette 500 ml PM 4
Plaque d’opaline 25X20 cm  LAB 5
Portoir 48 trous pour tubes à 
essai

LAB 2

Portoir 24 trous pour tubes à 
essai

LAB 2

Portoir inox 12 tubes diamètre 25 
mm 

LAB 2

Portoir inox 48 tubes diamètre 25 
mm 

LAB 2

Rhésuscope LAB 1
Support mural pour 6 
micropipettes

LAB 2

Tabouret de laboratoire MM 4
Congélateur – 40°C LAB 1
Réfrigérateur solaire LAB 1

8.2.3 Salle de prélèvement

Destructeur aiguilles LAB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Fauteuil de prélèvement MM 2
Chariot de soins MM 2
Horloge murale EG 1
Poubelle inox à pédale MM 2
Tabouret de laboratoire MM 2
Garrot tourniquet PM 2

8.2.4 Salle de collation
Table basse MB 3
Chaise MB 6

8.2.5 Banque du sang (frigo)
Congélateur pour accumulateur 
de froid

LAB 1

Banque de sang LAB 1

8.2.6
Bureau du chef de l’unité 
sanguine

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 1
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

8.2.7 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.2.8 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2
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8.2.9 Vestiaire Femmes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 2
Chariot à linge sale MM 1

8.2.10 Vestiaire Hommes
Banc MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Chariot à linge sale MM 1

8.2.11 Stockage - 0

8.2.12 Archives
Armoire en bois vitrée MB 2
Etagère rayonnage MB 4
Escabeau 4 marches OUT 1

8.2.13 Local ménage Seau plastique EG 5

8.2.14 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

8.3. PHARMACIE 25

8.3.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

8.3.2 Guichet

Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Table MB 1
Chaise MB 1

8.3.3
Local préparation galénique 
avec hotte

- 0

8.3.4 Magasin

Armoire à médicaments MM 2
Réfrigérateur solaire LAB 1
Tabouret mobile MB 1
Escabeau 4 marches OUT 1
Etagère rayonnage MB 2

8.3.5 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.3.6 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

8.3.7 Archives
Etagère rayonnage MB 2
Armoire en bois vitrée MB 2

8.3.8 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

9. ABRIS ACCOMPAGNANTS 0
9.1 Abris accompagnants - 0

10. MORGUE 5
10.1 Hall de levée de corps Table de présentation corps MM 1
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10.2
Salle de préparation des 
corps

Table de présentation corps MM 1

10.3
Salle de conservation des 
corps

Chambre froide mortuaire de 4 
corps

EB 1

10.4 Stockage
Etagère rayonnage MB 1
Chariot transport corps MM 1

11. ADMINISTRATION 184
11.1. ACCUEIL ET RECEPTION 0

11.1
Espace accueil, attente 
avec bancs en BA

- 0

11.2. LOCAUX COMMUNS 56

11.2.1 Cafeteria/cantine/détente
Table de caféteria MB 5
Chaise MB 20

11.2.1 Cafeteria/cantine/détente
Réfrigerateur domestique EG 1
Etagère métallique MB 2

11.2.2 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

11.2.3 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

11.2.4 Stockage
Etagère rayonnage MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Escabeau 4 marches OUT 1

11.2.5 Archives

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Etagère métallique MB 3

11.2.6 Local ménage Seau plastique EG 5

11.2.7 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

11.2.8 Informatique - 0
11.3. BUREAUX ADMINISTRATIFS 128

11.3.1 Bureau directeur + toilette

Armoire bibliothèque MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Armoire basse MB 1
Bureau 2 caissons MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Salon 4 fauteuils + table basse MB 1
Ordinateur PC EI 1
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PS11.3.1 Bureau directeur + toilette

Ordinateur portable EI 1
Horloge murale EG 1
kit matériel de bureau EG 1
Refrigerateur domestique EG 1
Extincteur EG 1
Matériel d’appel assistant EG 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.2 Bureau secrétaire

Agrafeuse                   EG 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1

11.3.2 Bureau secrétaire

Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Perforatrice EG 1
Corbeille à papier EG 1

11.3.3 Bureau SAF

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.4
Bureau de contrôle 
financier

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Poubelle inox à pédale MM 1
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
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11.3.5 Bureau statistiques

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.6 Bureau Comptable

Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1
Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.7 Bureau informaticien
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Bureau MB 1
Caisse Espèces EG 1

11.3.7 Bureau informaticien

Calculatrice EG 1
Chaise MB 2
Fauteuil de bureau MB 1
Ordinateur PC EI 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

11.3.8
Salle de réunion (40 
personnes) & autres 
évènements

Table de réunion MB 4
Chaises de réunion MB 40
Armoire métallique 2 battants               MB 2
Ecran projection EG 1
Vidéo projecteur EI 1

12. APPUI INTERDISCIPLINAIRE 52
12.1. MAGASIN CENTRAL 6
12.1 Magasin central Etagère rayonnage MB 6
12.2. BUANDERIE 18

12.2.1 Salle de réception et tri
Etagère rayonnage MB 2
Table MB 2

12.2.2 Salle de désinfection - 0

12.2.3 Lavage
Lave linge 50 kg EB 2
Sèche linge EB 2

12.2.4
Salle de repassage et 
raccomodage

Table de repassage EG 4
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PS12.2.5 Dépôt de stockage

Armoire métallique 2 battants               MB 1
Brancard pliant MM 1
Brumisateur de désinfection des 
locaux

EB 1

Chariot à linge propre MM 1
Fauteuil roulant MM 1
Echelle OUT 1

12.2.6 Distribution - 0
12.2.7 Magasin dépôt - 0
12.3. CHLORE 1

12.3.1 Production de chlore
Equipement pour prodcution 
chlore

EG 1

12.4. STERILISATION CENTRALE 27
12.4.1 Entrée - 0

12.4.2 Enregistrement/tri

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Armoire métallique 2 battants               MB 1

12.4.3 Lavage
Etagère métallique MB 5
Table inox MM 1
Bacs de décontamination PM 3

12.4.4 Stérilisation
Autoclave à chargement horizontal EB 2
Table inox MM 1

12.4.5 Matériel stérile
Etagère métallique MB 5
Jeu de tambours de stérilisation INS 3
Table inox MM 2

13. MAINTENANCE 95
13.1. LOCAUX COMMUNS 37

13.1.1 Bureau chef service + WC

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1
Ordinateur PC EI 1

13.1.2 Bureau gestion

Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 1
Armoire métallique 2 battants               MB 1
Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

13.1.2 Bureau gestion Ordinateur PC EI 1
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13.1.3 Toilettes Femmes
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

13.1.4 Toilettes Hommes 
Poubelle inox à pédale MM 2
Distributeur de savon EG 2

13.1.5 Archives

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Bureau MB 1
Fauteuil de bureau MB 1
Chaise MB 2
Etagère métallique MB 3

13.1.6 Local ménage Seau plastique EG 5

13.1.7 Local déchets
Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 1

13.2. UNITE DE MAINTENANCE 33

13.2.1
Atelier maintenance 
biomédicale, électronique 
et laboratoire

Etabli MB 2
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 2
Echelle OUT 1

13.2.1
Atelier maintenance 
biomédicale, électronique 
et laboratoire

Simulateur patient OUT 1
Fantôme pour étalonnage 
radiologie

OUT 1

Dosimètre pour contrôle rayons X OUT 1
Analyseur d’oxygène OUT 1
Testeur de sécurité électrique OUT 1
Valise de maintenane OUT 2

13.2.2 Atelier hospitalier

Etabli MB 2
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 2
Echelle OUT 1
Valise de maintenance OUT 2

13.2.3 Atelier mécanique

Etabli MB 1
Etagère métallique MB 2
Tabouret mobile MB 1
Caisse à outils mécanicien OUT 1
Caisse à outils électricien OUT 1
Ambulance 4x4 VEH 1

13.2.4
Magasin outillage et 
pièces de rechanges et 
consommables

Etagère métallique MB 2

Escabeau 4 marches OUT 1

13.2.5 Dépôt du matériel - 0
13.3. UNITE D’HYGIENE 25
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Salle de stockage des 
déchets assimilables 
aux ordures ménagères 
(DAOM)

Bac à ordures ménagères de 
100L

EG 2

Poubelle en plastique de 50 litres 
de couleur jaune

EG 1

Poubelle en plastique de 50 litres 
de couleur bleu

EG 1

Poubelle en plastique de 50 litres 
de couleur maron

EG 1

13.3.2
Bureau personnel hygiène 
+ toilette

Armoire métallique 2 battants               MB 2
Armoire vestiaire 2 battants MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Bureau 2 caissons MB 1
Chaise MB 2
Classeur métalique MB 1
Corbeille à papier EG 1
Fauteuil de bureau MB 1
Lampe de bureau EG 1
Ordinateur PC EI 1
Distributeur de savon EG 1
Horloge murale EG 1

13.3.2
Bureau personnel hygiène 
+ toilette

Imprimante EI 1
Onduleur EE 1

13.3.3 Local DASRI - 0

13.3.4
Aire de lavage et 
désinfection chariots

- 0

13.3.5
Magasin produits et 
matériel d’hygiène

Etagère métallique MB 4

14. STAFF 19

14.1 Cantine, détente
Table 10 places MB 1
Chaise MB 10
Armoire métallique 2 battants               MB 2

14.2 Vestiaire Femme
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1

14.3 Vestiaire Homme
Banc MB 1
Armoire vestiaire 1 battant MB 1
Armoire vestiaire 2 battants MB 1



en complément des normes de surface et 
d’équipements, des préconisations relatives aux 
différents corps d’états sont données.

de plus, les critères d’accessibilités aux personnes 
à mobilité réduite ainsi que des recommandations 
liées à la prise en compte du genre dans les 
infrastructures sont détaillés.

il est à préciser que des normes spécifiques existent 
par ailleurs : normes de laboratoire (labogui), 
normes des urgences hospitalières (urgences), la 
liste n’est pas exhaustive. ce sous-chapitre ne vient 
pas se substituer à ces dernières.

Résumé



3.3.2 Particularités techniques
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3.2.1. corps d’états architecturaux

221

• généralités

 Par définition un bâtiment public accueille du public : l’accueil constitue donc une fonction 
première et majeure que le concepteur doit intégrer et valoriser de telle sorte que les usagers, pour qui 
l’ouvrage est conçu, se sentent réellement accueillis et guidés.

Une attention toute particulière doit être portée aux espaces d’attente de façon à les transformer en 
lieux de vie, favorisant les rencontres et les interactions sociales.

L’hygiène et les circuits y afférents (circuit propre, circuit sale, déchets biomédicaux) devront être pris 
en compte dans la conception des nouvelles constructions et réhabilitations. Les matériaux utilisés 
devront faciliter la décontamination et le nettoyage des surfaces (éviter les petits carreaux pour les 
plans de travail par exemple).

Le circuit des patients sera pris en compte et facilité entre les différents services de soins et particulièrement 
entre les bâtiments nouvellement construits ou réhabilités via la construction de passerelles ou de 
chemin d’accès.

Une réflexion transversale portant sur le bon équilibre entre éclairage naturelle, ventilation naturelle, et 
confort thermique sera menée. La qualité de l’apport en lumière naturelle sera un des axes de travail 
majeur. Sauf contre-indication spécifique, l’aménagement des locaux donnera la part belle à un apport 
généreux en lumière naturelle.

Les moustiquaires sont à prévoir sur l’ensemble des ouvertures, tout comme les antivols.

Dans les hôpitaux préfectoraux et lorsque cela sera techniquement possible, une main courante sera 
prévue dans les circulations horizontales des services.

• revêtements

 Pour assurer la pérennité des investissements et faciliter l’entretien des infrastructures, il a été 
retenu la nécessité de réaliser :

 - le revêtement systématique des sols avec des matériaux lavables, antidérapants, imperméables 
et résistants aux produits chimiques et agents nettoyants ;
 - les revêtements muraux : faïence ou revêtements aseptiques au niveau des salles de soins,  
des hospitalisations et autres salles accessibles au public ;
 - faux plafonds : marine pour les locaux humides et aseptiques au niveau des blocs opératoires 
et locaux stériles. 
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• signalisation

La signalisation joue un rôle important dans la manière dont l’usager expérimente le bâtiment. La 
signalisation doit démarrer dès l’entrée du site et accompagne le visiteur jusqu’à sa sortie.

Chaque service doit être clairement indiqué, et dans un souci de compréhension l’usage de pictogrammes 
est fortement encouragé.

Afin d’être lisibles, les indications seront contrastées visuellement par rapport à leur support et les 
lettres mesureront 20 mm minimum. Enfin, la hauteur d’accroche maximum sera de 1,70m.

En plus de son rôle informatif, la signalisation permet aussi d’avertir sur de potentiels dangers. Ainsi 
tous les locaux à risques : groupe électrogène, local technique, local chlore, etc… bénéficieront d’une 
signalisation adaptée limitant leur accès aux seuls personnels autorisés.

• aménagements extérieurs

Les aménagements extérieurs seront traités à part entière, au même titre que les espaces intérieurs : 
les cheminements pour les véhicules et piétons (toutes catégories confondues : enfants, handicapés, 
personnes âgées, etc…) seront prévus sur l’ensemble du site, sans oublier l’accès ambulance, tout 
comme les parkings : véhicules, motos/vélos.

L’enceinte des centres sera végétalisée, à hauteur de 25% de la surface des parcelles minimum, avec 
une priorité donnée aux essences locales et à celles ayant des propriétés anti-moustiques. L’indicateur 
référent étant Tvég, et l’objectif : Tvég>25%.

Une attention particulière sera également portée sur la compacité du bâti et des cheminements, 
l’indicateur référent étant le coefficient d’imperméabilisation de la parcelle Cimp, qui devra être inférieur 
à 60% :  Cimp≤ 60 %.
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3.2.2. corps d’états techniques

• généralités

 Les infrastructures devront tenir compte des bonnes pratiques sur le plan environnemental telles 
que limiter les consommations énergétiques en favorisant la lumière et la ventilation naturelles, favoriser 
l’alimentation en énergie solaire, utiliser dans la mesure du possible les matériaux de constructions 
locaux.

La sécurité des usagers doit également être une priorité, et notamment la sécurité liée aux incendies.

La maintenance sera anticipée dès la conception, et conforme aux normes et politiques en vigueurs 
dans le pays. 

• courant fort/énergie

Toute installation électrique doit strictement respecter les normes guinéennes et/ou internationales en 
vigueur (minimum norme NF C 15-100).

Les installations du réseau électrique doivent comporter :

 - Un compteur électrique et un disjoncteur général ;
 - L’ensemble des organes de contrôle de l’installation électrique sera centralisé au sein d’un 
local technique clairement identifié et sécurisé ;
 - Le réseau respectera une architecture en étoile avec un tableau central au niveau du local 
technique et un tableau divisionnaire par service ;
 - L’installation électrique sera labellisée : câbles, disjoncteurs, inverseurs, etc… les plans de 
l’installation seront disponibles dans le local technique ;
 - Des prises électriques suffisantes fonctions des usages et des équipements de chaque local ;
 - Des prises à la terre et un disjoncteur différentiel pour l’installation de certains équipements de 
grande puissance de consommation électrique ;
 - Un système parafoudre.

Les raccordements électriques et la puissance à installer doivent se faire selon les normes en vigueur 
et tenir compte des équipements à utiliser. 

L’alimentation électrique doit être assurée 24h/24h et 7 jours/ 7. L’alimentation solaire sera dimensionnée 
en conséquence. Dans le cas où le raccordement sera possible prévoir un branchement à l’alimentation 
de la société nationale de distribution. Pour les Hôpitaux Préfectoraux prévoir également une source 
d’alimentation de secours via un raccordement à un groupe électrogène dotée d’une puissance 
suffisante.

223
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• eau

 Les bâtiments doivent être alimentés en permanence en eau soit par le réseau public et/ou un 
forage.

Le dimensionnement du château et des réseaux respectera les normes en vigueur. Le château permettra 
de stocker l’eau en quantité suffisante. Un réseau d’adduction correctement dimensionné permettra de 
distribuer l’eau avec une pression suffisante. 

Au niveau du château une vanne de coupure générale sera prévue, et des vannes de coupure secondaire 
au niveau de chaque service, le réseau respectant une organisation en étoile.

Les réseaux d’adduction et d’évacuation des eaux seront clairement identifiés via une labellisation 
claire et des plans disponibles dans le local technique. La séparation des réseaux EU/EV respectant 
les normes en vigueur.

Des regards/accès seront prévus à intervalles réguliers le long du réseau de manière à assurer une 
bonne maintenance.

Concernant les EP une étude spécifique sera menée et permettra de conclure sur la pertinence d’une 
récupération et l’usage des Eaux de Pluie site par site.

224

• gaz

 Toute installation de gaz doit strictement respecter les normes en vigueurs. Les bouteilles de gaz 
seront stockées dans un local dédié, identifié et sécurisé.

• courant faible/connectivité

 Il est fortement conseillé de prévoir l’installation, au niveau des CMC et HP, d’un réseau 
téléphonie et internet. Le réseau couvrira l’ensemble du site et permettra de fournir un accès haut débit 
au personnel de la structure.

De même, dans les salles de réunions des structures les plus importantes, un système de sonorisation 
sera installé, couplé à la fourniture d’écrans de projection.
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• sécurité incendie

 Les bâtiments devront assurer la sécurité de leurs usagers en cas d’incendie. Pour ce faire la 
conception des ouvrages respectera les normes en vigueur.

Ces préconisations traitent notamment des points suivants :

 - Prévoir les issues de secours en quantités suffisantes aux localisations pertinentes ;
 - Prévoir la signalétique en conséquence ;
 - Prévoir les extincteurs en quantité suffisantes ;
 - Voir pour l’installation de détecteurs de fumée ;
 - Voir pour l’utilisation de matériaux coupe-feu autour des zones sensibles des ouvrages (local 
technique, groupe électrogène, etc…) ;
 - Prévoir un point de rassemblement clairement identifié ;
 - Un plan dédié à la sécurité incendie sera prévu et installé sur les sites.

• maintenance

 La maintenance sera prise en compte dès la conception des bâtiments : facilité d’accès aux 
organes critiques des infrastructures, facilité d’entretien, limitation des coûts d’exploitation.

Après chaque construction un dossier de maintenance sera remis au Maître d’Ouvrage à la réception 
des chantiers, comportant les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier des Interventions 
Ultérieurs sur l’Ouvrage (DIUO) collectés au préalable auprès de chaque entreprise prestataire.
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• ventilation/climatisation

 Chaque local sera aéré et ventilé naturellement et en quantité suffisante de manière à éviter 
l’humidité et les odeurs et à limiter le recours à la climatisation. La ventilation naturelle participant du 
confort thermique, une réflexion approfondie sera menée pour sa bonne mise en œuvre.

La fourniture d’un climatiseur est obligatoire au niveau des salles d’opération, et dans les pièces 
suivantes des laboratoires : bactériologie, salle des automates, biologie moléculaire, salle analytique, 
salle des réfrigérateur, serveur informatique.

Lorsqu’un climatiseur sera prévu la bonne intégration de son compresseur en façade fera l’objet d’un 
soin particulier.

La puissance électrique demandée par les climatiseurs et ventilateurs installés sera calculée et prise en 
compte dans le dimensionnement de l’installation électrique.
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3.2.3. accessibilité

• circulations extérieures

Les infrastructures sanitaires doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite : handicapés, 
personnes âgées, femmes enceintes. Cette prise en compte entraîne un certain nombre de règles 
détaillées dans les paragraphes suivants.

L’accessibilité devant être universelle, les infrastructures tiendront compte des spécificités liées au 
genre.

Une fois dans l’enceinte de la structure sanitaire l’ensemble des services doivent être accessibles aux 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

Des cheminements carrossables sont donc prévus, et les pentes ne doivent pas dépasser une 
inclinaison supérieure à 2% en moyenne. Les éventuels seuils et ressauts ne devront pas dépasser 2 
cm et seront indiqués par un contraste visuel fort.

La largeur minimum du cheminement sera de 1,40 m, libre de tout obstacle, de façon à laisser une 
personne en fauteuil roulant croiser une personne debout. Pour permettre à deux fauteuils roulants de 
se croiser dans de bonnes conditions, une largeur de 1,60 m sera prévue.

Des aires de retournement pour les fauteuils seront prévus, soit un cercle de 1,50 m de diamètre 
comme indiqué ci-après.

source : https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp
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• plans inclinés / rampes

Si une rampe est requise, la pente n’excèdera pas plus de 5% de manière générale. Si la distance est 
inférieure à 2 m elle n’excèdera pas 8% et si la distance est inférieure à 0,5 m elle n’excèdera pas 10%.

Un palier de repos sera prévu au début et à la fin de chaque rampe et tous les 10 m si la pente est 
supérieure à 4%. La dimension minimale d’un palier de repos est de 1,20 m x 1,40 m.
En cas de changement de direction de la rampe un palier de repos sera prévu. Des mains-courantes 
seront installées.

source : https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp

• circulations verticales

Des mains courantes seront installées sur les deux côtés de l’escalier, positionnées entre 0,8 m et 1,0 
m. Elles seront continues, ergonomique et visuellement contrastées d’avec le mur. La largeur minimum 
entre deux mains-courantes doit être de 1,20 m.

Au niveau de la partie supérieure des escaliers une bande contrastante sera installée de façon à prévenir 
de l’imminence des marches à l’utilisateur.
La première et la dernière contremarche seront visuellement contrastées.
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source : https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp

• circulations horizontales

La largeur minimum sera de 1,40 m. Le revêtement de sol doit permettre une circulation aisée des 
personnes à mobilité réduite. L’usage de moquette est prohibé. Aucun seuil de plus de 2 cm ne doit 
apparaître le long du cheminement.

• portes

Toutes les portes menant à une pièce pouvant accueillir plus de 100 personnes doit avoir une largeur 
de passage minimum de 1,40 m. Dans le cas contraire la largeur minimum doit être de 0,9 m, à 
l’exception des toilettes et douches non accessibles qui seront de 0,8 m.

• appareillages et quincailleries

Les interrupteurs et poignées seront positionnés entre 0,9 m et 1,3 m de hauteur et idéalement 
contrastés visuellement d’avec leur arrière-plan.
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• toilettes accessibles

Au sein des structures, les toilettes réservées aux personnes à mobilité réduites doivent respecter les 
spécificités suivantes.

Un espace libre de 0,8 m x 1,3 m et une aire de retournement (cercle de 1,5 m de diamètre) seront 
prévus.

Le lavabo sera à une hauteur maximale de 0,85 m avec un espace libre dessous de profondeur 0,6 m 
et de hauteur 0,7 m.

Le WC sera positionné entre 0,35 m et 0,4 m du mur où sera fixé la barre de relevage. Tous les 
équipements tels que le distributeur de savon ou porte manteaux seront accessibles.

source : https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp

La prise en compte des problématiques de genre pour l’égalité entre les femmes et les hommes sera 
un des axes de réflexion dans la conception des infrastructures, et le respect des services/locaux 
préconisés dans les structures sanitaires est attendu.

Dans ce cadre, des toilettes dédiées aux femmes sont à prévoir, tout comme des vestiaires spécifiques 
pour les personnels féminins ou encore une conception des ouvrages, et notamment des maternités, 
offrant une intimité suffisante à leurs usagères.

• spécificités de genre
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3.2.4. spécifications techniques des équipements

Les spécifications des équipements sont à détailler lors de leur acquisition. Il est important d’insister 
sur la qualité de ces équipements ainsi que sur l’obligation pour le fournisseur d’assurer le montage sur 
site et la formation des usagers lors de la livraison.

Au niveau de la radiographie, il est à préciser que le choix technologique pour 
les services de radiologie des CMC et des HP est d’avoir des équipements de 
radiographie numériques de type CR (Computed Radiography).

Ce choix a été réalisé étant donné les avantages d’effectuer une transition à une 
imagerie numérique notamment :

 - Diminution des coûts opérationnels (films, produits de développement) ;
 - Impact écologique réduit (absence de produits chimiques) ; 
 - Diminution du niveau de dose émise ;
 - Interprétation assistée par ordinateur ;
 - Transfert des images par voie informatique (télémédecine) ;
 - Archivage informatique ;
 - Absence de chambre noire.

Les équipements de radiologie associés à ce choix sont proposés dans le documents 
de normes pour les CMC et les HP au paragraphe 3.1.4, à savoir :

 - Salle os poumon ;
 - Numériseur ;
 - Imprimante de films radiologiques ; 
 - Station de travail (interprétation) ;
 - Jeux de cassettes CR.

Les normes en infrastructures sont donc adaptées en fonction de ce choix de passer 
en imagerie numérique, cela comprend notamment :

 - Installation d’un réseau informatique ; 
 - Salle de numérisation et salle d’interprétation ;
 - Positionnement du Potter mural.

!
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conclusion

 Dans la perspective d’améliorer la qualité des prestations des soins et services de santé aux 
populations il a été envisagé la révision des normes et standards en infrastructures et équipements.

En effet, les exigences actuelles de l’offre de soins de qualité en termes de fonctionnalité des bâtiments, 
d’observance des normes d’hygiène et des règles sécuritaires, ont révélé les limites des documents de 
normes existants.

Avec l’appui financier de l’Union européenne, de la France et de l’Allemagne, les nouvelles normes ont 
été définies et sont axées sur le district sanitaire. 

Le document de normes et standards en infrastructures et équipements est un précieux instrument de 
travail pour les acteurs du système de santé à tous les niveaux.
Il tient compte des personnes vulnérables, dont les personnes vivant avec un handicap, et prend en 
compte les problématiques de genre, en soutenant la promotion d’un accès aux soins égal entre les 
femmes et les hommes dans un souci d’accessibilité universel.

Le document constitue alors un outil de planification et doit aussi permettre d’atteindre les objectifs 
d’équité et d’amélioration de la qualité des soins dans un district sanitaire.
Les infrastructures, équipements, mobiliers et instruments pour assurer les activités des PMA et PCA 
dans un district sanitaire y sont bien indiqués.

Ce document est le résultat d’une série de concertations entre les professionnels des infrastructures et 
des équipements et les utilisateurs des structures de soins. Il comporte la nomenclature des différents 
services et infrastructures par niveau de soins avec une proposition de surface minimum fixée en 
tenant compte de l’encombrement de l’espace par les équipements, du mobilier et du personnel 
minimum appelé à y travailler. Aussi a-t-il été défini la quantité minimum des équipements, mobiliers et 
instruments par local en tenant compte du paquet minimum et complémentaire d’activités.

Le présent document sera adapté aux exigences de chaque projet. Et sur cette base les prescriptions 
techniques spécifiques pourront faire l’objet d’études au cas par cas en fonction de l’envergure des 
projets.

Les hôpitaux régionaux et nationaux feront l’objet d’un second tome de façon à tenir compte de 
l’ensemble des structures de la pyramide sanitaire de la Guinée. 
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> annexe i

Atelier national de validation des normes en matière d’infrastructures et d’équipements 
des structures de soins des niveaux primaire et secondaire, Coyah, du 05 au 06 juillet 
2020.
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> annexe ii

Nomenclature des équipements
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# Désignation Famille

1 Abaisse langue métallique PM
2 Accumulateurs de froid     LAB
3 Agitateur basculant LAB
4 Agitateur de Kline LAB
5 Agitateur magnétique chauffant LAB
6 Agitateur vortex LAB
7 Agrafeuse                   EG
8 Amalgamateur EB
9 Ambulance 4x4 VEH
10 Analyseur d’électrolytes LAB
11 Analyseur d’oxygène OUT
12 Anse de platine LAB
13 Appareil à potentiels évoqués auditifs EB
14 Appareil de radiographie dentaire EB
15 Appareil de radiographie mobile EB
16 Appareil de Westergreen 10 tubes LAB
17 Appareil de Westergreen, 6 tubes LAB
18 Armoire à médicaments MM
19 Armoire basse MB
20 Armoire bibliothèque MB
21 Armoire en bois vitrée MB
22 Armoire métallique 2 battants               MB
23 Armoire stockage matériel stérile MM
24 Armoire vestiaire 1 battant MB
25 Armoire vestiaire 2 battants MB
26 Aspirateur chirurgical EB
27 Aspirateur de mucosité manuel EB
28 Aspirateur mucosités EB
29 Aspirateur nasal pour bébé PM
30 Audiomètre EB
31 Autoclave  vertical EB
32 Autoclave à chargement horizontal EB
33 Autoclave de paillasse EB
34 Automate d’hématologie LAB
35 Bac à coloration en verre LAB
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36 Bac à ordures ménagères de 100L EG
37 Bac isotherme LAB
38 Bacs de décontamination PM
39 Bain-marie LAB
40 Balance de précision LAB
41 Banc MB
42 Banque de sang LAB
43 Baquet roulant inox MM
44 Bassin de lit PM
45 Bassine plastique EG
46 Bec bunsen LAB
47 Becher en verre 250 mL LAB
48 Bidon 25 litres EG
49 Bistouri électrique EB
50 Bocal pour pinces PM
51 Bocal pour thermomètre PM
52 Bock à lavement PM
53 Boite à agrafes chirugiciales INS
54 Boite à coton INS
55 Boite à pansements INS
56 Boite ablation plâtre INS
57 Boîte courante parties molles INS
58 Boite de bougies-dilatateurs utérins INS
59 Boite de conservation des lames type OMS B/50 LAB
60 Boîte de daviers INS
61 Boite de spéculums vaginaux INS
62 Boite de sutures INS
63 Boite de valves sus pubienne INS
64 Boite d’écarteurs INS
65 Boîte d’expédition en polypropylène de 10 lames LAB
66 Boite d’instruments accouchement INS
67 Boîte d’instruments circoncision INS
68 Boite d’instruments laparotomie INS
69 Boîte d’instruments petite chirurgie INS
70 Boite d’instruments plâtre INS
71 Boîte d’instruments pour appendicite-hernie INS
72 Boite d’instruments pour césarienne INS
73 Boite d’instruments pour curetage INS
74 Boîtes support pour embouts LAB
75 Boîtes support pour embouts LAB
76 Bombonne de 5 litres avec robinet/ base EG
77 Bouilloire EG
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78 Bouteille avec gaz de 6 Kg pour bec bunsen EG
79 Brancard pliant MM
80 Brosses à ongles chirurgicale INS
81 Brumisateur de désinfection des locaux EB
82 Bureau MB
83 Bureau 2 caissons MB
84 Cabinet ORL complet EB
85 Caisse à outils électricien OUT
86 Caisse à outils mécanicien OUT
87 Caisse Espèces EG
88 Calculatrice EG
89 Cellule de Malassez LAB
90 Cellule de Nageotte LAB
91 Centrifugeuse LAB
92 Centrifugeuse manuelle 4 tubes LAB
93 Centrifugeusse à hématocrites LAB
94 Chaise MB
95 Chaises de réunion MB
96 Chambre développement radiographie dentaire EB
97 Chambre froide mortuaire de 4 corps EB
98 Chariot à linge propre MM
99 Chariot à linge sale MM
100 Chariot à plâtre MM
101 Chariot brancard MM
102 Chariot d’anesthésie MM
103 Chariot de prélèvement MM
104 Chariot de soins MM
105 Chariot transport corps MM
106 Chronomètre / minuteur LAB
107 Classeur métalique MB
108 Coagulomètre LAB
109 Coffre-fort EG
110 Comparateur Lovibond LAB
111 Compteur de cellules automatique CD4 (POC) LAB
112 Compteur manuel hématologique LAB
113 Concentrateur d’oxygène EB
114 Congélateur – 40°C LAB
115 Congélateur -20°C Solaire LAB
116 Congélateur pour accumulateur de froid LAB
117 Corbeille à papier EG
118 Crayon diamant LAB
119 Cuisiniere mixte EG
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120 Cuvette réniforme inox INS
121 Cuvette réniforme polypropilène INS
122 Cuvette ronde inox INS
123 Destructeur aiguilles LAB
124 Détecteur de pouls foetal EB
125 Diapason type Hartmann (jeu) PM
126 Distillateur d’eau, capacité 4 L/h LAB
127 Distributeur de savon EG
128 Divan d’examen MM
129 Divan d’examen gynécologique MM
130 Dosimètre pour contrôle rayons X OUT
131 Echéancier EG
132 Echelle OUT
133 Echelle optométrique adulte PM
134 Echelle optométrique enfant PM
135 Echographe EB
136 Eclairage opératoire mobile EB
137 Eclairage opératoire plafonnier EB
138 Ecran projection EG
139 Egouttoir LAB
140 ensemble d’instruments rotatifs et accessoires pour OCE EB
141 Eprouvette graduée en polypropylène 1000 ml LAB
142 Eprouvette graduée en polypropylène 250 ml LAB
143 Eprouvette graduée en polypropylène 500 ml LAB
144 Equipement pour prodcution chlore EG
145 Erlenmeyer en verre 100 mL LAB
146 Erlenmeyer en verre 50 mL LAB
147 Escabeau 2 marches MM
148 Escabeau 4 marches OUT
149 Etabli MB
150 Etagère métallique MB
151 Etagère rayonnage MB
152 Etagère rayonnage inox MM
153 Étagères charges lourdes MB
154 Etuve bactériologique LAB
155 Etuve universelle LAB
156 Extincteur EG
157 Fantôme pour étalonnage radiologie OUT
158 Fauteuil de bureau MB
159 Fauteuil de consultation ORL MM
160 Fauteuil de prélèvement MM
161 Fauteuil dentaire EB
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162 Fauteuil roulant MM
163 Flacon en verre type pénicilline LAB
164 Gants plombés, paire EB
165 Garrot tourniquet PM
166 Glacière porte-vaccins LAB
167 Glucomètre EB
168 Hémocytomètre Neubauer LAB
169 Hémoglobinomètre LAB
170 Horloge murale EG
171 Impédancemètre EB
172 Imprimante EI
173 imprimante de films radiologiues EB
174 Insufflateur manuel adulte PM
175 Insufflateur manuel neo-natal PM
176 Irrigateur PM
177 Jeu de bassin /cupules INS
178 Jeu de cassette CR PM
179 Jeu de plateaux à instruments inox INS
180 Jeu de plateaux, haricot, cupule INS
181 Jeu de tambours de stérilisation INS
182 Jeu miroirs laryngien (8, 14, 20mm) PM
183 Kit à insertion DIU /implant JADELLE PM
184 Kit de cuisine EG
185 Kit de lavage des mains EG
186 Kit instrument chirugie buccale INS
187 Kit instrument parodontie INS
188 Kit matériel de bureau EG
189 Kit materiel de nutrition EG
190 Kit plateaux-cuvettes INS
191 Kit SMI/PF PM
192 Lame à 24 cavités LAB
193 Lampe à alcool inox LAB
194 Lampe à photopolymériser EB
195 Lampe de bureau EG
196 Lampe d’examen EB
197 Lampe d’examen gynécologique EB
198 Lampe stylo de diagnotic EB
199 Lampe torche EG
200 Laryngoscope EB
201 Lavabo aseptique EB
202 Lave linge 50 kg EB
203 Lit avec matelas MB
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204 Lit hospitalier avec matelas MM
205 Loupe binoculaire EB
206 Malette de réanimation EB
207 Manche de bistouri no. 3 INS
208 Manche de bistouri no. 4 INS
209 Manche pour anse de platine LAB
210 Marteau à réflexes de Taylor PM
211 Matériel d’appel assistant EG
212 Mètre-ruban PM
213 Meuble de rangement MB
214 Meuble dentaire mobile MM
215 Micropipette volume variable 0,5-10 µl LAB
216 Micropipette volume variable 100-1000 µl LAB
217 Micropipette volume variable 10-100 µl LAB
218 Micropipette volume variable 20-200 µl LAB
219 Micropipette volume variable 5-50 µl LAB
220 Microscope à fluorescence LAB
221 Microscope binoculaire électrique/miroir LAB
222 Miroir de Clar EB
223 Moniteur de surveillance multiparamétrique EB
224 Moniteur Spot (PNI,Spo2, Temp) EB
225 Mortier et pilon LAB
226 Motocyclette tout-terrain VEH
227 Négatoscope 2 plages EB
228 Négatoscope dentaire EB
229 Numériseur radiologique EB
230 Onduleur EE
231 Onduleur 60KVA EE
232 Ophtalmoscope EB
233 Ordinateur PC EI
234 Ordinateur portable EI
235 Otoscope EB
236 Oxymètre de pouls EB
237 Paravent MM
238 Paravent plombé MM
239 Patère murale MB
240 Perforatrice EG
241 Périmètre de Goldman EB
242 Pèse bébé, type Salter EB
243 Pèse personne EB
244 Pèse-bébé EB
245 PH mètre LAB
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246 Pissette 250 ml PM
247 Pissette 500 ml PM
248 Plaque d’opaline 25X20 cm  LAB
249 Plateau d’instrument avec couvercle INS
250 Poire à trois clapets LAB
251 Poire d’injection rectale, bébé PM
252 Poire Enema PM
253 Porte cupule, double MM
254 Porte cupule, simple MM
255 Porte Sérum MM
256 Portoir 24 trous pour tubes à essai LAB
257 Portoir 48 trous pour tubes à essai LAB
258 Portoir inox 12 tubes diamètre 25 mm LAB
259 Portoir inox 48 tubes diamètre 25 mm LAB
260 Poste de sécurité microbiologique 2 LAB
261 Poubelle avec couvercle couleur blanche 15 l EG
262 Poubelle avec couvercle couleur jaune 15 l EG
263 Poubelle avec couvercle couleur noire 15 l EG
264 Poubelle en plastique de 50 litres de couleur bleu EG
265 Poubelle en plastique de 50 litres de couleur jaune EG
266 Poubelle en plastique de 50 litres de couleur maron EG
267 Poubelle inox à pédale MM
268 Pousse seringue électrique EB
269 Rampe chauffante EB
270 Râtelier en bois LAB
271 Réchaud à gaz EG
272 Réfrigérateur congélateur horizontal solaire LAB
273 Refrigerateur domestique EG
274 Réfrigérateur solaire LAB
275 Rhésuscope LAB
276 Salle os poumon numérique EB
277 Salon 4 fauteuils + table basse MB
278 Scie à plâtre + 3 lames EB
279 Seau plastique EG
280 Sèche linge EB
281 Simulateur patient OUT
282 Spectrophotomètre LAB
283 Station de travail imagerie EB
284 Stérilisateur à chaleur sèche EB
285 Stéthoscope PM
286 Stéthoscope obstétrical de Pinard PM
287 Stéthoscope obstétrical, type Delee-Hillis PM
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288 Support mural pour 6 micropipettes LAB
289 Support mural pour tablier et gant plombés MM
290 Table MB
291 Table 10 places MB
292 Table à instruments MM
293 Table à plâtre MM
294 Table basse MB
295 Table d’accouchement MM
296 Table de caféteria MB
297 Table de chevet MB
298 Table de mayo MM
299 Table de présentation corps MM
300 Table de réanimation du nouveau-né simple MM
301 Table de repassage EG
302 Table de réunion MB
303 Table d’examen ORL OPH MM
304 Table d’opérations MM
305 Table inox MM
306 Tablier plombé EB
307 Tabouret chirugien MM
308 Tabouret de laboratoire MM
309 Tabouret mobile MB
310 Tambour pour compresses INS
311 Tensiomètre EB
312 Tensiomètre électronique EB
313 Test de vision de près de Parinaud PM
314 Testeur de sécurité électrique OUT
315 Thermocautère EB
316 Thermomètre infrarouge EB
317 Thermomètre médical PM
318 Thermomètre pour réfrigérateurs LAB
319 Tige d’agitation en verre LAB
320 Tire-lait manuel PM
321 Toile métallique pour bec bunsen LAB
322 Toise adulte PM
323 Toise enfant PM
324 Tonomètre à aplanation de Schiotz, avec cône EB
325 Trépied en fonte, hauteur 21cm LAB
326 Trépied en fonte, hauteur 28cm LAB
327 Trousse de Matrone PM
328 Trousse de Sage-Femme PM
329 Unité dentaire EB
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330 Urinoir femme PM
331 Urinoir homme PM
332 Valise de maintenance OUT
333 Ventilateur d’anesthésie avec concentrateur O2 EB
334 Ventouse obstéricale EB
335 Verre aphaque PM
336 Verre contact à 3 miroirs EB
337 Vessie à eau PM
338 Vidéo projecteur EI
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